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Netudviklingsplan 2023 for Elektrus A/S sendes i offentlig hgring via Forsyningstilsynets hjemmeside.
Netudviklingsplanen er i hgring i fire uger med hgringsfrist fredag den 29. april 2022.

Elektrus A/S eri henhold til § 22, stk. 1., nr. 7 i Elforsyningsloven (LBK 984 af 12/05/2021), forpligtet til
at basere udviklingen af nettet i netvirksomhedens netomrade pa en gennemsigtig netudviklingsplan,
som netvirksomheden skal offentligggre hvert andet ar.

De narmere regler om netudviklingsplanens indhold og processuelle forhold er fastlagt i kapitel 2 i
Netvirksomhedsbekendtggrelsen (BEK 1499 af 29/06/2021).

Evt. hgringssvar vedr. netudviklingsplan 2023 bedes fremsendt via email til elektrus@elektrus.dk.

Evt. spgrgsmal til netudviklingsplanen kan rettes til René Holm Nielsen, rhn@elektrus.dk.

Med venlig hilsen

René Holm Nielsen
Afdelingsleder, Elektrus A/S


mailto:elektrus@elektrus.dk
mailto:rhn@elektrus.dk

*.
> ® Energistyrelsen
o

Netudviklingsplan 2023

Elektrus A/S

CVR 32654215




Indhold

L INAIEANING oottt s 3
00 o T o o = PSPPSR 3
2 LOVEIVNINGSMEESSIZE FAMIMET .iiiiiiiiiiieeeeeettiritiieeeeeeteetetaaeeeeerteesstaaaseeeeeeeassaasssseeeeeeensssssnsseeeeeensnnns 4
3 ANalYSefOrUdSEtNINGEI ..., 5
3.1 De generelle analyseforudsatniNger.... ... . ueuuuuee s 5
3.2 Netvirksomhedens analyseforudsaatninger........ ... 6
4 Beskrivelse af NetVirkSOMNEAEN ......coooiiiiiiiii e 7
4.1 KOt OVEI NETOMIATE ..eeiiuiiiiiiiiieiitie ettt ettt ettt sttt e et e st e st e e e sabeesabeeesabeeesabeeennneenas 7
B2 NBEIETAL ... 8
e B 11 7T o = - PP PPPPPPPPRS 9
5 Opsummering af de overordnede udviklingsperspektiver (10 @r) .....cceeeeeeeeiicciiiieeeee e, 10
5.2 Forventet fornyelse af eksisterende Netanlaeg ...... ..o 11
5.3 Anslaet potentiel FleKSIDIlITET .........cccuuviiiiie e e e e 11
6 Behovsvurdering i forhold til udvidelser eller opgraderinger af netvirksomhedens
eI OrSYNINGSNEL ..o 13
7  Opggrelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer........ 14
8 Detsamlede forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov ................... 17
Bilag 1 — Redeggrelse af resultaterne af h@ringsprocessen........cuuvvieiiieiiiiicciiieiee e 18

Side 2



1 Indledning

Til info: Elektrus har valgt at beholde den generelle tekst fra Energistyrelsens skabelon til
netudviklingsplanen i planens afsnit 1, 2 og 3. Fgrst i afsnit 3.1 starter Elektrus” egne
beskrivelser i planen. Ogsa i de efterfalgende afsnit 4 - 8 er den indledende tekst den
oprindelige fra Energistyrelsens skabelon.

Netvirksomheders netudviklingsplan skal udarbejdes i det format, som er offentliggjort pa
Energistyrelsens hjemmeside. Formatet har til formal at sikre, at netvirksomhedernes
netudviklingsplaner indeholder relevante oplysninger, samt er let sammenlignelige for

henholdsvis markedsaktgrerne og myndighederne.

1.1 Formal

Det fremgar af elmarkedsdirektivets artikel 32, stk. 3, at netudviklingsplanen skal skabe
klarhed over behovet for fleksibilitetsydelser pa mellemlang og lang sigt og skal fastlaegge
de investeringer, der er planlagt for de naeste fem til ti ar, med saerlig veegt pa den vigtigste
distributionsinfrastruktur, som er ngdvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye
belastninger, herunder ladestandere til elektriske karetgjer. Netudviklingsplanen skal
ligeledes omfatte anvendelsen af fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlaeg

eller andre ressourcer, som netvirksomheden skal bruge som alternativ til systemudvidelse.

Netudviklingsplanen er et vigtigt instrument til at stgtte integrationen af anlaeg, der bruger
vedvarende energikilder, fremme udviklingen af energilageranlaeg og elektrificeringen af
transportsektoren samt til at forsyne systembrugerne med tilstraekkelige oplysninger om de
planlagte udvidelser eller opgraderinger af nettet, jf. elmarkedsdirektivets

preeambelbetragtning 61.

Netudviklingsplanen har dermed til formal at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktarer
om den fremtidige udvikling og behovene i distributionsnettet. Planen skal skabe grundlaget
for, at aktarer far mulighed for at agere ud fra netvirksomhedens planlaegning i forhold til
alternative lgsninger og for at veere med til at pavirke udviklingen i distributionsnettet,

herunder ved at levere fleksibilitetsydelser til netvirksomheden.

Netudviklingsplanen fungerer dermed som et instrument til at sikre koordinering af
netudviklingen pa distributions- og transmissionsniveauet, samt samlet set bidrage til at

understgtte en samfundsgkonomisk fornuftig udvikling af elforsyningsnettet i Danmark.

Netudviklingsplanen har en 10-arig planleegningshorisont og er ikke juridisk bindende, jf. 88
3 — 4 i bekendtggrelse nr. 1499 af 29/06/2021 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter

(Netvirksomhedsbekendtggrelsen).
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2 Lovgivningsmaessige rammer

Netvirksomheden er i henhold til lov om elforsyning nr. 984 af 12/05/2021
(Elforsyningsloven) § 22, stk. 1, nr. 7, forpligtet til at basere udviklingen af nettet i
netvirksomhedens netomrade pa en gennemsigtig netudviklingsplan, som netvirksomheden

skal offentliggare hvert andet ar.

De naermere regler om netudviklingsplanens indhold og processuelle forhold er fastlagt i
kapitel 2 i Netvirksomhedsbekendtggrelsen. Heraf fremgar det, at netudviklingsplanen skal
baseres pa det til enhver tid offentliggjorte format pa Energistyrelsens hjemmeside.

Ved udarbejdelsen af netudviklingsplanen skal netvirksomheden samarbejde med Energinet
samt sikre en bred hgring af alle relevante aktgrer, jf. 889 - 10
Netvirksomhedsbekendtggrelsen. Netvirksomheden skal udarbejde en redeggarelse for
resultaterne af hgringsprocessen til Forsyningstilsynet, jf. 8 11, stk. 1. Redeggrelsen

indseettes i netudviklingsplanens bilag 1.

Netudviklingsplanen, redeggrelsen for resultaterne fra hgringsprocessen og
Forsyningstilsynets eventuelle anmodning om aendringer offentliggares pa
Forsyningstilsynets hjemmeside den 1. januar hvert andet ar pabegyndende 2023, jf. § 13 i

netvirksomhedsbekendtgarelsen.
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3 Analyseforudsaetninger

Netudviklingsplanen skal baseres pa de senest offentliggjorte generelle
analyseforudsaetninger!, som Energistyrelsen udmelder, samt netvirksomhedens egne
analyseforudsaetninger. Analyseforudsaetningerne angiver et sandsynligt udviklingsforlgb for
det danske el- og gassystem frem mod 2040.

3.1 De generelle analyseforudseaetninger

Udmgntningen af de generelle analyseforudsaetninger, som Energistyrelsen udmelder, i

Elektrus” netomrade redeggares nedenfor.

Elektrus har udmgntet de generelle analyseforudsaetninger fra Energistyrelsen ved at basere
sine analyser pa beregningsveerktgjer udarbejdet af Dansk Energi (Netmodel og

Stationsprognose). Energistyrelsens analyseforudsaetninger er indarbejdet i disse modeller.

1 Analyseforudsaetninger til Energinet
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3.2 Netvirksomhedens analyseforudsaetninger

Netvirksomhedens egne analyseforudsaetninger kan fungere som supplement til de

generelle analyseforudseetninger, som Energistyrelsen udmelder. Netvirksomhedens egne

analyseforudseetninger er redegjort for nedenunder.

Netvirksomheden har i sin planleegning lagt nogle fa egne analyseforudsaetninger til grund,

som indebaerer afvigelser fra Energistyrelsens generelle analyseforudsaetninger. Nedenfor

identificeres og begrundes de fa afvigelser.

Tabel 1 Afvigelse fra Energistyrelsens analyseforudsesetninger samt begrundelse

Afvigelse

Begrundelse

Omkring 8% af den nuveaerende leverede
maengde (2021) vedrgrer nogle fa
storkunder. Denne maengde holdes udenfor
beregningsmodellerne og fremskrives

separat.

Forbrug til storkunder passer ikke ind i
Netmodellen, som er lavet til at fremskive
"almindeligt” forbrug for forskellige
boligtyper og mindre erhvervsvirksomheder.
Derfor fremskrives kun "almindeligt” forbrug
i Netmodellen. Forbruget til storkunder
fremskrives iht. disse kunders planer,

safremt disse planer er kendte.

| Dansk Energis Netmodel forudseaettes det
at elbilejere, der bor i lejligheder, ikke lader
hjemme. Denne forudsaetning afviger
Elektrus fra. Det antages, at det bliver
nagdvendigt med visse forsteerkninger af
nettet ifm. ladestandere til elbiler i store
boligomrader med mange lejligheder samlet

pa ét sted.

| Helsinggar i er der meget store
boligomrader med op til 1800 lejligheder
samlet p& ét sted. 50% af samtlige
tilsluttede forbrugere i Elektrus” net er
lejligheder. Derfor vurderes det som
sandsynligt, at der vil blive opstillet
ladestandere pa de feelles
parkeringspladser i nogle af de store

boligomrader.

Mht. energilagerkapacitet antages det, at
der ikke kommer energilagerkapacitet i
Elektrus” net frem mod 2033, som kan

udveksle el med det kollektive elnet.

Der er p.t. ingen energilagerkapacitet i
Elektrus” net, som kan udveksle el med det
kollektive elnet. Elektrus antager, at det kun
er denne type energilagerkapacitet der skal
fremga af netudviklingsplanen. P& grund
Elektrus” nets begreensede udbredelse
antages det, at der ikke kommer
energilagerkapacitet i arene frem mod
2033.

Side 6




4 Beskrivelse af netvirksomheden

Falgende afsnit indeholder et kort over netomradet og nagletal for netvirksomheden,

herunder generelle kontaktoplysninger, skonomiske nggletal, nggletal for netanlseg samt

nggletal for forbrug og produktion.

4.1 Kort over netomrade

Elektrus” netomrade daekker 12 km? i et omrade fra bykernen i Helsingar og udad, naesten

sammenfaldende med postnummer 3000.
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4.2 Nggletal

Formalet med netudviklingsplanerne er at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktarer
om den fremtidige udvikling og behovene i distributionsnettet. Nggletallene i dette afsnit
giver et indledende indblik i netvirksomheden og dennes netomrade, herunder

stgrrelsesordenen, indtsegtsrammen (investeringsbehov) etc.

4.2.1 Generelt

Kontaktinformation Elektrus A/S

Energivej 25
3000 Helsingar
TIf.: 48405070
elektrus@elektrus.dk
CVR: 32654215

Antal 19.428 stk.

afregningsmalere

4.2.2 dkonomi

De gkonomiske nggletal er baseret pa de senest tilgeengelige resultater for netvirksomheden
(for 2020) og er med til at give et helhedsudtryk, samt et kort gkonomisk overblik.
Indteegtsrammen er angivet far differencer fra tidligere ar og uden omkostninger til

overliggende net.

Arlig omsaetning 25,3 mio. kr
Indteegtsramme 23,9 mio. kr
Driftsomkostninger 9,8 mio. kr
Afskrivninger 7,2 mio. kr
Netaktiver 120,8 mio. kr
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4.2.3 Netanleeg

Nedenstaende tabel er en oversigt over netvirksomhedens netkomponenter i 2021.

Antal transformere 0 stk. 50/10 kV

162 stk. 10/0,4 kV
Antal kabelskabe 1.671 stk.
Antal elmalere 19.428 stk.
Antal km kabel 93 km 10 kV jordkabel
fordelt pa 150 km 0,4 kV jordkabel
speendingsniveau og 0 km luftledning
luft/jord
Antal tilslutninger 19.256 C time kunder
fordelt pa 170 B lav kunder
kundetyper i henhold 2 B hgj kunder

til tarifmodel

4.2.4 Forbrug og produktion

Nedenstdende tabel er en oversigt over den samlede leverede maengde strgm og nettab i

MWh, samt den installerede produktions- og energilagerkapacitet for 2021 i

netvirksomhedens netomrade. 2021 er valgt, da leveret maengde i 2020 var atypisk pga.

corona.
Leveret maengde 106.145 MWh
Nettab 5.482 MWh
Installeret 1,6 MW
produktionskapacitet
Installeret 0 MwW

energilagerkapacitet

Side 9



5 Opsummering af de overordnede udviklingsperspektiver (10 ar)

En opsummering af de overordnede udviklingsperspektiver hen over de naeste 10 ar er en

fremskrivning af udviklingen i netvirksomhedens netomrade.

5.1 Andringer i forbrug og produktion

Tabellen nedenfor indeholder en fremskrivning af bl.a. den leverede maengde og nettab i et
10 ars perspektiv. Leveret maengde er fremskrevet vha. Dansk Energis Netmodel. Nettab i
procent er antaget konstant i perioden. Produktionskapacitet er fremskrevet med samme
procentvise stigning pr. ar, som solcelle-taganleeg i Energistyrelsens Analyseforudsaetninger.

Energilagerkapacitet er antaget forblive pA 0 MW i hele perioden.

Leveret maengde 127.000 MWh 2023
133.000 MWh i 2025
152.000 MWh i 2028
203.000 MWh i 2033
Nettab 5 %2023
5 %i2025
5 %i2028
5 %i2033
6.700 MWhi2023
7.000 MWhi2025
8.000 MWh 2028
10.700 MWh i 2033

Installeret 1,7 MW i2023
produktionskapacitet 2,0 MW i2025
2,5 MW i2028

3,5 MW i2033

Installeret 0 MW i2023
energilagerkapacitet 0 MW i2025
0 MW i2028

0 MW i2033
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5.2 Forventet fornyelse af eksisterende netanleeg

Tabellen nedenfor indeholder en fremskrivning af anleegsmassen i procent i et 10 ars
perspektiv (udvikling i anleegsmasse i procent fra 2023 og 10 ar frem).

Det, der er angivet, er hvor stor en procentvis andel af de eksisterende anleeg, der skal
udskiftes i arene frem til 2033.

Anleegsmasse 20 % af 10 kV jordkabler
5 % af 0,4KkV jordkabler
20 % af 10/0,4 kV transformere

5.3 Anslaet potentiel fleksibilitet

Tidsdifferentierede tariffer anvendes af Elektrus i dag og signalerer over for kunderne,
hvornar pa degnet elnettet er mest belastet. De tidsdifferentierede tariffer giver kunderne et
gkonomisk incitament til at flytte forbruget vaek fra de tidspunkter pa dagnet, hvor elnettet er
mest belastet, ved at ggre det dyrere at bruge elnettet i disse timer og billigere at bruge

elnettet i timer, hvor det er mindre belastet.

Tarifferne forventes at veere den primeere drivkraft til at flytte forbrug tilsluttet i
lavspeendingsnettet veek fra de timer i dggnet, hvor det lokale eldistributionsnet er mest
belastet. Tarifferne forventes derfor ogsa at sta for en stor del af den fleksibilitet, der kan

opnas fra hjemmeopladning af elbiler og fra individuelle varmepumper.

Med den netop godkendte Tarifmodel 3.0 vil prissignalet fra tidsdifferentierede tariffer i

fremtiden blive steerkere, end det er i dag.

Lokale markeder for fleksibilitetsydelser kan bruges til at flytte forbrug og produktion til
tidspunkter pa dagnet, hvor der er bedre plads i det lokale elnet. Lokale markeder for
anvendelse af fleksibilitetsydelser til eldistributionsnet eksisterer ikke i dag, men er under

udvikling.

Da lokale markeder for fleksibilitet ikke eksisterer endnu, forventes de ikke at spille nogen
rolle i de kommende ar. Afheengig af kundernes villighed til at deltage i lokale markeder for
fleksibilitetsydelser og praktiske erfaringer med brug af fleksibilitetsydelser kan lokale

markeder komme til at spille en rolle i et 6-10 ars perspektiv.

Tabellen nedenfor indeholder en fremskrivning af fleksibilitet fra forbrug og produktion.
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Der indkabes ikke fleksibilitetsydelser pa nuvaerende tidspunkt. Derfor er udviklingen ikke
angivet i procent fra 2023 til 2033. | stedet er det valgt at angive forventet fleksibilitet i MW,
som Elektrus forestiller sig det maske vil veere muligt at opna i 2033.

De 5 MW, der er angivet som reduktion af forbrug, svarer til peak-forbruget for
hjemmeopladning af elbiler hos tilsluttede villaer i 2033. Dette niveau for fleksibilitet er valgt,
da det i mange tilfaelde vil veere praktisk muligt at oplade elbilen pa andre tidspunkter end i
tidsrummet 15-18 hvor peak-forbruget til hjemmeopladning med de geeldende
forudseetninger er starst og sammenfaldende med peak-forbrug til andre formal.

Da den samlede effekt fra produktionsanleeg i Elektrus” net er relativt begraenset forventes

der ikke fleksibilitetsydelser i form af reduktion af forbrug.

Reduktion af forbrug 5 MW i 2033

Reduktion af 0 MW i 2033
produktion/gget
forbrug
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6 Behovsvurdering i forhold til udvidelser eller opgraderinger af

netvirksomhedens elforsyningsnet

Behovsvurderingen er malrettet de forventede udfordringer i relation til netinfrastrukturen,
sasom kapacitetsbegraensninger eller spaendingsregulering med seerlig veegt pa
spaendingsniveauer pa eller over 50 kV.

Elektrus har ikke 50 kV i sit net. De hgjeste spaendingsniveau Elektrus har er 10 kV.
Nedenfor er angivet et eksempel pa geografiske illustrationer, der er brugt for at identificere
de forventede udfordringer i kabelnettet pa 10 kV niveau. Der er lavet tilsvarende kort for
hver radial i Elektrus” net, hvor nettets forskellige dimensioner i mm? er illustreret. Ud fra
disse kort er behovet for kabeludskiftninger pa 10 kV niveau vurderet. Pga. Elektrus” nets
begraensede udbredelse og fordi der er tale om et bynet, som er relativt ensartet, er

behovsvurderingen ikke zoneopdelt.
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7 Opgarelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny-

0g reinvesteringer

Dette afsnit indeholder en opgarelse af bade planlagte ny- og reinvesteringer samt
alternativer til ny- og reinvesteringer, jf. 8 7, stk. 4 og 8 8 i Netvirksomhedsbekendtggarelsen.

| forhold til planlagte ny- og reinvesteringer har opgarelsen seerlig veegt pa den vigtigste
distributionsinfrastruktur, som er ngdvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye
belastninger, herunder ladestandere til elektriske karetgjer.

Opggarelsen indeholder ligeledes det forventede behov for alternative lgsninger til
netinvesteringer sdsom fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlaeg eller andre

ressourcer.

Tabel 2 Opggarelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer

Projekt navn Beskrivelse Alternativ Forventet Maksimalt
til idriftseettelse effektraek
Projekt nr. investering fra
forbrug
[MW]
Opgradering af 1 Alle 200 kVA Kapacitets- Intet 2023-2033
200 kVA stationer + de forggelse alternativ
og 400 kVA hardest belastede
stationer 400 kVA stationer
opgraderes til
630/800 kVA.
Derudover

forsteerkning af
stationer ifm.
ladestandere ved
store
boligselskaber

Opgradering af 2 Cirka 10 stk. Kapacitets- Intet 2023-2028
stationshuse stationshuse (inkl.  forggelse/ alternativ

transformer) Reinvestering

udskiftes
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Udskiftning af
10 kV felter i

stationer

Udskiftning af
lavspeendingstavler

i stationer

Ekstra 0,4 kV
udfgringer, i alt
cirka 6 km

Udskiftning af
Kabelskabe

Udskiftning af
50 mm? 10 kV
kabler

Udskiftning af kabler
ifm. klimatilpasnings-
projekt i Helsinggar
Centrum, cirka 3 km
0,4 kV og 2 km 10 kV

Nye stationer til
hurtig- og lynladere
for elbiler, cirka

10 stk.

De aldste 10 kV
felter udskiftes til
moderne felter

De eeldste
lavspaendingstavler
udskiftes til mere
moderne typer

Der skal ekstra
udfgringer fra
mange stationer for
at imgdekomme
ekstra effekttraek
Udtjente
kabelskabe

udskiftes hvert ar

De eksisterende
22 km 50 mm?

10 kV kabel
udskiftes til starre
dimension

Store dele af
Helsingar Centrum
graves op ifm
klimatilpasning.
Elektrus’ kabler
skal flyttes i den
forbindelse

Nye stationer til
ladestationer ved
tankstationer,
indk@bscentre,
store
boligselskaber

m.m.

Reinvestering

Reinvestering

Kapacitets-

foragelse

Reinvestering

Kapacitets-

foragelse

Geesteprincip/
Myndigheds-

paleeg

Kapacitets-

forggelse
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alternativ

Intet

alternativ

Intet

alternativ

Intet

alternativ

Intet

alternativ

Intet

alternativ

Intet

alternativ

2023-2033

2023-2033

2023-2033

2023-2033

2023-2030

2023-2028

2023-2033



Nye anleeg i nye
byggefelter
(cirka 750

nye boliger)
Fjernovervagning
af belastninger i

nettet

Malerudskiftning

10

11

12

Der foreligger Nyinvestering
allerede planer for

et antal nye stgrre

byggefelter

Digitalisering af Nyinvestering

netovervagningen

20.000 afregnings- Reinvestering
malere udskiftes

cirka 15 ar efter

alle malere blev

udskiftet til

fiernafleeste
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8 Det samlede forventede investeringsbehov og det forventede

fleksibilitetsbehov

Tabel 3 nedenfor viser det samlede forventede investeringsbehov og det forventede
fleksibilitetsbehov? angivet i en tidshorisont pa 0-2 ar, 3-5 ar og 6-10 ar.

Belgb i DKK og fleksibilitet i MWh er angivet som en samlet sum for hver af perioderne, dvs.
for &r 0-2 betyder det samlede investeringsbehov pa DKK 45 mio. at investeringsbehovet
gennemsnitligt er DKK 15 mio. pr. ar i perioden.

Investeringsbehov er angivet i 2022-kroner, dvs. der er ikke taget hgjde for inflation og
prisstigninger. Naesten halvdelen af investeringsbehovet i ar 6-10 udgeres af udskiftning af
de fiernaflaeste malere.

For fleksibilitet antages behovet at stige linezert fra 1-5 MW i rene 6-10. Som angivet i afsnit
5.3 er det forbrug til hjemmeopladning af elbiler i tidsrummet fra kl. 15-18 der er taget
udgangspunkt i som fleksibelt forbrug.

Tabel 3 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov

Arsinterval 0-2 3-5 6-10
Samlede forventede investeringsbehov i 45.000.000 45.000.000 70.000.000
hele perioden [DKK]

Samlede forventede fleksibilitetsbehov 0 MW 0 MW 1-5 MW
| hele perioden [MW] og [MWh] 0 MWh 0 MWh 16.000 MWh

2 Der tages forbehold for at fleksibiliteten er aggregeret og afhanger af samfundsudviklingen.
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Bilag 1 — Redeggrelse af resultaterne af hgringsprocessen
[Her vil redegarelse af resultaterne af hagringsprocessen blive indsat nar den foreligger]
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