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redaktionel 
Kommentar Forslag til ændringer 

Konklusion 
(kun ENDK) 

LV-DOKUMENT 

Kommentarer til metodebeskrivelse 
 forside   te Metodebeskrivelse til tekniske 

betingelser for nettilslutning af 
produktionsanlæg til 
lavspændingsnettet (≤ 1KV) 

Dansk Energi bør rette K. 
Præfiks kilo skrives med k og 
ikke K. ret til k. 

 

 Side 6-11 

 

  te 
 
 

Alt er markeret med gråt, og 
det fremgår af 
anmeldelsesteksten på siderne 
6-7, at det, der er markeret 
med gråt, er tekniske 
betingelser fastsat af 
Energinet.  
Energinet har ikke fastsat 
Dansk Energis indledning og 
formål m.v. 

  

    re Det havde været fordelagtigt, 
hvis ”Metodebeskrivelse til 
Tekniske betingelser for 
nettilslutning af 
produktionsanlæg til 
lavspændingsnettet (≤ 1kV) 
var forsynet med linje- og side 
nummer, hvilket i øvrigt er 
normal praksis.  
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 Alle sider   ge 
 

Det er vanskeligt at vurdere, 
hvilken funktion 
”Metodebeskrivelse til 
Tekniske betingelser for 
nettilslutning af 
produktionsanlæg til 
lavspændingsnettet (≤ 1kV) har 
i forbindelsen med anmeldelse 
af ikke udtømte krav. 
Metodebeskrivelsen beskriver 
ikke kun metoden for 
tilblivelsen af de ikke udtømte 
krav, men også enkelte 
forklaringer og delkrav inklusiv 
henvisninger. Det kommer 
derfor til at fremstå uklart og 
bliver mere vildledende end 
vejledende. 

  



Dok. 16/05150-117 Klassificering: Offentlig/Public 3/36 

 1.1 

Om 

metodebeskrivelsen 

  te I Afsnit 2: 
Metodebeskrivelsen 
vedrørende metoder for de 
tekniske betingelser, som 
netvirksomhederne fastsætter 
efter bestemmelserne i 
elforsyningsloven §73a @ 
 
Elforsyningsloven: 
§ 73 a. Priser og betingelser 
for anvendelse af 
transmissions- og 
distributionsnet fastsættes af 
de kollektive 
elforsyningsvirksomheder efter 
offentliggjorte metoder, som er 
godkendt af Forsyningstilsynet. 
Stk. 2. Forsyningstilsynet kan 
godkende metoder for 
begrænsede købergrupper og 
for et begrænset tids‐ rum som 
led i kollektive 
elforsyningsvirksomheders 
metodeudvikling. 
Forsyningstilsynet kan sætte 
vilkår for godkendelsen af 
sådanne metoder. Stk. 3. 
Energi-, forsynings- og 
klimaministeren kan fastsætte 
regler om indholdet af de 
metoder, der anvendes til at 
beregne eller fastsætte 
betingelser og vilkår, herunder 
tariffer 
 
Tekniske betingelser fremgår 
umiddelbart ikke af teksten i 
elforsyningsloven 
 

Dansk Energi bedes venligst 
redegøre for hvor de tekniske 
betingelser er nævnt i 
elforsyningsloven §73a. 
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 1.1 

Om 

metodebeskrivelsen 

  te I Afsnit 3. 
For at gøre de tekniske 
betingelser mere operationelle 
er der medtaget tekniske 
betingelser fastsat af den 
systemansvarlige virksomhed 
(TSO’en) og udtømmende krav 
i RfG’en. Da denne 
metodebeskrivelse kun 
vedrører de tekniske 
betingelser, som fastsættes af 
netvirksomhederne, omfatter 
denne metodebeskrivelse 
således kun en delmængde af 
de samlede tekniske 
betingelser. Hvilke betingelser, 
der er omfattet, er beskrevet i 
afsnit 1.2. 
 
Kommentar: 
Intentionen med at gøre 
kravene operationelle er ikke 
lykkes og der opstår tvivl om 
hvilke krav der anmeldes 
specifikt for 
netvirksomhederne. 
 

Dansk Energi bedes supplere 
metodebeskrivelsen med et 
tillæg/bilag som udelukkende 
præsenterer de krav som skal 
anmeldes af netselskabet. Det 
vil give det fornødne overblik 
for de aktører som ikke direkte 
har været involveret i 
tilblivelsen af de tekniske 
betingelser. 
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 1.2.  

Om de tekniske 

betingelser 

   Det fremgår i andet afsnit, at 
kravene er gældende for alle 
nye anlæg tilsluttet efter den 
27. april 2019.  
 
Kravene gælder også jf. EU 
forordning 2016/631 for 
eksisterende C og D anlæg 
hvis disse anlæg ændres 
væsentligt. 
 
I tredje afsnit bør der stå, at de 
tekniske betingelse indeholder 
tekniske betingelser og krav, 
der anmeldes efter forskellige 
regelsæt. 
 
De tekniske betingelser 
indeholder betingelser, der 
anmeldes efter forskellige 
regelsæt. 
Hvad betyder det helt præcist? 

Ikrafttrædelsesdatoen for 
forordningens 
gennemførselsdato er uklar.  
 
Energinet og Dansk Energi på 
vegne af netselskaberne 
finder, at det kan være uklart 
for den almindelige bruger at 
gennemskue, hvornår der skal 
ske anvendelse af de nye 
regler for nettilslutning fastsat i 
medfør af RfG’en, da RfG 
artikel 4(2)(b) fastsætter, at et 
anlæg kun kan være 
eksisterende frem til 17. maj 
2018, mens artikel 72 angiver 
ikrafttrædelsesdato til 27. april 
2019. 
 
Såfremt Energistyrelsen giver 
regulator myndighed til at 
fastsætte 
gennemførelsesdato, kan den 
27. april 2019 anvendes. Hvis 
ikke, gælder reglerne fra 18. 
maj 2018. 
 
Dansk Energi bedes inkludere 
forholdet for væsentligt 
ændrede C og D anlæg. 
 
 
Dansk Energi bedes forklare 
korrigere/rette formulering i 
tredje afsnit. 
 
Dansk Energi bedes forklare 
formuleringen omkring 
regelsæt. Det kunne 
suppleres med en forklaring 
over hierarkiet mellem 
europæisk 
regulativer/lovgivning, national 
lovgivning og forskellige 
standarder.   
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 1.2.  

Tekniske 
betingelser fastsat 
af Energinet 
 

  te Det fremgår, at der er tale om 
fastsættelse af tekniske 
betingelser. Dette bør rettelig 
fremstå som krav. Det gælder 
både overskrift og hele 
afsnittet. 
 

  

 1.2.3.  

Opbygning 

 

  Ge I boksene med farvekoder er 
der indsat nogle 
talkombinationer f.eks. 255, 0, 
0. Det er uklart, hvad disse 
værdier angiver? 
På siden med forklaring til 
farvekoderne er der ligeledes 
henvist til betingelser markeret 
med henholdsvis rød og gul 
boks. Disse bør også 
benævnes krav. Det samme 
gælder sidste afsnit, hvor der 
står øvrige betingelser, dette er 
også krav. 
 

  

 2.7.2   te Afsnit mangler i 
metodebeskrivelsen, men 
optræder i de tekniske 
betingelser 

Tilføj beskrivelse af hvad 
formålet afsnit 2.7.2 er. 

 

 4 
Om Krav til 
produktionsanlæg i 
kategori A 

 

  Ge Afsnit 4 indledes med at skrive, 

at der ikke er introduceret nye 

krav og samtidig, at der 

harmoniseres med den 

refererede standard prEN 

50549-1.Energinet bemærker i 

dette sammenhæng, at prEN 

50549-1 indeholder nye krav. 
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 4 
Om krav til 
produktionsanlæg i 
kategori A 

 

  Ge 1 andet tekst afsnit beskrives 

at de tekniske  betingelser er 

baseret på prEN50549-1, 

hvilket må være en klar 

misforståelse. De anførte krav 

skal være baseret på 

gældende lovgivning og 

dermed EU forordning 

2016/631samt gældende 

national lovgivning og derpå 

evt. pEN50549-, hvis denne 

understøtter lovgivningen. 

En produktstandard kan aldrig 

være det primære grundlag for 

implementering af gældende 

lovgivning. 

Dansk Energi bør ændre 
teksten så den stemmer 
overens med gældende 
lovgivning. 
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 4. – 4.8.3   ge Metodevejledningen kunne 
principielt stoppes her da 
detaljerne i efterfølgende afsnit 
ikke bidrager med yderligere 
forklaring i forhold til den 
anvendte metode. 
 
Indholdet i afsnittet kan ikke 
være korrekt idet den 
overordnede reference ramme 
for de tekniske minimum krav 
er beskrevet i EU regulativ 
2016/631, derpå den nationale 
lovgivning og til sidst kan 
kravene specificeret i 
Europæiske Normer eller 
Internationale Standarder evt. 
benyttes i krav 
specifikationerne. 
 
Forklaringen omkring brugen af 
de nuværende tekniske 
forskrifter – ”mindre 
tilpasninger”. Formuleringen 
må siges at være en sandhed 
med modifikationer som det 
fremgår at de detaljerede 
kommentarer til de tekniske 
betingelser. 
 
Flere steder forekommer 
Dansk Energis fortolkning af de 
nuværende tekniske forskrifter 
og ikke den konkrete krav 
tekst, hvilket er umulig for 
læseren at se uden at slå op i 
de pågældende referencer. 

Afsnit 4. – 4.8.3 bør fjernes fra 
metodebeskrivelsen da det 
udelukkende omhandler 
tekniske krav til anlæg som er 
angivet i det separate 
dokument – ”Tekniske 
betingelser” 
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 4.1.3   GE Det er uklart, hvad intentionen 

er med teksten i afsnit 4.1.3? 

Sammenlignes teksten med 

afsnit 4.1.3 i ”Tekniske 

betingelser for nettilslutning til 

lavspændingsnettet (≤1 kV) 

med enslydende overskrift 

”tolerancer over for 

spændingsafvigelser” er 

teksten i afsnittene ikke ens. 

Dansk Energi anmodes om at 
uddybe, hvad intentionen er 
med de forskellige 
forklaringer?  

 

 4.1.3.1   te Teksten i afsnit 4.1.3.1 strider 

imod EU regulativ 2016/631. 

EU forordning 2016/631 giver 
ikke tilladelse til en reduktion af 
aktiv effekt som følge af 
reduceret driftsspænding.  
 
Det betyder, at ”undtagelsen” i 
afsnit 4.1.3.1 ikke er lovlig 
uanset om prEN 50549-1 eller 
”Energinet godkendt” anføres 
som reference. 
 
Systemteknisk giver det ikke 
mening, at give mulighed for at 
reducere 
produktionsanlæggets aktive 
effekt ved lav spænding da den 
lave spænding netop kunne 
være et udtryk for 
effektmangel. 
Det vil i værste tilfælde kunne 
forværre den i forvejen lave 
systemspænding 

Afsnit 4.1.3.1 bør fjernes da 
der ikke er hjemmel i EU 
forordning 2016/631 til at 
tillade undtagelsen. 
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 4.2   Ge Under afsnit 4.2 er der ikke 

suppleret med nogen tekst. 

I ”Tekniske betingelser for 

nettilslutning til 

lavspændingsnettet (≤1 kV) er 

der både tekst og krav i form af 

værdier. 

Det er uklart, om det er en fejl, 

eller om dokumentet er 

udarbejdet inkonsistent? 

Dansk Energi anmodes om at 
uddybe, om  det er en fejl, at 
tekst mangler, eller om 
dokumentet er udarbejdet 
inkonsistent? 

 

 4.2.1   Ge Det er uklart, hvad meningen 

er med teksten i afsnit 4.2.1? 

Sammenlignes teksten med 

afsnit 4.1.3.1 i ”Tekniske 

betingelser for nettilslutning til 

lavspændingsnettet (≤1 kV) 

med enslydende overskrift 

”synkronisering” er teksten ikke 

ens. 

Dansk Energi anmodes om at 
uddybe, om det er en fejl, at 
tekst mangler, eller om 
dokumentet er udarbejdet 
inkonsistent? 

 

 4.2.1   Ge prEN 50549-1 anvendes som 

reference for krav til 

synkronisering. Dette et ikke 

korrekt, da kravet for 

synkronisering er anmeldt 

under EU forordning 2016/631 

afsnit 13(7)(a) 

Dansk Energi bør rette den 
fejlagtige reference og 
henvise til kravet i EU 
forordning 2016/631 afsnit 
13(7)(a) 
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 4.3.1   Ge Det er uklart, hvad meningen 

er med teksten i afsnit 4.3.1? 

Sammenlignes teksten med 

afsnit 4.3.1 i ”Tekniske 

betingelser for nettilslutning til 

lavspændingsnettet (≤1 kV) 

med enslydende overskrift 

”Frekvensrespons – 

Overfrekvens ” er teksten ikke 

ens. 

Dansk Energi anmodes om at  
uddybe, om det er en fejl, at 
tekst mangler, eller om 
dokumentet er udarbejdet 
inkonsistent? 

 

 4.4   TE Hvad er meningen med teksten 

i afsnit 4.4? 

Sammenlignes teksten med 

afsnit 4.4 i ”Tekniske 

betingelser for nettilslutning til 

lavspændingsnettet (≤1 kV) 

med enslydende overskrift 

”Regulering af reaktiv effekt” er 

teksten ikke ens. 

Dansk Energi anmodes om at 
uddybe, om det er en fejl, at 
tekst mangler, eller om 
dokumentet er udarbejdet 
inkonsistent? 
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 4.4   TE prEN 50549-1 anvendes som 

reference for krav i forhold til 

egenskaber for reaktiv effekt.  

Den overordnede lovgivning på 

området, EU forordning 

2016/631 tillader ikke 

fastsættelse af krav omkring 

reaktiv effekt for anlæg i 

kategori A. Referencen må 

derfor anses som fejlagtig og 

ugyldig da forslaget til 

prEN50549-1 strider imod 

kravene i EU forordning 

2016/631. 

Referencen og hjemlen er 

tidligere blevet efterspurgt.  

Dansk Energi anmodes om at 
uddybe samt supplere med en 
teknisk analyse i forhold til, 
hvordan behovet er for A 
anlægs egenskaber i forhold 
til reaktiv effekt og hvilken 
reference, der skal anvendes.  

 

 4.4   te Kravene til reaktiv 

effektregulering, kommer fra 

EU regulativ 2016/631 og ikke 

fra nævnte reference. 

Reference til EU regulativ 
2016/631, bør være anført 
som første punkt i teksten. 

 

 4.4.1   te Kravene til reaktiv 

effektreguleringsområde, 

kommer fra EU regulativ 

2016/631 og ikke fra nævnte 

reference. 

Reference til EU regulativ 
2016/631, bør være anført 
som første punkt i teksten. 

 

 4.4.2   te Kravene til reaktiv 

effektfaktorreguleringsfunktion 

kommer fra EU regulativ 

2016/631 og ikke fra nævnte 

reference. 

Reference til EU regulativ 
2016/631, bør være anført 
som første punkt i teksten. 
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 4.4.3   te Kravene til reaktiv automatisk 

effektfaktorreguleringsfunktion 

kommer fra de nuværende 

Tekniske Forskrifter og ikke fra 

nævnte reference. 

Reference til primær kilde bør 
være anført som første punkt i 
teksten. 

 

 4.5   TE Det er uklart, hvad meningen 

er med teksten i afsnit 4.5? 

Sammenlignes teksten med 

afsnit 4. i ”Tekniske betingelser 

for nettilslutning til 

lavspændingsnettet (≤1 kV) 

med enslydende overskrift 

”Beskyttelse” er teksten ikke 

ens. 

Dansk Energi anmodes om at 
uddybe om det er en fejl, at 
tekst mangler, eller om 
dokumentet er udarbejdet 
inkonsistent? 

 

 4.5.3   TE Referencen til prEN 50549-1 er 

ikke retvisende, hvilket tidligere 

har været kommenteret. 

Referencen synes brugt 

upræcist og ukritisk.  

  

 4.5.3.1   TE Den særlige beskyttelse har 

været diskuteret meget 

igennem arbejdsgruppemøder 

og paralleldiskussioner. 

Beskyttelsesformen er 

principielt i strid med EU 

forordning 2016/631  

  

 4.6   TE Det er uklart, hvilken hjemmel 

der anvendes i forbindelse 

med fastsættelse af krav for 

elkvalitet.  

Dansk Energi anmodes om at 
redegøre nærmere for, hvilken 
hjemmel der anvendes i 
forbindelse med fastsættelse 
af krav for elkvalitet. 
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 4.6.2   te Afsnittet ”Ansvarsfordeling” er 
angivet under hoved 
afsnit ”Elkvalitet” hvilket ikke 
forekommer logisk.  

Afsnittet bør have sit eget 
hovedafsnit. 

 

 4.8.3   GE Andet afsnit: ”Positivlisten 
eksisterer allerede baseret på 
krav i Energinets nuværende 
tekniske forskrifter, og ønskes 
bibeholdt for at sikre en smidig 
overgang til de nye tekniske 
betingelser. På sigt kan det 
være at medleverede 
produktcertifikater gør 
positivlisten overflødig, men 
det antages der går en 
årrække inden disse er på 
plads. Der findes nemlig ingen 
standardiserede testmetoder 
endnu.” 
 
Det er uklart, hvad intentionen 

er med afsnittet?  

Positivlisten blev overdraget fra 

Energinet til Dansk Energi den 

1. juli 2016, og Dansk Energi 

har administreret den i mere 

end 2 år. 

Hvordan skal positivlisten være 

med til at sikre en smidig 

overgang til de nye tekniske 

betingelser? 

 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare intentionen med 
afsnittet. 
 
Dansk Energi anmodes om at 
redegøre for hvorledes 
positivlisten kan sikre en 
smidig overgang til de nye 
tekniske betingelser. 
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 4.8   te Afsnittet ”verifikation og 
dokumentation mangler at 
beskrive hvordan 
produktcertifikater kan bruges 
som en del eller alle 
verifikationskrav.  
I samme ombæring skal 
ligeledes beskrives hvordan 
proceduren for brugen af en 
evt. positivlisten vil blive set fra 
et metodisk synspunkt. 

Afsnittet bør tilføjes metoden 
for anvendelse af 
produktcertifikater og en evt. 
positivliste. 

 

 4.8.3    Indledningsvist blev det skrevet 

i afsnit 4, at der ikke bliver 

introduceret nye funktionskrav 

men bare mindre tilpasninger 

og harmonisering (hvilket ikke 

synes korrekt) og derfor undrer 

beskrivelsen omkring en 

smidig overgang til de nye 

tekniske betingelser. 

Hvad menes der med en 

smidig overgang og hvor ses 

udfordringerne? 

Dansk Energi anmodes om at 
redegøre for hvad der menes 
med en smidig overgang til de 
nye tekniske betingelser samt 
hvor udfordringerne ses. 

 

 5. – 5.9.3   te Samme kommentarer som er 
afgivet til delafsnit i 4. – 4.8.3 
er gældende for afsnit 5. – 
5.9.3 

Afsnit 5. – 5.9.3 bør revideres 
som foreslået for afsnit 4. 

 

Kommentarer til tekniske betingelser 
 

 Side 6-11 

 

  Ge Alt er markeret med gråt, og det 
fremgår af anmeldelsesteksten på 
side 5 under afsnittet, ”Tekniske 
betingelser fastsat af Energinet”, at 
det, der er markeret med gråt, er 
tekniske betingelser fastsat af 
Energinet. Energinet har ikke fastsat 
Dansk Energis indledning og formål 

m.v. 

Dansk Energi bør korrigere 
således, at det korrekt fremgår, 
hvem som anmelder hvad, såfremt 
metoden med at gengive alle 
tilslutningskrav i et samlet 
dokument ønskes anvendt. 
Dette er oprindeligt ikke et krav – 
dansk Energi skal kun anmelde 
kravene som fastsættes af 
netselskaberne.  
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    ge Principielt er opbygningen af 
”Tekniske betingelser for 
nettilslutning af produktionsanlæg til 
lavspændingsnettet (≤ 1 kV)” med 
kumulative krav ikke særlig 
læsevenlig og krav i fremstillingen 
kommer i dette dokument til at 
fremstå uigennemsigtig. En anden 
metode til præsentation af krav 
kunne have været anvendt til fordel 
for de aktører, som ikke har deltaget 
i arbejdsgruppearbejdet. 

  

    GE Det forekommer umiddelbart 
kortsigtet, at der henvises til 
eksisterende Tekniske Forskrifter 
som reference, når hovedparten 
bliver afmeldt i forbindelse med 
gennemførselsdatoen for EU 
forordning 2016/631 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare, hvad intentionen er med 
henvisningen til referencer, som 
forsvinder i løbet af 10 måneder. 

 

 2.1.1 60   ”I tvivlstilfælde er det de anmeldte 
betingelser, der er gældende.” 
 
Det er uklart, hvad  det betyder. 
Betyder det, at hvis der anmeldes 
krav, som der ikke er hjemmel til i de 
respektive referencer så gælder 
kravet alligevel? 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare, hvordan teksten skal 
forstås. 

 

 2.1.4 70-72   Et eksisterende produktionsanlæg, 
eller dele heraf, hvor der foretages 
væsentlige tekniske ændringer, skal 
overholde de tekniske og 
funktionelle krav, som fremgår af 
denne vejledning. 
 
Det er uklart, om det betyder, at 
anlægget skal overholde alle krav i 
vejledningen som det står skrevet. 

Dansk Energi anmodes om at 
uddybe, hvordan teksten skal 
forstås. 

 

 2.3 105  Ed Energitilsynet Erstat Energitilsynet med 
Forsyningstilsynet 

 

 2.5 114  Ed Energitilsynet Erstat Energitilsynet med 
Forsyningstilsynet 
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 2.5 125  Te Cost-benefit-analyse (CBA). 
Det vil nok interessere en eventuel 
ansøger om undtagelse, hvad der 
skal medtages i en CBA for et 
produktionsanlæg i kategori A 

Dansk Energi anmodes om at 
uddybe, hvad der skal inkluderes i 
en CBA for undtagelsesansøgning 
for et produktionsanlæg i kategori 
A 

 

 2.6 129  Te Det henvises ikke til en reference i 
elforsyningsloven, når 
nettilslutningspunkt og 
spændingsniveau fastsættes. 

Dansk Energi bør henvise til 
relevant reference. 

 

 2.7   Te Det vil tjene til læserens orientering, 
hvis det indledningsvist blev forklaret 
i afsnit 2.7, hvordan hierarkiet er 
mellem europæisk lovgivning, 
nationallovgivning og refererede 
standarder. 

Dansk Energi anmodes om at 
inkludere beskrivelse af hierarkiet 
mellem europæisk lovgivning, 
national lovgivning samt refererede 
standarder. 

 

 2.7   Te Det ses, at prEN 50549-1 samt 
DS/EN 50438 og DS/CLC/TS 
50549-1 er inkluderet i afsnit 2.7. 
Det medfører uklarheder i forhold til 
forskelle mellem krav samt overlap i 
funktioner.  

Dansk Energi anmodes om at 
inkludere forklaring i forhold til 
relevans og anvendelse, forskelle 
og eventuelle overlap i forhold til 
vejledningen. 

 

 2.7.1 139  Te prEN50549-1 er anmeldt som 
normativ reference. 

Er det det den korrekte titel? 
Dansk Energi anmodes om at 
kontrollere og eventuelt korrigere 
anvendt titel. 

 

 2.7.1   te Normative referencer mangler en 
klar identifikation – fx 
Fællesregulativ samt 
Elforsyningsloven. 

Normative referencer skal kunne 
identificeres enentydig. 

 

 2.7.2   te DS/CLC/TS 504549-2 optræder i 
den informative liste. Da den samme 
optræder under afsnit 2.7.1, bør den 
fjernes i afsnit 2.7.2. 

Fjern reference til DS/CLC/TS 
504549-2. 

 

 3.2.18 338  Te Når netfrekvensen kommer uden for 
området for normaldrifts. 
 
Så snart der er en frekvensafvigelse 
fra et forudbestemt frekvens 
setpunkt, må der være tale om en 
frekvensafvigelse. 

Dansk Energi anmodes om at 
korrigere definition 3.2.18.  

 

 3.2.19 343  Te Nærmere beskrevet i afsnit 4.3.1 og 
afsnit 0 
Det er uklart, hvad og hvor afsnit 0 
er. 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare, hvor afsnit 0 er, og hvad 
det indeholder. 
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 3.2.21    I forbindelse med frekvensændring 
og dennes definition undrer det, at 
den aftalte metode for måling af 
frekvensændring anmeldt jf. EU 
forordning 631, afsnit 13(1)(b) og 
desuden aftalt i forbindelse med 
TSO- DSO koordinerede krav, ikke 
er medtaget i denne vejledning. 

Dansk Energi bedes forklare 
hvorfor den aftalte målemetode for 
frekvensændring ikke er medtaget i 
vejledningen. 
 
Dansk energi bedes inkluder aftalte 
målemetode i vejledningen. 

 

 3.2.42    Som den ene ud af to definition er 
der her inkluderet henvisninger. 
Den ene henvisning, DS/CLC/TS 
50549-1:2015 er anført som 
informative referencer. 
Den anden henvisning, DS/CLC/TS 
50549-2:2015 er ikke anført 
reference. 
Det er uklart, hvad  intentionen er? 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare, hvad intentionen er med at 
henvise til en informativ reference. 
 
Dansk Energi bør inkludere 
DS/CLC/TS 50549-2 som 
reference, hvis denne refereres. 
 

 

 3.2.45    Et anlæg installeret med henblik på 
at levere backupstrøm i en 
installation, og som ikke er tilsigtet 
drift parallelt med det kollektive 
elforsyningsnet. 
 
Denne definition synes forsimplet og 
er ikke retvisende. 

Dansk Energi bør korrigere 
definitionen for nødstrømsanlæg 
således, at definitionen bliver 
retvisende. 

 

 3.2.56    Definitionen er korrekt men formålet 
med at inkludere 
spændingsniveauer op til 400 kV i 
en vejledning for tilslutning af 
produktionsanlæg af type A og B i 
lavspændingsnettet virker meget 
overflødigt. 

Dansk Energi bør korrigere 
definitionen således, at relevante 
informationer for aktøren formidles, 
dvs. slette, MV, HV og EHV. 

 

 3.2.63    Systemansvarlig virksomhed. 
 
Den systemansvarlige virksomhed i 
Danmark er Energinet og varetages 
at Energinet Elsystemansvar A/S 

Dansk Energi bør korrigere 
Energinet til Energinet 
Elsystemansvar A/S 
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 3.2.67    Definitionen omkring ø-drift læses 
umiddelbart således, at ø-drift kun er 
et scenarie, som kan opstå i 
distributionsnettet, hvilket ikke er 
korrekt. 
Ø-drift kan opstå i alle 
spændingsniveauer og bør således 
forklares bedre i definitionen 

Dansk Energi bør tydeliggøre 
definitionen på ø-drift således, at 
det ikke kun fremgår som et 
distributionsnetscenarie. 

 

 3.2.68 582   Det fremgår, at det er den del af det 
nordeuropæiske synkronområde, 
som dækker Danmark øst for 
Storebælt. 
Dette er efter Energinets opfattelse 
ikke en korrekt betegnelse. 

Dansk Energi bør erstatte 
det ”nordeuropæiske” med 
det ”Nordiske”. 
 

 

    586-588 

 

 Te Fast krav i henhold til EU forordning 
2016/631, artikel 13(1)(a) er ikke 
gengivet som citat men gengivet 
som fortolkning. Umiddelbart er 
meningen korrekt. 

  

 4.1.1 592 - 594   Referencen til prEN 50549-1 er 
anvendt her. Det er uklart til hvilket 
formål. 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare, hvad referencen anvendes 
til.  

 

    596-601 

 

 Te Energinets krav i henhold til EU 

forordning 2016/631,artikel 13(1)(a) 

– der burde være refereret til artikel 

13(1)(a)(i). Teksten er ikke citeret fra 

forordningen men angivet som 

fortolkning. 

  

    602-603 

 

 Ge Der er henvist til TF 3.2.x. Dette 

burde have været 3.2.1. 

Der er ikke citeret fra TF’en men 

fortolket. Desuden fremgår disse 

linjer under en overskrift ”4.1.1. 

Nomaldrift” og i TF’en fremgår det af 

teksten, at kravet kun stilles ved 

unormal drift. Referencen er derfor 

upræcis. . Netselskaberne skærper 

dermed kravet til at være gældende 

altid. Er det hensigten? 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare baggrunden for 
sammenlægning af ”normaldrift” 
og ”unormal drift”. 
 
Dansk Energi bør 
korrigere/præcisere referencen. 
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  602 - 603   Her er anvendt en henvisning til TF 

3.2.x. 

I forhold til øvrige henvisninger er TF 

3.2.x utilstrækkeligt. I øvrigt bliver 

nogle af de tekniske forskrifter 

trukket tilbage og referencen 

forsvinder derved. 

Der kunne henvises til krav indmeldt 

i henhold til EU forordning 2016/63,1 

da kravet omkring robusthed i 

forhold til spændingsfasespring er 

anmeldt der. 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare meningen med den 
unøjagtige henvisning, ideen med 
at henvise til en teknisk forskrift 
som bliver afmeldt samt eventuelt 
om henvisningen skal korrigeres til  
EU forordning 2016/631. 

 

    608-609 

 

 Te Energinets krav i henhold til RfG 

artikel 13(1)(b). Teksten er ikke 

citeret fra Energinets krav men 

angivet som fortolkning. Meningen 

er umiddelbart korrekt. 

Der henvises samtidig til prEN 

50549-1, som ikke er en korrekt 

henvisning. 

Kravet og værdien, 2 Hz/s, 

(numerisk værdi) er fastsat af 

Energinet i forbindelse med EU 

forordning 2016/631. 

Dansk Energi bør fjerne referencen 
til prEn 50549-1. 

 

    611-620 

 

 Re Der er henvist til EU forordning 
2016/63, artikel 13(4) + (5), men det 
angivne vedrører kun artikel 13(4). 
Desuden er der anmeldt tekst i EU 
forordning 2016/631,artikel 13(5)(a) 
som rettelig burde inkluderes, da 
teksten er anmeldt. 
 

Dansk energi bør korrigere 
henvisningen. 
 
Dansk Energi bør endvidere 
inkludere teksten fra EU forordning 
2016/631, artikel 13(5)(a) for at 
gengive krav retvisende. 
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 4.1.3.1 628 - 631  TE . EU forordning 2016/631 giver ikke 
tilladelse til reduktion af aktiv effekt 
som følge af reduceret 
driftsspænding.  
 
Det betyder, at ”undtagelsen” i afsnit 
4.1.3.1 ikke er lovlig uanset om prEN 
50549-1 eller ”Energinet godkendt” 
anføres som reference. 
 
 
Systemteknisk giver det ikke 
mening, at give mulighed for at 
reducere produktionsanlæggets 
aktive effekt ved lav spænding da 
den lave spænding netop kunne 
være et udtryk for effektmangel. 
Det vil i værste tilfælde kunne 
forværre den i forvejen lave 
systemspænding 

Dansk Energi bør slette nævnte 
undtagelse omkring tilladt reduktion 
af aktiv effekt ved underspænding. 

 

 4.2   633-636 

 

 Te Energinet har som TSO hjemmel til 
at fremsætte i henhold til EU 
forordning 2016/631, artikel 13(7)(a). 
I tabel 4.2 er der angivet et 
spændingsområde, som ikke 
fremgår af Energinets krav. Er dette 
korrekt? 
 
Der henvises samtidig til prEN 
50549-1. 
Den korrekte henvisning må 
formodes at være DS/EN 50160. De 
øvrige værdier er henholdsvis en del 
af og fastsat i forbindelse med EU 
forordning 2016/631.  

Dansk Energi bør korrigere 
henvisningen fra prEn 50549 til 
DS/EN 50160. 
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 4.2   637-640 

 

 Te Efter at et produktionsanlæg er 
indkoblet, må den aktive effekt 
maksimalt stige med 20 % af 
nominel effekt per minut. Hvis dette 
ikke er teknisk muligt for anlægget, 
er det tilladt at indkoble efter en 
tilfældig forsinkelse mellem 1 og 10 
minutter. De 1-10 minutter er udover 
den normale observationstid på 3 
minutter. 
Det nye krav, funktionalitet om 
tilfældig forsinkelse, er uforståeligt. 
 
Når der sættes krav til alle nye 

anlæg om en gradientfunktion, hvad 

er argumentet for, at det ikke skulle 

være teknisk muligt? 

Energinets anmeldte krav for 

gradient (NC RfG, artikel 13(7)(b)) 

kunne havde været 100 % af 

nominel effekt per minut men Dansk 

Energi valgte 20 %. 

Hvorfor vælges 20 % som 

gradientværdi og efterfølgende 

forsøges indført en ny funktionalitet, 

som ikke tidligere har været anvendt 

og er den nye funktion en skærpelse 

af NC RfG krav? 

Hvorfor ses denne nye funktion at 

have større sandsynlighed for at 

blive realiseret end 

gradientfunktionen? 

Hvordan sikres det, at der ikke bliver 

sammenfald mellem ”tilfældige 

forsinkelse” så systemet oplever en 

fælles genindkobling. 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare, hvad argumentet er for, at 
det ikke skulle være teknisk muligt, 
når nu kravet er et generelt krav i 
EU forordning 2016/631. 
 
Dansk Energi anmodes endvidere 
om at forklare, hvorfor 20 % 
vælges som gradientværdi og 
efterfølgende forsøges indført en 
ny funktionalitet, som ikke tidligere 
har været anvendt. 
 
Dansk Energi anmodes om at 

forklare, hvorfor de ser større 

sandsynlighed for realisering af 

funktionen ”tilfældig forsinkelse” 

fremfor realisering af 

gradientfunktionen.  

Dansk Energi anmodes endvidere 

om at uddybe, om de ser den nye 

funktionalitet ”tilfældig forsinkelse” 

som en skærpelse af de totale krav 

om funktionalitet. 

Dansk Energi anmodes desuden 

om at uddybe, hvordan det kan 

være, at denne funktion anses for 

at have større sandsynlighed for at 

blive realiseret end 

gradientfunktionen? 
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 4.2.1 642 - 644   Afsnittet henviser til prEN 50549-1, 

som ikke er korrekt da kravet til 

synkronisering er fastsat i 

forbindelse med EU forordning 

2016/631, afsnit 13(7) og anmeldt 

under Energinets anmeldelse af 

krav. 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare, hvorfor der refereres til 
prEN 50549-1 og ikke EU 
forordning 2016/631 afsnit 13(7). 
 
Desuden bør Dansk Energi 
korrigere til den korrekte reference 
i vejledningen. 

 

 5.3 1166 - 

1174 

  Kravene er vurderet som 

forordningskrav eller som TSO krav. 

Kravene er umiddelbart ikke 

genfundet i EU forordning 2016/631 

eller i de TSO anmeldte krav, hvorfor 

det derfor er uklart om der egentlig 

er tale om en skærpelse af krav og 

funktionalitet. 

Dansk Energi anmodes om at 
redegøre for, om kravet tidligere 
har eksisteret, om det af 
anlægsejere kunne vurderes som 
en skærpelse og om den relevante 
reference er prEn 50549-1. 
 
Dansk Energi bør inkludere den 
korrekte reference, hvis 
farvekodning for reference 
anvendes. 
Rettelserne bør fremgå af den 
reviderede vejledning. 

 

    654-655 

 

 Te Fast krav i henhold til EU forordning 
2016/631, artikel 13(2)(e). Der er 
ikke citeret fra forordningen men 
fortolket. Det fremgår, at der skal 
kunne ”nedreguleres”, hvor det i 
forordningen fremgår, at der skal 
kunne ”aktiveres en 
frekvensrespons”.  

Dansk Energi anmodes om at 
forklare hensigten med ordvalget, 
da de umiddelbart kan forveksles 
med andre nedreguleringsordre. 
Det ville skabe mere sammenhæng 
i tekst og forståelse og modvirke 
forvirring, hvis termen 
frekvensrespons konsekvent 
anvendes i afsnittet. 
 

 

 4.3.1 657 - 658   Det er korrekt, at der er indgået en 
aftale om en forsinkelse i forhold til 
frekvensrespons i forståelse for, at 
der skal være funktionstid til 
detektering af eventuel utilsigtet ø-
drift i distributionssystemet. 
Aftaler er imidlertid indgået med 
Energinet og kan ikke henføres til  
den anvendte reference. 
Henvisningen til prEn 50549-1 skal 
derfor slettes da den er misvisende 
og ikke relevant. 

Dansk Energi bør slette 
henvisningen til prEN 50549-1 og 
erstatte referencen med Energinet. 
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    665-667 

 

 TE I forbindelse med anmeldelse af krav 
i EU forordning 2016/631, afsnit 
13(2)(a), er der udarbejdet en 
præciserende tekst til bedre 
forståelse af kravet omkring 
frekvensrespons. 
Denne tekst er ikke medtaget i 
dansk Energis vejledning, selvom 
Dansk Energi netop advokerede 
aktivt for forståelsesproblemer i 
forordningsteksten. 

Dansk Energi anmodes om at 
inkludere følgende tekst i 
forbindelse med forklaring af 
frekvensrespons – overfrekvens. 
”Ved LFSM-O tilstand skal 
anlæggets aktive effekt følge den 
krævede statik, når netfrekvensen 
er større end den specificerede 
grænseværdi, knakfrekvens, for 
LFSM-O, uanset om netfrekvensen 
er stigende eller faldende.” 

 

 Tabel 4.3   674-676 

 

 Te Referencer til tabel fremgår 

umiddelbart ikke. 

Krav til frekvenstærskel og statik er 

anmelde af Energinet i forbindelse 

EU forordning 2016/631 afsnit 13(c) 

og (d) og reference kan henføre 

dertil. 

Tid til detektering af utilsigtet ø-drift 

– er desuden aftalt med Energinet. 

Dansk Energi bør inkludere de 
korrekte referencer. 
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    678-679 

 

 Te Teksten angivet i vejledningen er 
ikke i overensstemmelsen med den 
afmeldte tekst jf. EU forordning 
2016/631 artikel 13(2)(a). 
Følgende mangler: 
Frekvensparametrene i 
reguleringsfunktionerne for aktiv 
effekt skal kunne indstilles med en 
opløsning pa 10 mHz eller bedre. 
- Reguleringsstatikkerne skal kunne 
indstilles med en opløsning på 1 % 
eller bedre. 
- For reguleringsfunktionen for 
frekvensrespons for overfrekvens 
gælder, at nøjagtigheden for en 
fuldført eller en kontinuerlig 
regulering, maksimalt må afvige med 
en gennemsnitlig størrelse på fejlen 
< 5 % af Pn målt over en periode på 
1 minut. 
 

Dansk Energi bør korrigere teksten 
i vejledningen således, at hele den 
anmeldte tekst fra EU forordning 
2016/631,afsnit 13 (2)(a) fremgår 
af vejledningen. 

 

    681 
 

 Te Det fremstår umiddelbart således, at 
værdi ± 10 mHz, er fastsat af prEN 
50549-1, dette er dog ikke tilfældet. 
Værdien er fastsat i forbindelse med 
afmeldte tekst jf. EU forordning 
2016/631 artikel 13(2)(a). 

Dansk Energi bør korrigere den 
forkerte reference og erstatte den 
med den korrekte. 

 

 4.4   TE Den overordnede lovgivning på 
området, EU forordning 2016/631, 
fastsætter ikke krav til egenskaber 
for reaktiv effekt for anlæg i kategori 
A. Krav om egenskaber for reaktiv 
effekt er først fremsat for anlæg i 
kategori B.  
 
Der er på den baggrund ikke 
hjemmel til de pågældende krav. 
 
Referencen og hjemlen til netop 
dette krav er ligeledes tidligere 
blevet efterspurgt. 

Dansk Energi anmodes om at 
uddybe, hvilken hjemmel der 
anvendes i forbindelse med 
fastsættelse af krav til reaktive 
egenskaber for type A anlæg. 
 
Dansk Energi anmodes om at 
supplere med en teknisk analyse 
og retfærdiggørelse som afdækker 
og konkretiserer behovet og den 
forventede effekt fra anvendelsen 
af reaktive egenskaber fra type A 
anlæg. 
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  764  Te Generelt spørgsmål omkring 
enfasede produktionsanlæg. 
 
I TF 3.2.1 er følgende inkluderet;  
”Elforsyningsvirksomheden har af 
hensyn til planlægning og 
netudbygning ret til at afvise 
nettilslutning af anlæg, som ikke er 
trefasede.” 

 

Betyder det, at netselskaberne ikke 
tager forbehold for 
enfasede/tofasede 
produktionsanlæg mere? 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare, om forbeholdet omkring 
enfasede/tofasede 
produktionsanlæg ikke er 
nødvendigt mere.  

 

 4.5.1    Der referes til TF 3.2.x og foruden at 

være upræcist, er det ikke særligt 

logisk når TF 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 

3.2.5 forventes afmeldt i forbindelse 

med gennemførsel af EU forordning 

2016/631. 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare meningen med den 
unøjagtige henvisning, ideen med 
at henvise til en teknisk forskrift, 
som bliver afmeldt, samt at 
supplere med, hvilken reference 
der efterfølgende vælges. 

 

  872 - 873  Te Nøjagtigheden, hvormed spænding 
og frekvens måles, skal være 
henholdsvis ±1 % af Un og ±0,05 
Hz. 
 
Hvilken reference anvendes til 
nøjagtigheden for 
spændingsmålingen? 
 
Krav til nøjagtighed for måling af 
frekvens er tidligere specificeret til ± 
10 mHz hvorfor det konflikter at 
specificere det anderledes her. 

Dansk Energi bør tilføje referencer 
samt korrigere krav til nøjagtighed 
for frekvensmåling i vejledningen.  
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 4.5.3 878 - 883   Der referes til TF 3.2.x og foruden at 

være upræcist, er det ikke særligt 

logisk når TF 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 

3.2.5 forventes afmeldt i forbindelse 

med gennemførsel af EU forordning 

2016/631. 

Desuden er specifikke funktioner 

enten dele af eller koordinerede krav 

i forbindelse med gennemførsel af 

EU forordning 2016/631. 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare meningen med den 
unøjagtige henvisning, ideen med 
at henvise til en teknisk forskrift, 
som bliver afmeldt, samt at 
supplere med, hvilken reference 
der efterfølgende vælges. 
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  890 - 891   ”Synkront underspændingsrelæ er 
kun et krav i de tilfælde, hvor 
elforsyningsvirksomheden vurderer, 
at der er risiko for asynkron 
sammenkobling.” 
 
Ovenstående tekst konflikter med 

den ordlyd, som var udarbejdet i 

forbindelse med tilblivelsen af den 

nuværende TF 3.2.3. som er 

følgende: 

”Synkront underspændingsrelæ er 
kun et krav i det tilfælde, at asynkron 
sammenkobling ved automatisk 
genindkobling kan forekomme.” 
 
Den væsentligt ændrede sætning og 
ordvalg fra ”at asynkron 
sammenkobling ved automatisk 
sammenkobling kan forekomme” 
til ”hvor elforsyningsvirksomheden 
vurderer, at der er risiko for 
asynkron sammenkobling” skærper 
herved netselskabets krav, hvilket 
ikke kan accepteres. 
 
Principielt konflikter synkront 
underspændingsbeskyttelse med EU 
forordning 2016/631 afsnit 14(3)(6), 
da beskyttelsesmekanismer og 
intern beskyttelse ikke må 
tilsidesættes robusthedsegenskaber, 
men da type A anlæg ikke har krav 
om FRT egenskaber kan dette 
argument ikke bruges her. 

Dansk Energi anmodes om at 
redegøre for, hvad årsagen er til 
den væsentlige ændring af 
ordlyden. 
 
Dansk Energi anmodes om at 
vurdere, om funktionen er relevant 
for type A anlæg eller om en anden 
funktion kunne anvendes. 
 
Dansk Energi bør korrigere 
sætningen i vejledningen til: 
 
”Synkront underspændingsrelæ er 
kun et krav i det tilfælde, at 
asynkron sammenkobling ved 
automatisk genindkobling kan 
forekomme.” 
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    900-912 

 

 Te Der referes til TF 3.2.x og foruden at 
være upræcist, er det ikke særligt 
logisk når TF 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 
3.2.5 forventes afmeldt i forbindelse 
med gennemførsel af EU forordning 

2016/631? 
 
Desuden er specifikke funktioner og 
værdier revurderet i forbindelse med 
koordination så en upræcis 
reference er ikke anvendelig 
 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare meningen med den 
unøjagtige henvisning, ideen med 
at henvise til en teknisk forskrift, 
som bliver afmeldt, samt at 
supplere med, hvilken reference 
der efterfølgende vælges. 

 

 4.5.4    I forbindelse med frekvensændring 

og dennes anvendelse til detektering 

af utilsigtet ø-drift undrer det, at den 

aftalte metode for måling af 

frekvensændring anmeldt jf. EU 

forordning 631 afsnit 13(1)(b) og 

desuden aftalt i forbindelse med 

TSO- DSO koordinerede krav, ikke 

er medtaget i denne vejledning.  

Dansk Energi anmodes om at 
forklare, hvorfor den aftalte 
målemetode for frekvensændring 
ikke er medtaget i vejledningen. 
 
Dansk energi bør inkludere aftalte 
målemetode i vejledningen. 

 

 Tabel 4.7   te I tabel 4.7 er begrebet ”funktionstid” 
anvendt. Begrebet anvendes flere 
steder i vejledningen. 
Der er ikke supplerende forklaring til, 

hvordan begrebet skal forstås. For at 

sikre ens forståelse ville det forbedre 

vejledningen, hvis en forklaring eller 

en definition blev inkluderet.  

Dansk Energi bør inkludere en 
forklaring eller bedre en definition 
af begrebet ”funktionstid” i 
vejledningen.  

 

    931-934 

 

 Re Der henvises til TF 3.2.x. Det har 
ikke været muligt at lokalisere, 
hvilken TF denne passus kommer 
fra, da det virker mere som en 
generel informationstekst. 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare meningen med den 
unøjagtige henvisning, ideen med 
at henvise til en teknisk forskrift, 
som bliver afmeldt, samt at 
supplere med, hvilken reference 
der efterfølgende vælges 
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    946 

 

 Te Et produktionsanlæg må højst have 
16 A i strømubalance mellem de tre 
faser. 
 
Det er uklart, om der menes mellem 
de tre faser eller bare indbyrdes 
mellem faserne? 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare og præcisere, hvad der 
menes 
 
Dansk Energi bør korrigere 
vejledningen med den korrigerede 
tekst.  

 

    948 

 

 Te Hvad menes med balanceret 3-

faset? 

Termen ”balanceret” er ikke 

defineret i afsnit 3. 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare, hvad der menes med 
balanceret 3-faset og om 
nødvendigt indføre en definition for 
dette. 

 

  

  952-955 

 

 Re Der henvises til TF 3.2.x. Det har 
ikke været muligt at lokalisere, 
hvilken TF denne passus kommer 
fra. 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare meningen med den 
unøjagtige henvisning, ideen med 
at henvise til en teknisk forskrift, 
som bliver afmeldt, samt at 
supplere med, hvilken reference 
der efterfølgende vælges 

 

    959-962 

 

 Re Der henvises til TF 3.2.x. Det har 
ikke været muligt at lokalisere, 
hvilken TF denne pasus kommer fra. 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare meningen med den 
unøjagtige henvisning, ideen med 
at henvise til en teknisk forskrift, 
som bliver afmeldt, samt at 
supplere med, hvilken reference 
der efterfølgende vælges 

 

 4.6.1.5 Tabel 4.10 

 

 Te Værdierne i tabel 4.10 er 
ikkeidentiske med værdierne i 
tabellerne jf. den upræcise reference 
til de tekniske forskrifter og 
referencen kan ikke anvendes.  

Dansk energi bør slette denne 
reference til de tekniske forskrifter 
Alternativt bør Dansk Energi 
redegøre for, hvorfor referencen er 
nødvendig samt præcisere 
referencen. 

 

 4.6.1.5 Tabel 4.11 

 

 Te Værdierne i tabel 4.11 er ikke 
identiske med værdierne i tabellerne 
jf. den upræcise reference til de 
tekniske forskrifter kan referencen 
ikke anvendes.  

Dansk energi bør slette denne 
reference til de tekniske forskrifter. 
Alternativt bør Dansk Energi 
redegøre for, hvorfor referencen er 
nødvendig samt præcisere 
referencen. 
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    991-1006 

 

 Re Der henvises til TF 3.2.x. Denne 
tekst angår verificering, men det er 
ikke muligt at finde en tilsvarende 
formulering i TF’erne.  

Dansk Energi anmodes om at 
forklare meningen med den 
unøjagtige henvisning, ideen med 
at henvise til en teknisk forskrift, 
som bliver afmeldt, samt at 
supplere med, hvilken reference 
der efterfølgende vælges 

 

 5.1.3.1 1093 – 

1094 

 TE EU forordning 2016/631 giver ikke 
tilladelse til reduktion af aktiv effekt 
som følge af reduceret 
driftsspænding.  
 
Det betyder, at ”undtagelsen” i afsnit 
5.1.3.1 ikke er lovlig uanset om prEN 
50549-1 eller ”Energinet godkendt” 
anføres som reference. 
 
Systemteknisk giver det ikke 
mening, at give mulighed for at 
reducere produktionsanlæggets 
aktive effekt ved lav spænding da 
den lave spænding netop kunne 
være et udtryk for effektmangel. 
Det vil i værste tilfælde kunne 
forværre den i forvejen lave 
systemspænding 

Dansk Energi bør slette nævnte 
undtagelse omkring tilladt reduktion 
af aktiv effekt ved underspænding 

 

    1101-

1112 

 

  Energinets krav i henhold til EU 

forordning 2016/631, artikel 14(3)(a) 

+ (b). Teksten er ikke et citat fra 

hverken Energinets krav eller 

forordningen, men umiddelbart er 

meningen korrekt. 

Dog er krav i RfG artikel 14(3)(a)(v) 
markeret som fast, men dette er 

fastsat af Energinet som TSO. 

  

  1114 - 

1117 

  Afsnittet er markeret som et krav fra 

hhv. EU forordning 2016/631 eller et 

TSO krav og samtidig er der en 

henvisning til prEN 50549-1. 

Dansk Energi anmodes om at 
redegøre for referencen til prEN 
50549-1. 
 
Dansk Energi bør slette referencen 
til prEN 50549-1. 
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  1129 - 

1132 

  Afsnittet er markeret som et krav fra 

hhv. EU forordning 2016/631 eller et 

TSO krav og samtidig er der en 

henvisning til prEN 50549-1. 

Dansk Energi anmodes om at 
redegøre for referencen prEN 
50549-1. 
 
Dansk Energi bør slette referencen 
til prEN 50549-1. 

 

    1151-

1153 

 

  Henvisning til EU forordning 

2016/631, artikel 20(2)(b) samt TF 

3.2.x, men krav er fastsat af 

netselskaberne (med udgangspunkt 

i artikel 20(2)(b)). 

Tekst markeret med grå kan ikke 
genkendes. I MV-dokumentet er 
denne tekst markeret med gult, så 
den fremstår som skrevet som krav 
af DE? 

Dansk Energi anmodes om at 
redegøre for referencer og 
farvemarkering samt at forklare 
tekst.  

 

  1152   90 % til 15 %. Det antages, at der er 

tale om en fejl, og at 15 % skulle 

havde været 50 %. Værdien 50 % vil 

således være i overensstemmelse 

med figur 5.3 

Dansk Energi anmodes om at 
forholde sig til værdien 15 % og 
korrigere i vejledningen. 

 

 5.2   1157 - 

1161 

 

 Te Energinets krav i henhold til EU 
forordning 2016/631, artikel 13(7)(a). 
I tabel 5.2 er der angivet et 
spændingsområde, som ikke 
fremgår af Energinets krav. Er dette 
korrekt? 
Der henvises samtidig til prEN 
50549-1. 
Den korrekte henvisning må 
formodes at være DS/EN 50160. De 
øvrige værdier er henholdsvis en del 
af og fastsat i forbindelse med EU 
forordning 2016/631.  

Dansk Energi bør korrigere 
henvisningen fra prEn 50549 til 
DS/EN 50160. 

 

    1162 - 

1163 

 

  Der henvises her til Energinets krav i 
henhold til EU forordning 2016/631, 
artikel 13(7)(b), hvilket er ok samt til  
prEN 50549-1. 
Henvisningen til prEN 50549-1 
formodes at være forkert. 

Dansk Energi bør korrigere 
henvisningen. 
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 5.2.1 1164 - 

1165 

  Afsnittet henviser tilbage til afsnit 
4.2.1, hvor henvisningen ikke er 
korrekt. 
Afsnit 4.2.1 henviser til prEN 50549-
1, som ikke er korrekt, da kravet til 
synkronisering er fastsat i 
forbindelse med EU forordning 
2016/631 afsnit 13(7) og anmeldt 
under Energinets anmeldelse af 
krav. 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare, hvorfor der refereres til 
prEN 50549-1 og ikke EU 
forordning 2016/631 afsnit 13(7). 
Desuden bør Dansk Energi 
korrigere til den korrekte reference 
i vejledningen. 

 

 5.3 1166 - 

1174 

  Kravene er vurderet som 

forordningskrav eller som TSO krav. 

Kravene er dog ikke gengivet som 

anmeldt jf. EU 2016/631, artikel 

A15(2)(a). 

Anvendelse på A anlæg kan 
diskuteres men da krave i afsnittet 
efterfølgende referes til for 
anlægskategori B og desuden 
anvendes i Tekniske betingelser for 
nettilslutning af produktionsanlæg til 
mellem- og højspændingsnettet (> 1 
kV) og her referes for anvendes for 
anlægskategori B, C og D er 
bemærkninger nødvendige i denne 
vejledning. 

 

Dansk Energi anmodes om at 
redegøre for, om kravet tidligere 
har eksisteret, og om det af 
anlægsejere kunne vurderes som 
en skærpelse, og om den relevante 
reference er prEn 50549-1. 
 
Dansk Energi bør inkludere den 
korrekte reference, hvis 
farvekodning for reference 
anvendes. 
Rettelserne bør fremgå af den 
reviderede vejledning. 
 
Dansk Energi anmodes om at 
redegøre for fordelen eller 
udfordringen ved af have to 
vejledninger hvor konsekvensen 
må være forskelligt kravsæt i afsnit 
4.3  

 

 5.3.1 1175 - 

1176 

  Kommentarer, som tidligere er 
fremført for afsnit 4.3.1, er således 
også gældende for dette afsnit, da 
der henvises direkte. 

Dansk Energi bør implementere 
rettelserne i forbindelse med afsnit 
4.3.1 

 

 5.3.2.1 1184 - 

1185 

  Referencen henviser til det 
efterfølgende afsnit, afsnit 5.3.2.2, 
hvilket ikke er en valid reference 
metode. 
Hvor kommer kravet fra? 

Dansk Energi anmodes om at 
redegøre for, hvor kravet kommer 
fra. 
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 5.3.2.2 1186 - 

1192 

  Der henvises til en teknisk forskrift 
som senere vil blive afmeldt og 
desuden en værdi. 
 

 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare meningen med den 
unøjagtige henvisning, ideen med 
at henvise til en teknisk forskrift, 
som bliver afmeldt, samt at 
supplere med, hvilken reference 
der efterfølgende vælges. 
 
Dansk Energi bør henvise til, hvor 
værdien er taget og ud af hvilken 
kontekst. 

 

  1210   I tilfælde, hvor en eller flere 
elproducerende enheder i et 
produktionsanlæg er ude til 
revision@ 
 
Skal produktionsanlæg 
konsekvensrettes til 
elproduktionsanlæg? 

Dansk Energi anmodes om at 
vurdere, om produktionsanlæg skal 
erstattes med elproduktionsanlæg. 

 

  1230   Produktionsanlægget må ikke levere 
en aktiv effekt, som er større end 
Pn. 
Skal produktionsanlæg erstattes 
med det synkrone produktionsanlæg 

Dansk Energi anmodes om at 
vurdere, om produktionsanlæg skal 
erstattes med det synkrone 
produktionsanlæg. 

 

 5.4.5 1268   ”yderlige krav” er anvendt i 
overskriften, og det giver indtryk af, 
at det er en straf. 
”Supplerende krav” 
eller ”generatorspecifikke krav” 
kunne med fordel anvendes som en 
mere neutral fremstilling.  

 

Dansk Energi anmodes om at 
vurdere anvendelse af 
ordene ”yderlige krav” 

 

 5.4.5 1271 - 

1272 

  Magnetiseringssystemet skal kunne 
levere en stabil og konstant 
spænding i PGC. 
 
Det er ikke magnetiseringssystemet 
som leverer spændingen i PGC - det 
er synkrongeneratoren som gør det 
men magnetiseringssystemet 
muliggør det. 
Forklaringen bør gøres tydeligere. 

Dansk Energi anmodes om at 
erstatte forklaringen med en ny og 
mere retvisende. 
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 5.5.3.1 1290 - 

1291 

  ”Synkront underspændingsrelæ er 
kun et krav i de tilfælde, hvor 
elforsyningsvirksomheden vurderer, 
at der er risiko for asynkron 
sammenkobling.” 
 
Ovenstående tekst konflikter med 

den ordlyd som var udarbejdet i 

forbindelse med tilblivelsen af den 

nuværende TF 3.2.3. som er 

følgende: 

”Synkront underspændingsrelæ er 
kun et krav i det tilfælde, at asynkron 
sammenkobling ved automatisk 
genindkobling kan forekomme.” 
 
Den væsentlig ændrede sætning og 
ordvalg fra ”at asynkron 
sammenkobling ved automatisk 
sammenkobling kan forekomme” 
til ”hvor elforsyningsvirksomheden 
vurderer, at der er risiko for 
asynkron sammenkobling” skærper 
herved netselskabets krav, hvilket 
ikke kan accepteres. 
 
Principielt konflikter synkront 

underspændingsbeskyttelse med EU 

forordning 2016/631 afsnit 14(3)(6), 

da beskyttelsesmekanismer og 

intern beskyttelse ikke må 

tilsidesætte krav til 

robusthedsegenskaber. 

Dansk Energi anmodes om at 
redegøre for, hvad årsagen er til 
den væsentlige ændring af 
ordlyden. 
 
Dansk Energi bør korrigere 
sætningen i vejledningen til: 
 
”Synkront underspændingsrelæ er 
kun et krav i det tilfælde, at 
asynkron sammenkobling ved 
automatisk genindkobling kan 
forekomme.” 
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 5.5.4 1300 - 

1312 

  I forbindelse med frekvensændring 
og dennes anvendelse til detektering 
af utilsigtet ø-drift undrer det, at den 
aftalte metode for måling af 
frekvensændring anmeldt jf. EU 
forordning 631 afsnit 13(1)(b) og 
desuden aftalt i forbindelse med 
TSO- DSO koordinerede krav, ikke 
er medtaget i denne vejledning.  

Dansk Energi anmodes om at 
forklare, hvorfor den aftalte 
målemetode for frekvensændring 
ikke er medtaget i vejledningen. 
 
Dansk energi bør inkludere aftalte 
målemetode i vejledningen. 

 

    Te Generel kommentar omkring 
systemværn: 
 
Jf. EU forordning 2016/631, artikel 
14(5)(a)(i) skal følgende krav 
indarbejdes i vejledningen.  
Kravet er gældende for 
anlægskategori B, C og D. 
 
Systemoperatoren – i samarbejde 
med den systemansvarlige 
virksomhed - skal oplyse, om der er 
krav til etablering af et systemværn i 
forbindelse med fastlæggelse af 
POC. 

 

Oplysningen for B anlæg burde 
derfor være inkluderet i 
vejledningen. 

Dansk Energi bør indarbejde det 
generelle krav for B anlæg i 
vejledningen. 

 

 B2.2.4.2   te Tekst i skema: 
Benyttes der vektorspringsrelæ eller 
aktiv ø-driftsdetektering. 
 
Der kan afkrydses ja/nej 
 
Hvad betyder et ja eller et nej i 
denne sammenhæng? 
 
Er spørgsmålet relevant når der i 
afsnit 4.5.4 linje 904 og 905 står at 
vektorspringsrelæ ikke er tilladt at 
bruge? 

Dansk Energi anmodes om at 
forklare, hvad et ja hhv. nej 
betyder. 
 
Dansk Energi anmodes endvidere 
om at forklarerelevansen af 
spørgsmålet jf. forbud i afsnit 4.5.4. 
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Dato: 2018.08.14. Kommentarskema vedr.: 

Kommentarer fra: 
KDJ/FBN, Energinet 

 

SET's høringsdokumenter om Netselskabernes krav iht.NC RfG - 
MV. 

 
 

Nr. Afsnit nr. Linjenr. 
Figur/ 
tabel 

Kommentartype: 
generel / teknisk / redaktionel 

Kommentar Forslag til ændringer 
Konklusion 
(kun ENDK) 

MV-DOKUMENT 

Kommentarer til metodebeskrivelse til tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg 
 

 Side 6-10 

 

  te 
 
 

Energinet bemærker, at alt i 
dokumentet er markeret med 
gråt, og det fremgår af 
anmeldelsesteksten på side 5, 
at det, der er markeret med 
gråt, er tekniske betingelser 
fastsat af Energinet.  
Energinet har ikke fastsat 
Dansk Energis indledning og 
formål m.v. 

  

 Alle sider   re Energinet bemærker, at det vil 
være en fordel, hvis 
”Metodebeskrivelse til 
Tekniske betingelser for 
nettilslutning af 
produktionsanlæg til mellem- 
og højspændingsnettet (≥ 
1kV) er forsynet med 
linjenummer, idet det vil være 
nemmere at kommentere 
herpå.  
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 Alle sider   ge 
 

Energinet har vanskelig ved at 
vurdere, hvilken funktion 
”Metodebeskrivelse til 
Tekniske betingelser for 
nettilslutning af 
produktionsanlæg til 
lavspændingsnettet (≤ 1kV) 
har i forbindelsen med 
anmeldelse af ikke udtømte 
krav. Metodebeskrivelsen 
beskriver ikke kun metoden 
for tilblivelsen af de ikke 
udtømte krav, men indeholde  
også enkelte forklaringer og 
delkrav inklusiv henvisninger. 
Det kommer derfor til at 
fremstå uklart og bliver 
desværre mere vildledende 
end vejledende. 
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 1.1    Afsnit 2: 
Metodebeskrivelsen 
vedrørende metoder for de 
tekniske betingelser, som 
netvirksomhederne fastsætter 
efter bestemmelserne i 
elforsyningsloven §73a > 
 
Elforsyningsloven: 
§ 73 a. Priser og betingelser 
for anvendelse af 
transmissions- og 
distributionsnet fastsættes af 
de kollektive 
elforsyningsvirksomheder 
efter offentliggjorte metoder, 
som er godkendt af 
Forsyningstilsynet. Stk. 2. 
Forsyningstilsynet kan 
godkende metoder for 
begrænsede købergrupper og 
for et begrænset tids‐ rum 
som led i kollektive 
elforsyningsvirksomheders 
metodeudvikling. 
Forsyningstilsynet kan sætte 
vilkår for godkendelsen af 
sådanne metoder. Stk. 3. 
Energi-, forsynings- og 
klimaministeren kan fastsætte 
regler om indholdet af de 
metoder, der anvendes til at 
beregne eller fastsætte 
betingelser og vilkår, herunder 
tariffer 
 
Tekniske betingelser 
fremgår umiddelbart ikke af 
teksten i elforsyningsloven 
 

Energinet kan ikke se 
hjemlen hertil. Dansk Energi 
bør redegøre for, hvor de 
tekniske betingelser er 
nævnt i elforsyningsloven 
§73a. 
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 1.1    Afsnit 3. 
For at gøre de tekniske 
betingelser mere operationelle 
er der medtaget tekniske 
betingelser fastsat af den 
systemansvarlige virksomhed 
(TSO’en) og udtømmende 
krav i RfG’en. Da denne 
metodebeskrivelse kun 
vedrører de tekniske 
betingelser, som fastsættes af 
netvirksomhederne, omfatter 
denne metodebeskrivelse 
således kun en delmængde af 
de samlede tekniske 
betingelser. Hvilke 
betingelser, der er omfattet, er 
beskrevet i afsnit 1.2. 
 
Kommentar: 
Energinet bemærker, at 
intentionen med at gøre 
kravene operationelle ikke 
umiddelbart er  lykkes. Der 
kan derfor opstå tvivl om, 
hvilke krav der anmeldes 
specifikt for 
netvirksomhederne. 
 

Dansk Energi bør supplere 
metodebeskrivelsen med et 
tillæg/bilag som udelukkende 
præsenterer de krav som 
skal anmeldes af 
netselskabet. Det vil give det 
fornødne overblik for de 
aktører som ikke direkte har 
været involveret i tilblivelsen 
af de tekniske betingelser. 
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 1.2.  

Om de tekniske 

betingelser 

   Det fremgår i andet afsnit, at 
kravene er gældende for alle 
nye anlæg tilsluttet efter den 
27. april 2019.  
 
Kravene gælder også jf. EU 
forordning 2016/631 for 
eksisterende C og D anlæg 
hvis disse anlæg ændres 
væsentligt. 
 
I tredje afsnit bør der stå, at 
de tekniske betingelse 
indeholder tekniske 
betingelser og krav, der 
anmeldes efter forskellige 
regelsæt. 
 
De tekniske betingelser 
indeholder betingelser, der 
anmeldes efter forskellige 
regelsæt. 
Hvad betyder det helt 
præcist? 

Ikrafttrædelsesdatoen for 
forordningens 
gennemførselsdato er uklar.  
 
Energinet og Dansk Energi 
på vegne af netselskaberne 
finder, at det kan være uklart 
for den almindelige bruger at 
gennemskue, hvornår der 
skal ske anvendelse af de 
nye regler for nettilslutning 
fastsat i medfør af RfG’en, 
da RfG artikel 4(2)(b) 
fastsætter, at et anlæg kun 
kan være eksisterende frem 
til 17. maj 2018, mens artikel 
72 angiver 
ikrafttrædelsesdato til 27. 
april 2019. 
 
Såfremt Energistyrelsen 
giver regulator myndighed til 
at fastsætte 
gennemførelsesdato, kan 
den 27. april 2019 anvendes. 
Hvis ikke, gælder reglerne 
fra 18. maj 2018. 
 
Dansk Energi bør inkludere 
forholdet for væsentligt 
ændrede C og D anlæg. 
 
 
Dansk Energi bør forklare 
korrigere/rette formulering i 
tredje afsnit. 
 
Dansk Energi bør forklare 
formuleringen omkring 
regelsæt. Det kunne bør 
suppleres med en forklaring 
over hierarkiet mellem 
europæisk 
regulativer/lovgivning, 
national lovgivning og 
forskellige standarder.   
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 1.2.  

Tekniske 
betingelser 
fastsat af 
Energinet 
 

  te Det fremgår, at der er tale om 
fastsættelse af tekniske 
betingelser. Energinet 
bemærker, at dette rettelig 
bør fremstå som krav. Det 
gælder både overskrift og 
hele afsnittet. 
 

  

 1.2.3. 

Opbygning 

 

  te I boksene med farvekoder er 
der indsat nogle 
talkombinationer f.eks. 255, 0, 
0. Energinet kan ikke 
gennemskue, hvad disse 
værdier angiver? 
På siden med forklaring til 
farvekoderne er der ligeledes 
henvist til betingelser 
markeret med henholdsvis 
rød og gul boks. Energinet 
bemærker, at disse også bør 
benævnes krav. Det samme 
gælder sidste afsnit, hvor der 
står øvrige betingelser, dette 
er efter Energinets 
overbevisning også krav. 
 

Genoverveje brugen af 
farvekoder, da de er meget 
vanskelige at gennemskue. 
 
Energinet har ved 
gennemgang af dokumentet 
erfaret, at brugen af syv 
forskellige farvekoder gør 
læsningen vanskelig og man 
har som læser svært ved at 
bevare overblikket. 

 

 2.7.1   te Normative referencer mangler 
en klar identifikation – fx 
Fællesregulativ samt 
Elforsyningsloven. 

Normative referencer skal 
kunne identificeres 
enentydig. 

 

 2.7.2   te DS/CLC/TS 504549-2 
optræder i den informative 
liste. Da den samme optræder  
under afsnit 2.7.1, bør den 
fjernes i afsnit 2.7.2. 

Dansk Energi bør fjerne 
reference til DS/CLC/TS 
504549-2 under afsnit 2.7.2. 
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 4. – 4.8.3   ge Metodevejledningen kunne 
principielt stoppes her da 
detaljerne i efterfølgende 
afsnit ikke bidrager med 
yderligere forklaring i forhold 
til den anvendte metode. 
 
Energinet bemærker, at 
indholdet i afsnittet ikke 
umidelbart ses at være 
korrekt, idet den overordnede 
reference ramme for de 
tekniske minimum krav er 
beskrevet i EU regulativ 
2016/631, derpå den 
nationale lovgivning og til 
sidst kan kravene specificeret 
i Europæiske Normer eller 
Internationale Standarder evt. 
benyttes i krav 
specifikationerne. 
 
Forklaringen omkring brugen 
af de nuværende tekniske 
forskrifter – ”mindre 
tilpasninger” er efter 
Energinets overbevisning ikke 
retvisende, da beskrivelsen 
heraf er ganske detaljeret og 
desuden er der inkluderet nye 
referencer.  
 
Energinet bemærker, at de 
tekniske forskrifter ikke er 
direkte angivet i dokumentet. I 
stedet  angives Dansk 
Energis fortolkning af de 
nuværende tekniske 
forskrifter . Det kan således 
være svært at gennemskue, 
hvad der er fortolkning og 
hvad der er forskrift uden at 
skulle slå dette op. op i de 
pågældende referencer. 

Afsnit 4. – 4.8.3 bør fjernes 
fra metodebeskrivelsen, da 
det udelukkende omhandler 
tekniske krav til anlæg som 
er angivet i det separate 
dokument – ”Tekniske 
betingelser” 
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 4.1.1   te Kravene til minimum 

driftsspændingsområde 

kommer fra EU regulativ 

2016/631 og ikke fra nævnte 

standard/norm. 

Reference til EU regulativ 
2016/631, bør være anført 
som første punkt i teksten. 

 

 4.1.3.1   te Teksten i afsnit 4.1.3.1 strider 

efter Energinets fortolkning 

imod EU regulativ 2016/631. 

EU forordning 2016/631 giver 
efter Energinets fortolkning 
ikke tilladelse til en reduktion 
af aktiv effekt som følge af 
reduceret driftsspænding.  
 
Det betyder, at ”undtagelsen” i 
afsnit 4.1.3.1 ikke er lovlig 
uanset om prEN 50549-1 eller 
”Energinet godkendt” anføres 
som reference. 
 
Energinet kan ikke helt 
gennemskue, hvorledes det 
systemteknisk kan være 
muligt, at give mulighed for at 
reducere den afgivne aktive 
effekt ved lav spænding, når 
den lave spænding netop 
kunne være et udtryk for 
effektmangel. 

Afsnit 4.1.3.1 bør fjernes da 
der ikke er hjemmel i EU 
forordning 2016/631 til at 
tillade undtagelsen. 

 

 4.1.3.2   te Kravene til maximal 

driftsspændingsområde 

kommer fra EU regulativ 

2016/631 og ikke fra nævnte 

standard/norm. 

Reference til EU regulativ 
2016/631, bør være anført 
som første punkt i teksten. 

 

 4.2.1   te Kravene til genindkobling 

kommer fra EU regulativ 

2016/631 og ikke fra nævnte 

standard/norm. 

Reference til EU regulativ 
2016/631, bør være anført 
som første punkt i teksten. 
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 4.3.1   te Kravene til responstid 

kommer fra EU regulativ 

2016/631 og ikke fra nævnte 

standard/norm. 

Reference til EU regulativ 
2016/631, bør være anført 
som første punkt i teksten. 

 

 4.3.2   te Kravene til en absolut 

effektbegrænser, kommer fra 

EU regulativ 2016/631 og ikke 

fra nævnte reference. 

Reference til EU regulativ 
2016/631, bør være anført 
som første punkt i teksten. 

 

 4.4   te Kravene til reaktiv 

effektregulering, kommer fra 

EU regulativ 2016/631 og ikke 

fra nævnte reference. 

Reference til EU regulativ 
2016/631, bør være anført 
som første punkt i teksten. 

 

 4.4.1   te Kravene til reaktiv 

effektreguleringsområde, 

kommer fra EU regulativ 

2016/631 og ikke fra nævnte 

reference. 

Reference til EU regulativ 
2016/631, bør være anført 
som første punkt i teksten. 

 

 4.4.2   te Kravene til reaktiv 

effektfaktorreguleringsfunktion 

kommer fra EU regulativ 

2016/631 og ikke fra nævnte 

reference. 

Reference til EU regulativ 
2016/631, bør være anført 
som første punkt i teksten. 

 

 4.4.3   te Kravene til reaktiv automatisk 

effektfaktorreguleringsfunktion 

kommer fra de nuværende 

Tekniske Forskrifter og ikke 

fra nævnte reference. 

Reference til primær kilde 
bør være anført som første 
punkt i teksten. 

 

 4.6.2   te Afsnittet ”Ansvarsfordeling” er 
angivet under hoved 
afsnit ”Elkvalitet”. Energinet 
bemærker, at det kan 
forekomme  ulogisk.  

Afsnittet bør have sit eget 
hovedafsnit. 
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 4.8   te Energinet savner i 
afsnittet ”verifikation og 
dokumentation en beskrivelse 
af, hvordan produktcertifikater 
kan bruges som en del af 
verfikationskravene eller som 
alle verifikationskrav.  
Energinet savner ligeledes en 
beskrivelse af, hvordan 
proceduren for brugen af en 
evt. positivlisten vil blive set 
fra et metodisk synspunkt. 

Afsnittet bør tilføjes metoden 
for anvendelse af 
produktcertifikater og en evt. 
positivliste. 

 

 5. – 5.9.3   te Samme kommentarer som er 
afgivet til delafsnit i 4. – 4.8.3 
er gældende for afsnit 5. – 
5.9.3 

Afsnit 5. – 5.9.3 bør 
revideres som foreslået for 
afsnit 4. 

 

 6. – 6.9.3   te Samme kommentarer som er 
afgivet til delafsnit i 4. – 4.8.3 
er gældende for afsnit 6. – 
6.9.3 

Afsnit 6. – 6.9.3 bør 
revideres som foreslået for 
afsnit 4. 

 

 

Kommentarer til tekniske betingelser 
 

    Ge Alt er markeret med gråt, og det 

fremgår af anmeldelsesteksten 

på side 5 under afsnittet, 

”Tekniske betingelser fastsat af 

Energinet”, at det, der er 

markeret med gråt, er tekniske 

betingelser fastsat af Energinet. 

Energinet bemærker, at 

Energinet ikke kan tage æren for  

Dansk Energis indledning og 

formål m.v. 

Dansk Energibør korrigere 

således, at det af dokumentet 

fremgår, hvem som anmelder 

hvad såfremt metoden med at 

gengive alle tilslutningskrav i et 

samlet dokument. 

Dette er oprindeligt ikke et krav 

– Energinet bemærker, at 

dansk Energi skal anmelde 

kravene som fastsættes af 

netselskaberne.  
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    Ge Energinet har ved gennemgang 

og kommentering af 

dokumentet lagt vægt på, at de 

aktører, som ikke har deltaget i 

arbejdsgruppearbejdet skulle 

kunne anvende dokumentet, 

som arbejdsredskab. 

Energinet har således fundet, at  

opbygningen af ”Tekniske 

betingelser for nettilslutning af 

produktionsanlæg til 

lavspændingsnettet (≤ 1 kV)” 

med kumulative krav fremstår 

vanskeligt at læse. Endvidere er 

det Energinets vurdering, at  

krav fremstillingen fremstår en 

anelse uigennemsigtig.  

Vejledningen virker svær 

tilgængelig og kommunikationen 

omkring tilslutningskrav bør 

specificeres og tydeliggøres. 

 

  

    GE Energinet har svært ved at 

gennemskue med, at der 

henvises til eksisterende 

Tekniske Forskrifter som 

reference, når hovedparten 

bliver afmeldt i forbindelse med 

gennemførselsdatoen for EU 

forordning 2016/631. 

  



Dok. 16/05150-117 Klassificering: Offentlig/Public 12/45 

 Anmeldelse    ”Kravene er gældende for alle 

nye produktionsanlæg 

nettilsluttet efter den 27. april 

2019, og for produktionsanlæg, 

som ændres væsentligt efter 

denne dato.” 

 

Det er uvist, hvordan datoen den 

27. april er fremkommet. 

 

For eksisterende anlæg som 

bliver væsentligt ændret er EU 

forordning 2016/631 kun 

gældende for produktionsanlæg 

af kategori C og D 

Dansk Energi bør redegøre for 

datoen den 27. april 2019. 

 

Dansk Energi bør korrigere 

forklaringen omkring 

væsentlige ændringer og 

produktionsanlæg af kategori C 

og D. 

 

 Anmeldelse    Tekniske betingelser fastsat af 

Energinet efter RfG’en og 

Elforsyningsloven, samt direkte 

RfG krav, er medtaget for 

overskuelighedens skyld. Disse 

tekniske betingelser er ikke en 

del af netvirksomhedernes 

anmeldelse og er markeret med 

”grå”. 

 

Kommentar 

Energinet bemærker, at det er 

vanskeligt at overskue hvilke 

krav, som anmeldes af 

netvirksomhederne, når øvrige 

krav ligeledes er medtaget.   
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 1    Hele afsnit 1 er markeret med 

grå som efter forklaringen i 

afsnittet ”anmeldelse” betyder, 

at kravet er fastsat af EU 

forordning 2016/631 eller 

Energinet. 

 

Energinet bemærker, at dette 

ikke her korrekt angivet.  

 

Energinet har jf. EU forordning 

2016/631 anmeldt 

tærskelværdier for 

produktionsanlæg kategori A til 

D.   

Dansk Energi bør korrigere 

markeringen således, at det 

fremstår klart hvem som har 

bestemt tekst og indhold.  

 

 1 10  Ge Denne vejledning indeholder kun 

krav til produktionsanlæg i 

kategori B, C og D, 

 

Energinet bemærker, at da D 

anlæg kan tilsluttes i 

distributionsnettet og i 

transmissionsnettet kan det 

være nødvendigt at tydeliggøre 

for læseren at denne vejledning, 

i forhold til D anlæg kun 

omhandler 

distributionstilslutning. 

 

D anlæg bør derfor benævnes 

som ”D anlæg tilsluttet 

distributionsnettet”  

Dansk Energi bør konsekvent 

gennem vejledningen indføre 

notationen D anlæg tilsluttet 

distributionsnettet. 

 

 2.1    Hele afsnit 2.1 er markeret med 

grå som efter forklaringen i 

afsnittet ”anmeldelse” betyder, 

at kravet er fastsat af EU 

forordning 2016/631 eller 

Energinet. 

 

Energinet bemærker, at dette 

ikke her korrekt angivet. 

Dansk Energi bør korrigere 

markeringen således, at det 

fremstår klart hvem som har 

bestemt tekst og indhold.  
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 2.1 51  te Hvis vejledningen følges 

vurderes produktionsanlægget 

at være i overensstemmelse 

med regler og vilkår for 

nettilslutning. 

Energinet bemærker, at der kan 

være undtagelsestilfælde, hvor 

produktionsanlægget ikke 

vurderes at være i 

overensstemmelse med regler 

og vilkår for nettilslutning  

Dansk Energi bør redegøre for 

de situationer(undtagelser), 

hvor et produktionsanlæg ikke 

vurderes i overensstemmelse 

med regler og vilkår når 

vejledningen følges. 

 

 2.1.1   te Hele afsnit 2.1.1 er markeret 

med grå som efter forklaringen i 

afsnittet ”anmeldelse” betyder, 

at kravet er fastsat af EU 

forordning 2016/631 eller 

Energinet. 

 

Energinet bemærker, at dette 

ikke her korrekt angivet 

Dansk Energi bør korrigere 

markeringen således, at det 

fremstår klart hvem som har 

bestemt tekst og indhold.  

 

 2.1.1 59  te ”I tvivlstilfælde er det de 

anmeldte betingelser, der er 

gældende.” 

 

Energinet forstår ikke, hvorledes 

dette skal fortolkes.  

Betyder det, at hvis der 

anmeldes krav, som der ikke er 

hjemmel til i de respektive 

referencer, så gælder kravet 

alligevel? 

Dansk Energi børuddybe med 

forklarende tekst, hvordan 

teksten skal forstås. 

 

 2.1.2   ge Produktionsanlæg der 

nettilsluttes efter den 27. april 

2019 er omfattet af EU 

forordning 2016/631. 

 

Det er uvist, hvordan datoen den 

27. april er fremkommet. 

Dansk Energi bør redegøre for 

datoen den 27. april 2019. 
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 2.1.3   ge Som i afsnit 2.1.2 den 27. april 

2019 er nævnt. 

 

Det er uvist, hvordan datoen den 

27. april er fremkommet. 

Dansk Energi bør redegøre for 

datoen den 27. april 2019. 

 

 

 

 2.1.4   ge For eksisterende anlæg som 

bliver væsentligt ændret er EU 

forordning 2016/631 kun 

gældende for produktionsanlæg 

af kategori C og D 

Dansk Energi bør korrigere 

forklaringen omkring 

væsentlige ændringer og 

produktionsanlæg af kategori C 

og D. 

 

 2.1.4 69 - 71  te Et eksisterende 
produktionsanlæg, eller dele 
heraf, hvor der foretages 
væsentlige tekniske 
ændringer, skal overholde de 
tekniske og funktionelle krav, 
som fremgår af denne 
vejledning. 
 
Betyder det, at anlægget skal 
overholde alle krav i 
vejledningen som det står 
skrevet? 
 

Dansk Energi bør uddybe 
med forklarende tekst, 
hvordan teksten skal forstås. 

 

  106  ge Energitilsynet er nævnt. Dansk Energi bør rette 

Energitilsynet til 

Forsyningstilsynet. 

 

  115  ge Energitilsynet er nævnt. Dansk Energi bør rette 

Energitilsynet til 

Forsyningstilsynet. 

 

  112  ge Der kan i særlig tilfælde søges 

dispensation. 

 

Energinet bemærker, at EU 

forordning 2016/631ikke 

hjemler muligheden for, , at det 

er i særlige tilfælde  kan ansøges 

om undtagelse. 

Dansk Energi bør fjerne 

ordlyden fra vejledningen 

omhandlende særlige tilfælde 

for ansøgning omkring 

undtagelse. 

 

 2.6 131  ge Hvilke af elforsyningslovens 

bestemmelser refereres når 

nettilslutningspunkt og 

spændingsniveau fastsættes. 

Dansk Energi bør inkludere 

relevant reference. 
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 2.7   Te Det vil tjene til læserens 

orientering, hvis det 

indledningsvist blev forklaret i 

afsnit 2.7 hvordan hierarkiet er 

mellem europæisk lovgivning, 

nationallovgivning og refererede 

standarder. 

Dansk Energi bør inkludere 

beskrivelse af hierarkiet 

mellem europæisk lovgivning, 

national lovgivning samt 

refererede standarder. 

 

 2.7   Te Det ses, at prEN 50549-2 og 

DS/CLC/TS 50549-2 er inkluderet 

i afsnit 2.7. 

Energinet bemærker, at 

intentionen ved at have prEN 

50549-2 som normativ reference 

og DS/CLC/TS 50549-2 som 

informativ reference er svær at 

gennemskue. 

Dansk Energi bør redegøre for 

om begge referencer er 

nødvendige, som hhv. normativ 

og informativ reference.  

 

 2.7   re Hvad er baggrunden for at afsnit 

2.7.1 er indsat som tekst uden 

markering (grå) og afsnit 2.7.2 er 

markeret med grå 

Dansk Energi bør redegøre for 

forskellen af markeringen.  

 

 3.1.10   Te fRO er betegnelsen for den 

frekvens, hvor et 

produktionsanlæg skal 

påbegynde nedregulering med 

den aftalte statik. Nærmere 

beskrivelse, se afsnit 4.3.1, 5.3.1 

og 6.3.1. 

 

Energinet bemærker, at det bør 

fremgå af teksten, at det ikke 

kun er en nedregulering men et 

frekvensrespons ved 

overfrekvens. 

Dansk Energi bør korrigere 

teksten i definition 3.1.10 

således, at frekvensrespons ved 

overfrekvens fremgår af 

teksten. 

 



Dok. 16/05150-117 Klassificering: Offentlig/Public 17/45 

 3.1.11   Te fRU er betegnelsen for den 

frekvens, hvor et 

produktionsanlæg skal 

påbegynde opregulering med 

den aftalte statik. Nærmere 

beskrivelse, se afsnit 5.3.2 og 

6.3.2. 

 
Energinet bemærker, det bør 

fremgå af teksten, at det ikke 

kun er en opregulering men et 

frekvensrespons ved 

underfrekvens. 

 

Dansk Energi bør korrigere 

teksten i definition 3.1.11 

således, at frekvensrespons ved 

underfrekvens fremgår af 

teksten. 

 

 3.2.17 347  Te Når netfrekvensen kommer 

uden for området for 

normaldrift. 

 

Energinet bemærker, at så snart 

der er en frekvensafvigelse fra et 

forudbestemt frekvens setpunkt, 

så må der være tale om en 

frekvensafvigelse. 

Dansk Energi bør korrigere 

definition 3.2.17 

 

 3.2.21 372  Re Den ændring i frekvensen i 

procent… 

Forslag til ændring: 

Den ændring af frekvensen i 

procent.  

Dansk Energi kan vurdere om 

forslag til ændring er relevant.  

 

Den ændring af frekvensen i 

procent. 

 

 3.2.23   te I forbindelse med 

frekvensændring og dennes 

definition undre det, at den 

aftalte metode for måling af 

frekvensændring anmeldt jf. EU 

forordning 631 afsnit 13(1)(b) og 

desuden aftalt i forbindelse med 

TSO- DSO koordinerede krav, 

ikke er medtaget i denne 

vejledning  

Dansk Energi bør redegøre for,  

hvorfor den aftalte 

målemetode for 

frekvensændring ikke er 

medtaget i vejledningen. 

 

Dansk energi bør inkluder 

aftalte målemetode i 

vejledningen. 
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 3.2.39   te Et magnetiseringssystem er et 

system i synkrone 

produktionsanlæg, som skal 

levere en konstant spænding ved 

et valgbart referencepunkt i 

nettilslutningspunktet. 

 

Energinet bemærker, at det ikke 

er magnetiseringssystemet som 

leverer spændingen i 

nettilslutningspunktet- det er 

dog stadig synkrongeneratoren 

som gør det men 

magnetiseringssystemet 

muliggør det. 

Forklaringen bør rettet. 

 

Såfremt dette ikke er korrekt 

forstået af Energinet, bør dette 

præciseres for rette forståelse.  

Dansk Energi bør erstatte 

forklaringen med en ny og 

mere retvisende. 

 

 3.2.44   te I definitionen for nominel strøm 

er der her inkluderet 

henvisninger. 

Den ene henvisning, DS/CLC/TS 

50549-1:2015 er anført som 

informative referencer. 

Den anden henvisning, 

DS/CLC/TS 50549-2:2015 er ikke 

anført reference. 

Energinet har vanskeligt ved at 

gennemskue  intentionen? 

Dansk Energi bør forklare hvad 

intentionen er med at henvise 

til en informativ reference. 

 

Dansk Energi bør inkludere 

DS/CLC/TS 50549-2 som 

reference, hvis denne 

refereres. 

 

 

 3.2.65   re Systemansvarlig virksomhed. 

 

Den systemansvarlige 

virksomhed i Danmark er 

Energinet og varetages at 

Energinet Elsystemansvar A/S 

Dansk Energi bør korrigere 

Energinet til Energinet 

Elsystemansvar A/S 
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 3.2.68   te Definitionen omkring ø-drift 

giver anledning til forståelsen af, 

at ø-drift kun er et scenarie som 

kan opstå i distributionsnettet, 

hvilket ikke er korrekt. 

Ø-drift kan opstå i alle 

spændingsniveauer og bør 

således forklares bedre i 

definitionen 

Dansk Energi bør forbedre 

definitionen på ø-drift således 

at det ikke kun fremgår som et 

distributionsnet scenarie. 

 

 3.2.70    Den del af det nordeuropæiske 

synkronområde, som dækker 

Danmark øst for Storebælt. 

Dette er ikke en korrekt 

betegnelse. 

 

Dansk Energi bør erstatte 

det ”nordeuropæiske” med 

det ”Nordiske”. 

 

 

 4.1.1   616-617 

 

 te Fast krav i henhold til EU 

forordning 2016/631, artikel 

13(1)(a) er ikke gengivet som 

citat men gengivet som 

fortolkning.  

 

Dansk energi bør henvise til 
forordningen som citat. 

 

 4.1.1 621 - 623  Te Referencen til prEN 50549-2 er 

anvendt her.  

 

Energinet har vanskeligt ved at 

gennemskue formålet med 

henvisningen 

Kravet om kontinuert produktion 

er et forordningskrav og 

spændingsintervallet er fastsat i 

DS/EN 50160. 

Dansk Energi bør forklare hvad 

referencen anvendes til?  
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  630 - 631  te Her er anvendt en henvisning til 

TF 3.2.x. 

I forhold til øvrige henvisninger 

er TF 3.2.x utilstrækkeligt. I 

øvrigt bliver nogle af de tekniske 

forskrifter trukket tilbage og 

referencen forsvinder derved. 

Energinet bemærker, at der 

kunne henvises til krav indmeldt 

jf. EU forordning 2016/631, da 

kravet omkring robusthed i 

forhold til spændingsfasespring 

er anmeldt der. 

Dansk Energi bør henvise til EU 

forordning 2016/631. 

 

 4.1.2   633-634 

 

 Te Energinet har vanskeligt ved, at 

gennemskue henvisningerne, da 

den ikke er konsekvent. Der er 

ikke henvist til EU forordning 

2016/631, men det ligner en 

fortolkning af dennes 13(1)(a)(i). 

Det er markeret med gråt, og 

henvist til figur 4.1. 

Henvisning til EU Forordning 

2016/631 bør inkluderes  

Dansk Energi bør inkludere 
en henvisning til EU 
forordning 2016/631, artikel 
13(1)(a)(i). 
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 4.1.2.1 636 - 637  Te Energinets krav i henhold til RfG 

artikel 13(1)(b). Teksten er ikke 

citeret fra Energinets krav men 

angivet som fortolkning. 

Meningen er umiddelbart 

korrekt. 

Der henvises samtidig til prEN 

50549-2, som ikke er en korrekt 

henvisning. 

Kravet og værdien, 2 Hz/s, 

(numerisk værdi) er fastsat af 

Energinet i forbindelse med EU 

forordning 2016/631. 

Dansk Energi bør fjerne 

referencen til prEN 50549-2. 

 

 4.1.2.2 639– 648  Te Der henvises til EU forordning 
2016/631, artikel 13(4) og (5) 
men afsnittet vedrører kun 
artikel 13(4). 
Henvisningen bør rettes. 

Dansk Energi bør tilrette 

referencen. 
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 4.1.3.1   Te Energinet bemærker, at EU 
forordning 2016/631 efter 
Energinets fortolkning ikke 
hjemler tilladelse til reduktion 
af aktiv effekt som følge af 
reduceret driftsspænding.  
 
Det betyder, at ”undtagelsen” i 
afsnit 4.1.3.1 ikke er lovlig 
uanset om prEN 50549-1 eller 
”Energinet godkendt” anføres 
som reference. 
 
Systemteknisk giver det ikke 
mening, at give mulighed for 
at reducere 
produktionsanlæggets aktive 
effekt ved lav spænding da 
den lave spænding netop 
kunne være et udtryk for 
effektmangel. 
Det vil i værste tilfælde kunne 
forværre den i forvejen lave 
systemspænding. 
 

Dansk Energi bør slette 
nævnte undtagelse omkring 
tilladt reduktion af aktiv effekt 
ved underspænding. 

 

 4.1.3.3 676 - 679  Te Afsnittet er markeret som et 

krav fra hhv. EU forordning 

2016/631 eller et TSO krav og 

samtidig er der en henvisning til 

prEN 50549-2. 

Relevansen af prEN 50549-2 ses 

dog ikke. 

Dansk Energi bør redegøre for 

med hvilken relevans der 

henvises til referencen prEN 

50549-1. 

 

Dansk Energi bør slette 

referencen til prEN 50549-1. 

 

 

  699-707  Te Der refereres til TF 3.2.x og 

foruden at være upræcist, er det 

ikke særligt logisk når 3.2.2, 

3.2.3 og 3.2.5 forventes afmeldt i 

forbindelse med gennemførsel 

af EU forordning 2016/631? 

 

Energinet kan ikke gennemskue, 

hvilken værdi, som det refereres 

til fra den tekniske forskrift  

Dansk Energi bør præcisere 

henvisningen.  
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 4.1.3.3 713  Te 90 % til 15 %. 

 

Energinet bemærker, at det 

antages, at der er tale om en fejl 

og at 15 % skulle havde været 50 

%. Værdien 50 % vil således 

være i overensstemmelse med 

figur 4.5 

Dansk Energi bør forholde sig 

til værdien 15 % og korrigere i 

vejledningen. 

 

 4.2 719 - 722  Te Energinets krav i henhold til EU 

forordning 2016/631, artikel 

13(7)(a). I tabel 4.3 er der 

angivet et spændingsområde. 

Der henvises samtidig til prEN 

50549-1. 

 

Energinet bemærker, at den 

korrekte henvisning formodes at 

være DS/EN 50160, da de øvrige 

værdier er henholdsvis en del af 

og fastsat i forbindelse med EU 

forordning 2016/631.  

Dansk Energi bør korrigere 

henvisningen fra prEn 50549-2 

til DS/EN 50160. 

 

 4.2  723- 724 

 

 Te Kravene fastsættes i henhold til 

EU forordning 2016/631, artikel 

13(7)(b). Der henvises også til 

prEN 50549-2. 

 

Energnet bemærker, at da prEN 

50549-2 ikke fastsætter funktion 

eller værdier, må henvisningen 

til prEN 50549-2 formodes at 

være forkert og bør derfor 

slettet. 

Dansk Energi bør fjerne 

henvisningen til prEn 50549-2. 

 

 4.2.1   Te Afsnittet henviser til prEN 

50549-2 som ikke er korrekt da 

kravet til synkronisering er 

fastsat i forbindelse med EU 

forordning 2016/631, afsnit 

13(7) og anmeldt under 

Energinets anmeldelse af krav. 

Dansk Energi bør forklare 

hvorfor der refereres til prEN 

50549-2 og ikke EU forordning 

2016/631 afsnit 13(7). 

Desuden bedes Dansk Energi 

korrigere til den korrekte 

reference i vejledningen. 
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 4.3   Te Afsnittet henviser til prEN 

50549-2 som ikke er korrekt da 

kravet er fastsat i forbindelse 

med EU forordning 2016/631, 

afsnit 15(2)(a) og anmeldt under 

Energinets anmeldelse af krav. 

 

Energinet bemærker, at 

vejledningen umiddelbart ikke 

afspejler det anmeldte krav 

under afsnit 15(2)(a). 

Dansk Energi bør forklare 

hvorfor der refereres til prEN 

50549-2 og ikke EU forordning 

2016/631 afsnit 15(2)(a). 

Desuden bør Dansk Energi 

korrigere til den korrekte 

reference i vejledningen. 

 

 4.3.1 739 – 

740 

 Te Fast krav i henhold til EU 

forordning 2016/631, artikel 

13(2)(e).  

 

Energinet bemærker, at der er 

ikke citeres fra forordningen, 

men fortolket. Det fremgår, at 

der skal kunne ”nedreguleres”, 

hvorimod det i forordningen 

fremgår, at der skal kunne 

”aktiveres en frekvensrespons”.  

Dansk Energi bør forklare 

intentionen med ordvalget da 

de umiddelbart kan forveksles 

med andre 

nedreguleringsordre. 

Det ville skabe mere 

sammenhæng i tekst og 

forståelse og modvirke 

forvirring hvis termen 

frekvensrespons konsekvent 

anvendes i afsnittet. 

 

 4.3.1 742 - 743  Te Der er indgået en aftale om en 

forsinkelse i forhold til 

frekvensrespons i forståelse for, 

at der skal være funktionstid til 

detektering af eventuel utilsigtet 

ø-drift i distributionssystemet. 

 

Energinet bemærker, at aftaler  

imidlertid er indgået med 

Energinet og derfor ikke kan 

henføres til en standard. 

Henvisningen til prEn 50549-2 

bør derfor slettes, da den kan 

virke  misvisende og ikke 

relevant. 

Dansk Energi bør slette 

henvisningen til prEN 50549-2 

og erstatte referencen med 

Energinet. 
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 4.3.1 743  Te Før der er gået mindst 500 ms. 

 

Energinet bemærker, at 

angivelsen af ”mindst” ikke er 

korrekt angivet,. I forbindelse 

med aftalen omkring tid til 

detektering af utilsigtet ø-drift 

blev  tiden aftalt til  - 500 ms. 

Dansk Energi bør rette teksten, 

således den afspejler aftalen. 

Den aftalte tid er 500 ms og 

ikke mindst 500 ms.  

 

 4.3.1   Te I forbindelse med anmeldelse af 

krav i EU forordning 2016/631, 

afsnit 13(2)(a), er der udarbejdet 

en præciserende tekst til bedre 

forståelse af kravet omkring 

frekvensrespons. 

 

Energinet konstaterer, at denne 

tekst ikke er medtaget i Dansk 

Energis vejledning.  

Energinet skal venligst 

forespørge om dette ikke er en 

fejl?  

Dansk Energi bør inkludere 

følgende tekst i forbindelse 

med forklaring af 

frekvensrespons – 

overfrekvens. 

”Ved LFSM-O tilstand skal 

anlæggets aktive effekt følge 

den krævede statik, når 

netfrekvensen er større end 

den specificerede 

grænseværdi, knakfrekvens, for 

LFSM-O, uanset om 

netfrekvensen er stigende eller 

faldende.” 

 

 Tabel 4.4   Te 500 ms som minimumstid 
fremgår af tabellen, hvilket 
ikke var aftalen. Tiden er 500 
ms.  

Dansk Energi bør rette teksten 

således den afspejler aftalen. 

Den aftalte tid er 500 ms og 

ikke mindst 500 ms. 

 

  768  Te prEn 50549-2 anvendes som 
reference, hvilket ikke er 
korrekt. Referencen er EU 
forordning 2016/631, artikel 
13(2)(a) og anmeldt af 
Energinet. 

Dansk Energi bør slette 

henvisningen til prEN 50549-2 

og erstatte referencen med 

Energinet. 
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  765 - 766  Te Teksten angivet i vejledningen er 

ikke i overensstemmelsen med 

den anmeldte tekst jf. EU 

forordning 2016/631 artikel 

13(2)(a). 

Energinet har konstateret 

Følgende mangler: 

Frekvensparametrene i 

reguleringsfunktionerne for aktiv 

effekt skal kunne indstilles med 

en opløsning pa 10 mHz eller 

bedre. 

- Reguleringsstatikkerne skal 

kunne indstilles med en 

opløsning på 1 % eller bedre. 

- For reguleringsfunktionen for 

frekvensrespons for 

overfrekvens gælder, at 

nøjagtigheden for en fuldført 

eller en kontinuerlig regulering, 

maksimalt må afvige med en 

gennemsnitlig størrelse på fejlen 

< 5 % af Pn målt over en periode 

på 1 minut. 

Dansk Energi bør korrigere 

teksten i vejledningen således 

hele den anmeldte tekst fra EU 

forordning 2016/631,afsnit 13 

(2)(a) fremstår af vejledningen. 

 

  768  re prEn 50549-2 anvendes som 

reference, hvilket ikke er 

korrekt. Referencen er EU 

forordning 2016/631, artikel 

13(2)(a) og anmeldt af 

Energinet. 

Dansk Energi bør slette 

henvisningen til prEN 50549-2 

og erstatte referencen med 

Energinet. 
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  773 - 774  te Den anvendte reference er ikke 

korrekt. 

Referencen er 14(5)(a)(i). 

 

Den anvendte tekst er ikke 

angivet korrekt. 

 

Energinet bemæker, at teksten 

rettelig er: Absolut 

effektbegrænser bruges til at 

beskytte det kollektive 

elforsyningsnet mod 

overbelastning i kritiske 

situationer. 

 

Dansk Energi bør korrigere 

referencen. 

 

Dansk Energi bør rette teksten. 

 

 

  776 - 777  re Referencen henviser til det 

efterfølgende afsnit, afsnit 

4.3.2.2, hvilket ikke er en valid 

reference. 

 

Energinet kan ikke gennemskue, 

hvorfra kravet  kommer  

Dansk Energi bør redegøre for 

hvor kravet kommer fra og 

anføre den korrekte reference.. 

 

 4.3.2.2   re Der referes til TF 3.2.x og 

foruden at være upræcist, er det 

ikke særligt logisk når 3.2.2, 

3.2.3 og 3.2.5 forventes afmeldt i 

forbindelse med gennemførsel 

af EU forordning 2016/631? 

 

Værdierne i afsnittet stammer 

fra EU forordning 2016/631 i 

forbindelse med energinets 

anmeldelse af krav.  

Dansk Energi bør henvise til 

den korrekte reference. 
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 4.4 802 - 804  Te I tilfælde, hvor en eller flere 

elproducerende enheder i et 

produktionsanlæg er ude til 

revision, accepteres det, at 

produktionsanlæggets levering 

af reaktiv effekt reduceres pro 

rata i henhold til det antal 

elproducerende enheder, som er 

ude til revision. 

 

Energinet bemærker, at der 

fremkommer r en 

sammenblanding mellem 

elproducerende anlæg og 

produktionsanlæg. 

Er det intentionen eller er der 

tale om en fejl. 

  

Dansk Energi børkontrollere 
om anvendelsen af 
elproducerende anlæg og 
produktionsanlæg er 
anvendt efter hensigten i 
sætningen. 

 

 4.4.5 871  re ”yderlige krav” er anvendt i 

overskriften og det giver kan 

indtryk af, at det er en straf. 

”Supplerende krav” 

eller ”generatorspecifikke krav” 

kunne med fordel anvendes som 

en mere neutral fremstilling.  

Dansk Energi bør vurdere 

anvendelse af ordene ”yderlige 

krav” 

 

  874 - 875  te Magnetiseringssystemet skal 

kunne levere en stabil og 

konstant spænding i PGC. 

 

Energinet bemærker, at det  ikke 

er magnetiseringssystemet, som 

leverer spændingen i PGC - det 

er dog stadig 

synkrongeneratoren som gør det 

men magnetiseringssystemet 

muliggør det. 

Forklaringen bør rettes. 

Dansk Energi bør erstatte 

forklaringen med en ny og 

mere retvisende. 
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  933 - 934  te Nøjagtigheden, hvormed 

spænding og frekvens måles, 

skal være henholdsvis ±1 % af Un 

og ±0,05 Hz. 

 

Energinet kan ikke gennemskue, 

hvilken reference der anvendes 

til nøjagtigheden for 

spændingsmålingen? 

 

Krav til nøjagtighed for måling af 

frekvens er tidligere specificeret 

til ± 10 mHz -  hvorfor det 

konflikter at specificere det 

anderledes her. 

Dansk Energi bør tilføje 
referencer samt korrigere 
krav til nøjagtighed for 
frekvensmåling i 
vejledningen.  

 

 4.5.3   re Der refereres til TF 3.2.x 

 

Energinet bemærker, at dette 

virker upræcistog   ulogisk, idet 

3.2.2, 3.2.3 og 3.2.5 forventes 

afmeldt i forbindelse med 

gennemførsel af EU forordning 

2016/631. 

Dansk Energi bør forklare 
meningen med den 
henvisningen, ideen med at 
henvise til en teknisk forskrift 
og hvad henvisningen 
adresserer. 
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 4.5.3.1 950 - 951  te ”Synkront 
underspændingsrelæ er kun 
et krav i de tilfælde, hvor 
elforsyningsvirksomheden 
vurderer, at der er risiko for 
asynkron sammenkobling.” 
 
Energinet bemærker, at 

ovenstående tekst konflikter 

med den ordlyd som var 

udarbejdet i forbindelse med 

tilblivelsen af den nuværende 

TF 3.2.3. som er følgende: 

”Synkront 
underspændingsrelæ er kun 
et krav i det tilfælde, at 
asynkron sammenkobling ved 
automatisk genindkobling kan 
forekomme.” 
 
Den væsentlig ændrede 
sætning og ordvalg fra ”at 
asynkron sammenkobling ved 
automatisk sammenkobling 
kan forekomme” til ”hvor 
elforsyningsvirksomheden 
vurderer, at der er risiko for 
asynkron sammenkobling” 
skærper herved netselskabets 
krav.,. 
 
Energinet bemærker, at 
principielt konflikter synkront 
underspændingsbeskyttelse 
direkte med EU forordning 
2016/631, afsnit 14(3)(vi) da 
beskyttelsesmekanismer og 
intern beskyttelse ikke må 
tilsidesætte kravene til 
robusthedsegenskaber.  

Dansk Energi bør redegøre 
for, hvad årsagen til den 
væsentlige ændring af ordlyd 
er. 
 
Dansk Energi bør korrigere 
sætningen i vejledningen til: 
 
”Synkront 
underspændingsrelæ er kun 
et krav i det tilfælde, at 
asynkron sammenkobling 
ved automatisk 
genindkobling kan 
forekomme.” 
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 4.5.4   te I forbindelse med 
frekvensændring og dennes 
anvendelse til detektering af 
utilsigtet ø-drift undre det, at 
den aftalte metode for måling 
af frekvensændring anmeldt jf. 
EU forordning 631, afsnit 
13(1)(b) og desuden aftalt i 
forbindelse med TSO- DSO 
koordinerede krav, ikke er 
medtaget i denne vejledning.  

Dansk Energi bør forklare 
hvorfor den aftalte 
målemetode for 
frekvensændring ikke er 
medtaget i vejledningen. 
 
Dansk energi bør inkluder 
aftalte målemetode i 
vejledningen. 

 

 Tabel 4.8   te I tabel 4.8 er 
begrebet ”funktionstid” 
anvendt. Begrebet anvendes 
flere steder i vejledningen. 
 
Energinet konstaterer, at der 
ikke er supplerende forklaring 
til, hvordan begrebet skal 
forstås. For at sikre ens 
forståelse ville det forbedre 
vejledningen, hvis en 
forklaring eller en definition 
blev inkluderet.  

Dansk Energi bør inkluderer 
en forklaring eller bedre en 
definition af 
begrebet ”funktionstid” i 
vejledningen.  

 

 4.6 973 - 975  te Energinet bemærker, at der 
ikke er angivet en  hjemmel 
for anvendelsen i forbindelse 
med fastsættelse af krav 
omkring elkvalitet? 

Dansk Energi bør anføre 
hvilken hjemmel der 
anvendes i forbindelse med 
fastsættelse af krav omkring 
elkvalitet.  

 

    987 

 

 te Der henvises til TF 3.2.x.  

 

Energinet bemærker, at det 

ikke har været muligt at 

lokalisere, hvilken TF denne 

passus kommer fra. 

Dansk Energi bør redegøre 
for om passussen det er en 
kopi eller en omformulering. 

 

  

  992-995 

 

  Der henvises til TF 3.2.x.  
 
Energinet bemærker, at det 
ikke har været muligt at 
lokalisere, hvilken TF denne 
passus kommer fra. 

Dansk Energi bør redegøre 
for om passussen det er en 
kopi eller en omformulering. 
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 4.6.1.5 Tabel 

4.11 

 

 Te Da værdierne i tabel 4.11 ikke 
er identiske med værdierne i 
de relevante tabeller som 
refereres med en upræcise 
referencen til de tekniske 
forskrifter kan referencen til 
disse ikke anvendes.  

Dansk energi bør slette 
denne reference til de 
tekniske forskrifter 
Alternativt bør Dansk Energi 
redegøre for, hvor for 
referencen er nødvendig 
samt desuden præcisere 
referencen. 

 

 4.6.1.5 Tabel 

4.12 

 

 Te Da værdierne i tabel 4.12 ikke 
er identiske med værdierne i 
de relevante tabeller som 
refereres med en upræcise 
referencen til de tekniske 
forskrifter kan referencen til 
disse ikke anvendes. 

Dansk energi bør slette 
denne reference til de 
tekniske forskrifter 
Alternativt bør Dansk Energi 
redegøre for, hvor for 
referencen er nødvendig 
samt desuden præcisere 
referencen. 

 

  1029-

1043 

 

 re Der henvises til TF 3.2.x.  
 
Energinet bemærker, at det 
ikke har været muligt at 
lokalisere, hvilken TF denne 
passus kommer fra. 

Dansk Energi bør redegøre 
for om passussen det er en 
kopi eller en omformulering. 

 

  1062-

1073 

 

 te Det fremgår som et fast krav i 

henhold til EU forordning 

2016/631, artikel 13(6) og 

14(2), men er et krav der 

fastsættes af den relevante 

systemoperatør. Kravet er 

ikke et citat fra NC RfG, men 

en fortolkning. Energinets 

krav fremgår ikke, ligesom 

netselskaberne ikke har 

markeret kravet med gult men 

som normal tekst! 

Henvisningen til artikel 14(2) 
er forkert! 

Dansk Energi bør rette 
ophavsmarkering og lave en 
henvisning til NC RfG artikel 
14(5)(d)   
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 5.1.3 1139 - 

1140 

 Te Med reference til afsnit 4.1.3.1 
i denne vejledning.  
 
Energinet bemærker, at EU 
forordning 2016/631 efter 
Energinets fortolkning ikke 
hjemler tilladelse til reduktion 
af aktiv effekt som følge af en 
reduceret driftsspænding.  
 
Det betyder, at ”undtagelsen” i 
afsnit 4.1.3.1 ikke er lovlig 
uanset om prEN 50549-1 eller 
”Energinet godkendt” anføres 
som reference. 
 
Energinet kan ikke helt 

gennemskue, hvorledes det 

systemteknisk kan være 

muligt, at give mulighed for at 

reducere den afgivne aktive 

effekt ved lav spænding, når 

den lave spænding netop 

kunne være et udtryk for 

effektmangel. 

Dansk Energi bør slette 
nævnte undtagelse omkring 
tilladt reduktion af aktiv effekt 
ved underspænding. 

 

 5.3   Te Afsnittet henviser til prEN 

50549-2, som ikke er korrekt da 

kravet er fastsat i forbindelse 

med EU forordning 2016/631, 

afsnit 15(2)(a) og anmeldt under 

Energinets anmeldelse af krav. 

 

Vejledningen afspejler 

umiddelbart ikke det anmeldte 

krav under afsnit 15(2)(a). 

Dette er et problem når krav til 

anlægskategori C refereres 

tilbage til krav for 

anlægskategori B.  

Dansk Energi bør forklare 

hvorfor der refereres til prEN 

50549-2 og ikke EU forordning 

2016/631 afsnit 15(2)(a). 

 

Dansk Energi bør korrigere til 

den korrekte reference i 

vejledningen. 

 

Dansk Energi bør inkludere 

hele indholdet anmeldt under 

afsnit 15(2)(c). 
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 5.3.2 1163 - 

1164 

 Te Der er indgået en aftale om en 

forsinkelse i forhold til 

frekvensrespons i forståelse for, 

at der skal være funktionstid til 

detektering af eventuel utilsigtet 

ø-drift i distributionssystemet. 

 

Energinet bemærker, at aftaler 

er indgået med Energinet og kan 

derfor ikke henføres til en 

tstandard. 

 

Henvisningen til prEn 50549-2 

skal derfor slettes da den er 

misvisende  

Dansk Energi bør slette 

henvisningen til prEN 50549-2 

og erstatte referencen med 

Energinet. 

 

 5.3.2 1164  Te Før der er gået mindst 500 ms. 

 

Ordvalget undre meget da der i 

forbindelse med aftalen omkring 

tid til detektering af utilsigtet ø-

drift skulle bruges 500 ms. 

Dansk Energibør rette teksten, 

således at den afspejler aftalen. 

Den aftalte tid er 500 ms og 

ikke mindst 500 ms.  

 

 Tabel 5.1   Te 500 ms som minimumstid 
fremgår af tabellen, hvilket 
ikke var aftalen. Tiden er 500 
ms.  

Dansk Energi bør rette teksten 

således den afspejler aftalen. 

Den aftalte tid er 500 ms og 

ikke mindst 500 ms. 

 

 5.3.2   1177-

1187 

 

 Te Energinets krav i henhold til 
EU forordning 2016/631, 
artikel 15(2)(c)(i).  
 
Energinet bemærker, at der 
henvises til prEN 5549-2,som 
intet har med Energinets krav-

fastsættelse at gøre. 

Dansk Energi børslette 

henvisningen til prEN 50549-2 

og erstatte med korrekt 

reference. 
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  1194  Te Dødbånd er anvendt i 
sætningen. 
 
Energinet bemærker, at der 
ikke fremkommer en 
begrebsfortolkning eller eller 
definition heraf 
Af hensyn til forståelse for 
brugere af vejledningen, som 
ikke har deltaget i tilblivelsen 
af vejledningen vil en 
forklaring være relevant.  

Dansk bør bedes inkludere 
en forklaring eller en 
definition af dødbånd. 

 

 Figur 5.2   Te I linje 1194 refereres et 
dødbånd vist i figur 5.2. 
Umiddelbart er der ikke anført 
et dødbånd i figur 5.1 

Dansk Energi bør opdatere 
figur 5.2 eller korrigere 
teksten i linje 1194. 

 

  1212 - 

1213 

 Te Dødbånd er anvendt i 
sætningen. 
 
Energinet bemærker, at der 
ikke fremkommer en 
begrebsfortolkning eller eller 
definition heraf. 
Af hensyn til forståelse for 
brugere af vejledningen som 
ikke har deltaget i tilblivelsen 
af vejledningen vil en 
forklaring være relevant. 

Dansk Energi børinkludere 
en forklaring eller en 
definition af dødbånd. 

 

 Tabel 5.2   Te Dødbånd er anvendt i tabel 
5.2  
 
Energinet bemærker, at der 
ikke fremkommer en 
begrebsfortolkning eller eller 
definition heraf 
Af hensyn til forståelse for 
brugere af vejledningen som 
ikke har deltaget i tilblivelsen 
af vejledningen vil en 
forklaring være relevant. 

Dansk Energi bør inkludere 
en forklaring eller en 
definition af dødbånd. 
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 5.3.4.2   Te Teksten i afsnittet afspejler 
ikke krav og funktionalitet 
anmeldt jf. EU forordning 
2016/631, artikel 15(6)(e). 
 
Energinet bemærker, at 
minimumsværdi for 
opregulering og nedregulering  
ikke er medtaget lige som 
tekst ikke er medtaget. 

Dansk Energi bør indarbejde de 

manglende værdier og samt 

tekst. 

 

 5.3.4.3   Te Markeringen af ophav af krav 
er her ikke retvisende da 
hverken EU forordning 
2016/631 eller TSO forlanger 
funktionen delta 
effektbegrænser. 

Dansk Energi bør opdatere 

markeringen af kravets ophav. 

 

 5.3.4.3   Te Referencen, TF 3.2.x er 
upræcis konflikter med 
markeringen for afsnittet. 
 

Dansk Energi bør henvise til 

den korrekte reference. 

 

 5.3.4.3 1243  te Energinet kan ikke 
gennemskue, hvorfra værdien 
5 minutter stammer 
 
Forudsat, at det er 
reguleringsparameteren, som 
bliver ændret, har det tidligere 
anvendte krav været 10 
sekunder. 
Hvad er årsagen til 
ændringen? 

Dansk Energi bør redegøre for, 

hvor værdien 5 minutter 

stammer fra. 

 

Dansk Energi bør redegøre for, 

om det er 

reguleringsparameteren som 

der ændres i det angivende 

tidsrum.  

 

Dansk Energi bør  uddybe 

årsagen til ændringen. 

 

 Reduktion af aktiv 
effekt ved høj 

vind 

1260 - 

1266 

 Te Reduktion af aktiv effekt ved 
høj vind. Referencen til krav 
og funktionalitet er ikke som 
anført TF 3.2.x (tekst er dog 
markeret grå) men krav 
specificeret af TSO jf. EU 
forordning 2016/631, artikel 
15(6)(d). 
Tekst og krav i vejledningen 
er ikke tilstrækkelig i forhold til 

det specificerede krav. 

Dansk Energi bør 
omformulere teksten således 
specificerede krav fremstår 
af teksten. 
 
Dansk Energi bør desuden 
opdatere med korrekt 
reference. 
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  1275  Te ”Reguleringen skal ske med en 

nøjagtighed på ±3% af nominel 

reaktiv effekt for 

produktionsanlægget.” 
 

Energinet bemærker, at kravet ikke 

ikke skrevet som det er anmeldt. 

 

”maksimalt må afvige med en 

gennemsnitlig størrelse på fejlen 

< 3 % af Qn” 

Dansk Energi bør korrigere 
kravet i vejledningen. 

 

 5.4.1   Te Der refereres til TF 3.2.x og 

foruden at være upræcist, er det 

ikke særligt logisk når 3.2.2, 

3.2.3 og 3.2.5 forventes afmeldt i 

forbindelse med gennemførsel 

af EU forordning 2016/631? 

 

Hvad er det som refereres til i de 

Tekniske forskrifter? 

Dansk Energi bør forklare 

meningen med den unøjagtige 

henvisning, ideen med at 

henvise til en teknisk forskrift 

som bliver afmeldt samt 

forklare hvad referencen 

referer til. 

 

 5.4.1.1 1292  Te ”Produktionsanlægget” 

 

Energinet bemærker, at da 

afsnittet er for synkrone 

produktionsanlæg burde 

”produktionsanlægget” erstattes 

med ”det synkrone 

produktionsanlæg” 

Dansk Energi bør 

konsekvensrette anvendelsen 

af synkrone produktionsanlæg. 

 

  1297  re ”Produktionsanlægget” 

 

Energinet bemærker, at da 

afsnittet er for synkrone 

produktionsanlæg burde 

”produktionsanlægget” erstattes 

med ”det synkrone 

produktionsanlæg” 

Dansk Energi bør 

konsekvensrette anvendelsen 

af synkrone produktionsanlæg. 
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  1307  re ”Produktionsanlægget” 

 

Energinet bemærker, at da  

afsnittet er for elproducerende 

anlæg burde 

”produktionsanlægget” erstattes 

med ”det elproducerende 

anlæg” 

Dansk Energi bør 

konsekvensrette anvendelsen 

af elproducerende anlæg. 

 

 5.4.3 1325  te Dødbånd er anvendt i 
sætningen  
 
Energinet bemærker, at der 
ikke fremkommer en 
begrebsfortolkning eller eller 
definition heraf 
Af hensyn til forståelse for 
brugere af vejledningen som 
ikke har deltaget i tilblivelsen 
af vejledningen vil en 
forklaring være relevant.  

Dansk Energi bør inkludere 
en forklaring eller en 
definition af dødbånd. 

 

 Figur 5.7   te I linje 1325 referes et 
dødbånd vist i figur 5.7. 
Umiddelbart er der ikke anført 
et dødbånd i figur 5.7 

Dansk Energi bør opdatere 
figur 5.7 eller korrigere 
teksten i linje 1325. 

 

 5.4.5 (a) 1347  re ”yderlige krav” er anvendt i 

overskriften og det giver kan 

indtryk af, at det er en straf. 

”Supplerende krav” 

eller ”generatorspecifikke krav” 

kunne med fordel anvendes som 

en mere neutral fremstilling.  

Dansk Energi bør vurdere 

anvendelse af ordene ”yderlige 

krav” 
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 5.4.5 (a) 1348  te Henvisning til samme krav som 

for kategori B er korrekt. 

Det er dog lidt komisk, at 

overskriften er ”yderlige krav” og 

principielt er der tale om en 

radikal lempelse i krav 

 

Det anbefales nationalt, at 

præciserer krav for 

synkrongeneratorer omkring 

spændingskontrol system 

/magnetiseringssystem som det 

er specificeret under EU 

forordning 2016/631, artikel 

19(2)(b)(v) og vist herunder 

 

”Nøjagtigheden for den fuldførte 

ændring eller en kontinuerlig 

regulering, inkl. nøjagtighed på 

setpunktet, maksimalt må afvige 

0,5 % setpunktet af 

spændingsreguleringen. 

Anlægget skal kunne modtage et 

setpunkt for spændingen med et 

minimum opløsning på 0,1 kV. 

Statikken for automatisk 

spændingsregulering skal kunne 

indstilles til en værdi i området 

mellem 2 og 8 %, begge inklusiv. 
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 5.5.3.1 (a)   te Energinet bemærker, at 
referencen til EU forordning 
2016/631, afsnit 14(5)(b) 
vurderes til at være forkert. 
Den korrekte reference er 
artikel 15(3). Dette fremgår 
også af koordinationsarbejdet. 
 
Energinet kan ikke 
gennemskue, hvorfor at et 
generelt krav ikke specificeres 
på et synkrongeneratoranlæg 
af anlægsklasse C i denne 
vejledning. 

Dansk Energi bør rette 
referencen.  
 
Dansk Energi bør begrunde 
denne fremgangsmetode. 

 

 5.5.3.1 (b)   te Energinet bemærker, at 
referencen til EU forordning 
2016/631, afsnit 14(5)(b) 
vurderes til at være forkert. 
Den korrekte reference er 
artikel 15(3). Dette fremgår 
også af koordinationsarbejdet. 

Dansk Energi bør rette 
referencen.  
 

 

 5.6 1369 - 

1371 

 te Hvilken hjemmel anvendes i 
forbindelse med fastsættelse 
af krav omkring elkvalitet? 

Dansk Energi bør anføre 
hvilken hjemmel der 
anvendes i forbindelse med 
fastsættelse af krav omkring 
elkvalitet.  

 

 5.9.2 1541  te Evnen til dødstart er ikke 
specificeret som et standard 
tilslutningskrav og skal derfor 
ikke indgå som en standard 
test. 
 
Energinet bemærker, at 
testen kan slettes. 
 
Jf. TSO anmeldt krav i EU 
forordning 2016/631, artikel 
15(5)(a)(iii) ” R-TSO laver 

behovsanalyse, arrangerer 

tilbudsindhentning og indgår 

aftale med relevante aktører” 

 

Dansk Energi bør slette linje 
1541 omhandlende dødstart. 

 



Dok. 16/05150-117 Klassificering: Offentlig/Public 41/45 

 5.9.2 1542  te ”Overgang til blok-ø-drift (kun 
for synkrone anlæg)” er ikke 
specificeret i vejledningen 
som et tilslutningskrav og kan 
derfor ikke indgå som en 
standard test. 
 
Energinet bemærker, at 
testen kan slettes. 
 
Overgang til blok-ø-drift 
referer til EU forordning 
2016/631, artikel 15(5)(c) – 
hurtig re-synkronisering.  
Jf. artikel 15(5)(c)(i) har 
Energinet kun krævet 
egenskaberne for D anlæg. 
 
Synkrongeneratorer er i dag 
også fritaget for krav om 
egenskaber til blok-ø-drift. 

Dansk Energi bør slette linje 
1542 omhandlende 
dødstart.. 
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 6.1.3 1591  . 
te 

Med reference til afsnit 4.1.3.1 
i denne vejledning.  
 
Energinet bemærker, at EU 

forordning 2016/631 ikke 

hjemler muligheden for 

reduktion af aktiv effekt som 
følge af reduceret 
driftsspændingen.  
 
Det betyder, at ”undtagelsen” i 
det refererede afsnit 4.1.3.1 
ikke er lovlig uanset om prEN 
50549-2 eller ”Energinet 
godkendt” anføres som 
reference. 
 
Energinet kan ikke helt 
gennemskue, hvorledes det 
systemteknisk kan være 
muligt, at reducere den aktive 
effekt ved lav spænding, når 
den lave spænding netop 
kunne være et udtryk for 
effektmangel  

Dansk Energi bør slette 
nævnte undtagelse omkring 
tilladt reduktion af aktiv effekt 
ved underspænding. 

 

  1603 - 

1605 

 te Referencen skal korrigeres 
lidt. Referencen er 16(3)(a)(ii) 
samt 16(3)(b)(ii) 
Q = Qn er ikke korrekt. 
Det skal være Q = Qmin 
 

Dansk Energi bør korrigere 
referencen. 
 
Dansk Energi bør  korrigere 
Qn til Qmin 
 

 

  1608 - 

1610 

 re Referencen skal korrigeres 
lidt. Referencen er 16(3)(a)(ii) 
samt 16(3)(b)(ii) 

Dansk Energi bør korrigere 
referencen. 
 
 

 

  1641 - 

1665 

 te Reference ikke korrekt. 
Referencen til EU forordning 
2016/631 er artikel 15(6)(d) 

Dansk Energi bør rette 
referencen i vejledningen. 

 

  1689  re ”produktionsanlæg” er brugt. 

Da afsnittet er for synkrone 

produktionsanlæg bør  der 

skrives ” det synkrone 

produktionsanlæg” 

Dansk Energi bør 
rette ”produktionsanlæg” 
til ”det synkrone 
produktionsanlæg”. 
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 6.4.5.1   re Reference mangler. 
Krav anmeldt under EU 
forordning 2016/631, artikel 
19(2)(a) 

Dansk Energi bør anføre 
reference i vejledningen. 

 

 6.4.5.2   re Reference mangler. 
Krav anmeldt under EU 
forordning 2016/631, artikel 
19(2)(a) 

Dansk Energi bør anføre 
reference i vejledningen. 

 

 6.4.5.3   re Ikke korrekt reference. 
Krav anmeldt under EU 
forordning 2016/631, artikel 
19(2)(a) 

Dansk Energi bør korrigere 
reference i vejledningen. 

 

 6.4.5.4   re Ikke korrekt reference. 
Krav anmeldt under EU 
forordning 2016/631, artikel 
19(2)(a) 

Dansk Energibør korrigere 
reference i vejledningen. 

 

 6.6   te Hvilken hjemmel anvendes i 
forbindelse med fastsættelse 
af krav omkring elkvalitet? 

Dansk Energi bør anføre 
hvilken hjemmel, der 
anvendes i forbindelse med 
fastsættelse af krav omkring 
elkvalitet.  

 

 6.9.2 1858  te Evnen til dødstart er ikke 
specificeret som et minimum 
tilslutningskrav og skal derfor 
ikke indgå i testen.  
 
Energinet bemærjer, at testen 
kan slettes. 
 
Jf. TSO anmeldt krav i EU 
forordning 2016/631, artikel 
15(5)(a)(iii) ” R-TSO laver 

behovsanalyse, arrangerer 

tilbudsindhentning og indgår 

aftale med relevante aktører” 

 

Dansk Energi bør  slette linje 
1858 omhandlende dødstart. 
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 6.9.2 1859  te ”Overgang til blok-ø-drift (kun 
for synkrone anlæg)” er ikke 
specificeret i vejledningen 
som et tilslutningskrav og kan 
derfor ikke indgå som en 
standard test. 
 
Overgang til blok-ø-drift 
referer til EU forordning 
2016/631, artikel 15(5)(c) – 
hurtig re-synkronisering. 
Jf. artikel 15(5)(c)(i) har 
Energinet kun krævet 
egenskaberne for D anlæg. 
 
Jf. artikel 15(5)(c)(iii) 
specificeres tiden i blok-ø-drift 
for synkrongeneratorer til 0 
minutter. 
 
Synkrongeneratorer er også i 
dag fritaget for krav om 
egenskaber til blok-ø-drift. 
 
Jf. EU forordning 2016/631, 
artikel 15(5)(c) – er kravet om 
hurtig re-synkronisering også 
gældende for PPM – det vil 
sige; 
Krav om hurtig re-
synkronisering samt prøvning 
af hurtig re-synkronisering for 
anlægskategori D – PPM skal 
inkluderes i afsnit 6. 

Dansk Energi bør korrigere 
vejledningen med krav og 
prøvning for hurtig re-
synkronisering for PPM i 
anlægskategori D. 
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    Te Generel kommentar omkring 

systemværn: 

 

Jf. EU forordning 2016/631, 

artikel 14(5)(a)(i) skal følgende 

krav indarbejdes i vejledningen.  

Kravet er gældende for 

anlægskategori B, C og D. 

 

Systemoperatoren – i 

samarbejde med den 

systemansvarlige virksomhed - 

skal oplyse, om der er krav til 

etablering af et systemværn i 

forbindelse med fastlæggelse af 

POC. 

Dansk Energi bør indarbejde 
det generelle krav i 
vejledningen. 

 

 Bilag 1 
 

1993 - 

2252 

 te Bilag 1 er markeret ”grå” men 
det vides ikke helt hvad der 
menes med det. Det formodes 
dog at indholdet er skrevet af 
Dansk Energi hvorfor det 
burde være markeret gult.. 
 

Dansk Energi bør korrigere 
markeringen  

 

 B1.2.4.2 2092  te Tekst i skema: 
Benyttes der 
vektorspringsrelæ eller aktiv 
ø-driftsdetektering. 
 
Der kan afkrydses ja/nej 
 
Hvad betyder et ja eller et nej 
i denne sammenhæng? 
 
Er spørgsmålet relevant når 
der i afsnit 4.5.4 linje 961 og 
962 står at vektorspringsrelæ 
ikke er tilladt at bruge? 

Dansk Energi bør forklare 
hvad et ja hhv. nej betyder. 
 
Dansk Energi bør forklare 
hvad relevansen af 
spørgsmålet jf. forbud i afsnit 
4.5.4. 
 

 

 B 2.1.6 2136  re Afsnits nr. er angivet med XX. Korrekt afsnits nr. skal 
anføres. 

 

 
 



 

Vattenfall Vindkraft A/S har følgende høringssvar til Dansk Energis anmeldelse af 

forslag til fastlæggelse af generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg. 

Kommentarer til Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til mellem- og 
højspændingsnettet (>1kV): 
 
Der bliver refereret til prEN 50549-2 flere steder, denne er stadig er under udarbejdelse og 
ikke endelig. Vattenfall finder det problematisk at der bliver refereret til den når den ikke er i en 
endelig version, og når ikke alle har adgang til teksten.  
 
5.3 linje 1154 og 5.3.4.2 linje 1231  
Den første del stiller krav om at elproducerende anlæg i kategori C skal regulere med en 
gradient på minimum 20%/min, og den anden del stiller krav om at produktionsanlæg i 
kategori C ikke må regulere med en gradient over 20%/min. Dette fastlåser reguleringen for 
elproducerende anlæg i kategori C til konstant at skulle regulere med 20%/min.  
Er dette Dansk Energis hensigt eller vil de gerne justere et af kravene? 
Dette gentager sig i 6.3 og 6.3.5.2. 
 
5.4 linje 1267  
Til U/Q-diagrammerne som er benævnt figur 5.4, 5.5, 6,1 og den sidste figur på linje 1700 som 
ikke er nummereret: Der står i kommissionens forordning ”RfG” på side 37, at steady state 
spændingen for Nordic området ikke må sættes til mere end 0,15 PU. Derfor undrer det at 
Dansk Energi i strid med forordningen har sat dette til 0,2 PU.  
At kræve import af reaktiv effekt ved lav spænding, og eksport af reaktiv effekt ved høj 
spænding, kræver at anlæggende bliver dimensioneret meget større end de er i dag. Disse 
forøgede krav i forhold til transmissionsnettet kan negativt påvirke mængden af 
produktionsanlæg der i fremtiden vil blive tilsluttet distributionsnettet.      
 
4.5.4 linje 957, 5.5.4 linje 1365 og 6.5.4 linje 1810  
Standard værdierne for beskyttelses indstillingerne er fine nok, men det giver ikke mening at 
intervallet for indstillingerne går ned til nul.  
 
5.6.2.2 linje 1410 og 6.6.2.2 linje 1835 
Siden der bliver refereret til IEC/TR 61000-3-6 ville det være passende hvis 
elforsyningsvirksomheden var forpligtet til at levere de samme information som der bliver 
beskrevet i 61000-3-6. Altså at elforsyningsvirksomheden er forpligtet til at udlevere 
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baggrundsharmoniske data, og impedans loci’er som beskrevet i 5.4 og 6.4.2 i 61000-3-6. 
Uden disse er studiet af anlæggets indflydelse på systemets harmoniske meget upræcist. 
 
5.6.2.2 linje 1420  
Formlerne i denne boks skal rettes til. I den første skal h’et ind i en parentes med X så den del 
af formlen hedder (h*X50)2 ellers bliver h ikke kvadreret.  
I den næste formel er h skiftet ud med 40, som igen skal flyttes ind i en parentes så den del af 
formlen bliver til (40*X50)2. Disse rettelser kommer af at frekvensen er flyttet ud af X, så X 
hedder 2*Pi*50 i stedet for 2*Pi*f. 
 
5.7 linje 1432 og 6.7 linje 1839  
Dette lyder som et 5 sekunders systemværn, hvilket er en betydelig skærpning af de 
nuværende tekniske krav på 10 sekunder. Ud over at det ikke virker hensigtsmæssigt så kan 
Dansk Energi ikke referere til 14.2 i RfG’en til dette krav, da den specifikt ikke gælder for 
kategori C og D jævnfør RfG artikel 21.1 og artikel 22. 
 
5.7.1 linje 1452 
Det giver ikke mening at måle hastighedsafvigelser på vindmøller hvor generatoren ofte kører 
med en variabel hastighed der er uafhængig af nettet.  
 
5.8 linje 1474  
Det ville være mere passende hvis Dansk Energi fandt det endelige dokument fra Energinet 
med krav til simuleringsmodeller, og ikke et dokument betegnet som ”draft” og med 
midlertidige kommentarer fra forfatteren skrevet i rødt. 
 
5.9.3 linje 1548  
Der er fra TSO’s side ikke blevet besluttet om der skal være mulighed for POD fra 
elproducerende anlæg. Der stilles ikke krav til at simuleringsmodellen skal kunne vise POD, 
og dermed burde dette krav til en simulering udgå. Samme kommentar gælder for 6.9.3. 
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KOMMENTARER TIL TEKNISKE BETINGELSER FOR NETTIL-
SLUTNING AF PRODUKTIONSANLÆG TIL LAVSPÆNDINGS-
NETTET (≤1KV):  

Høringssvar til “Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til lavspæn-

dingsnettet (< 1kV)“ herefter TBN. 

GENERELT OM HØRINGEN  

1. Det kan godt være svært at gennemskue, hvad høringen helt præcist omhandler. 

Af høringsmeddelelsen fremgår, at det alene er de generelle krav fastsat i medfør 

af RfG artikel 13-28 som er i høring, og at disse er markeret med gult i TBN. Ifølge 

RfG er det imidlertid den lokale TSO, altså Energinet, der skal fastsætte kravene 

der følger af artikel 13-28, og processen med dette er netop også i gang. 

 

2. I TBN er afsnit 4.8 markeret med gult, som så henviser til RfG artikel 30. Vi tolker 

også RfG artikel 30 sådan, at det er DSO’en, der skal fastsætte regler her, og at 

afsnittet dermed må være en del af denne høring. 

 

3. De krav, som samlet er givet med RfG artikel 13-28 og de uddybede krav der er 

givet med Energinets anmeldelse skal nødvendigvis følges i TBN. Der er imidler-

tid store afvigelser, og disse afvigelser må også være en del af denne høring, 

selvom disse afsnit ikke er markeret gult.  

GENERELT OM RFG 

4. Dansk Energi har haft et meget løst forhold til RfG’en. Særligt slog det os, at 

Dansk Energi åbenbart ville lægge større vægt på en standard, nemlig EN50549, 

end på selve RfG‘en. Dette er især et problem, da EN50549 stiller krav der er i di-

rekte modstrid med RfG.  

 

5. Dansk Energi så f.eks. ikke noget problem i at stille nationale krav, svarende til 

udvalgte krav fra én kategori i forordningen til anlæg i en lavere kategori. 

 

Et argument var ifølge Dansk Energi, at dersom RfG ikke sagde noget om f.eks. 

FRT for type A anlæg, så var der frit rum til at stille krav om FRT for type A anlæg.  

 

6. Et andet argument var, at RfG alene kan føre til krav der har betydning for græn-

seoverskridende handel, og ifølge Dansk Energi kunne egenskaber for små an-

læg næppe siges at have indflydelse på grænseoverskridende handel.  

 

7. Selvom vi kan se, at Dansk Energi, med den anmeldte udgave af TBN har tilnær-

met sig RfG og f.eks. ikke længere stiller krav for FRT til type A anlæg, så kan vi 

også konstatere, at Dansk Energi stadig fastholder krav om f.eks. reaktive egen-

skaber for type A anlæg. RfG sætter regler for reaktive egenskaber for type B an-

læg og derover, men TBN trækker altså disse regler ned over type A. Dette er i di-

rekte modstrid med RfG. 

 

8. Vi finder det dybt kritisabelt, at Dansk Energi stadig ikke har fået ryddet op i TBN, 

og at TBN stadig udgør en overimplementering af RfG. 
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GENERELT OM EN50549  

9. Dansk Energi henviser i stort omfang til EN50549, og begrunder det således.  

„De tekniske betingelser er baseret på prEN 50549-1, selvom denne endnu ikke 

er endelig offentliggjort, da det ventes, at kommende produktionsanlæg vil blive 

konstrueret efter denne standard.”  
 

Dette er en grundlæggende misforståelse. Anlæg af type A konstrueres IKKE ef-

ter at skulle overholde en standard. Anlæg af type A konstrueres (i denne her 

sammenhæng) efter at skulle overholde loven. En god standard er en hjælp for 

konstruktøren til at konstruere anlæg, der i sidste ende overholder loven, hverken 

mere eller mindre.  

 

Over lange stræk (hvis ikke alt overvejende) er EN50549 en voldsom overimple-

mentering af RfG’en. Krav, der hører til type B anlæg, pålægges i vid udstrækning 

også på type A anlæg. Virkelighedens producenter af type A anlæg skal overhol-

de loven, men de har derimod ingen interesse i at påtvinge sig selv en overim-

plementering. Derfor er EN50549 ikke interessant for producenter af type A gene-

ratorer. 

 

Dansk Energi bruger i vid udstrækning EN50549 til at retfærdiggøre sin egen 

overimplementering af RfG. [XX] finder dette dybt kritisabelt og anbefaler på det 

kraftigste, at enhver reference til EN50549 helt og aldeles fjernes i TBN. Dette 

ville også lette oprydningen.  

 

OM METODEBESKRIVELSEN (LV) 

10. Side 6-11 

Alt er markeret med gråt, og det fremgår af anmeldelsesteksten på siderne 6-7, at 

det, der er markeret med gråt, er tekniske betingelser fastsat af Energinet.  

Energinet har ikke fastsat Dansk Energis indledning og formål m.v. 

 

11. Alle sider 

Det er vanskeligt at vurdere, hvilken funktion ”Metodebeskrivelse til Tekniske be-

tingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til lavspændingsnettet (≤ 1kV) har i 
forbindelsen med anmeldelse af ikke udtømte krav. Metodebeskrivelsen beskriver 

ikke kun metoden for tilblivelsen af de ikke udtømte krav, men også enkelte forkla-

ringer og delkrav inklusiv henvisninger. Det kommer derfor til at fremstå uklart og 

bliver mere vildledende end vejledende. 

 

12. 1.1 

Om metodebeskrivelsen 

I Afsnit 3. 

For at gøre de tekniske betingelser mere operationelle er der medtaget tekniske 

betingelser fastsat af den systemansvarlige virksomhed (TSO’en) og udtømmen-

de krav i RfG’en. Da denne metodebeskrivelse kun vedrører de tekniske betingel-

ser, som fastsættes af netvirksomhederne, omfatter denne metodebeskrivelse så-

ledes kun en delmængde af de samlede tekniske betingelser. Hvilke betingelser, 

der er omfattet, er beskrevet i afsnit 1.2. 
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Kommentar: Intentionen med at gøre kravene operationelle er ikke lykkes og der 

opstår tvivl om hvilke krav der anmeldes specifikt for netvirksomhederne. 

Dansk Energi bedes supplere metodebeskrivelsen med et tillæg/bilag som ude-

lukkende præsenterer de krav som skal anmeldes af netselskabet. Det vil give det 

fornødne overblik for de aktører som ikke direkte har været involveret i tilblivelsen 

af de tekniske betingelser. 

 

13. 1.2. Om de tekniske betingelser 

Kravene gælder også jf. EU forordning 2016/631 for eksisterende C og D anlæg 

hvis disse anlæg ændres væsentligt. 

 

I tredje afsnit bør der stå, at de tekniske betingelse indeholder tekniske betingel-

ser og krav, der anmeldes efter forskellige regelsæt. 

 

Det fremgår, at der er tale om fastsættelse af tekniske betingelser. XX bemærker, 

at dette rettelig bør fremstå som krav. Det gælder både overskrift og hele afsnittet. 

 

14. 4 

Om Krav til produktionsanlæg i kategori A 

Afsnit 4 indledes med at skrive, at der ikke er introduceret nye krav og samtidig, at 

der harmoniseres med den refererede standard prEN 50549-1.Energinet bemær-

ker i dette sammenhæng, at prEN 50549-1 indeholder nye krav.  

 

15. 4 

Om krav til produktionsanlæg i kategori A 

1 andet tekst afsnit beskrives at de tekniske  betingelser er baseret på 

prEN50549-1, hvilket må være en klar misforståelse. De anførte krav skal være 

baseret på gældende lovgivning og dermed EU forordning 2016/631samt gæl-

dende national lovgivning og derpå evt. pEN50549-, hvis denne understøtter lov-

givningen. 

 

En produktstandard kan aldrig være det primære grundlag for implementering af 

gældende lovgivning. Dansk Energi bør ændre teksten så den stemmer overens 

med gældende lovgivning. 

 

16. 4.1.3 

Det er uklart, hvad intentionen er med teksten i afsnit 4.1.3? 

Sammenlignes teksten med afsnit 4.1.3 i ”Tekniske betingelser for nettilslutning til 
lavspændingsnettet (≤1 kV) med enslydende overskrift ”tolerancer over for spæn-

dingsafvigelser” er teksten i afsnittene ikke ens. 

Dansk Energi anmodes om at uddybe, hvad intentionen er med de forskellige for-

klaringer?  

 

17. 4.1.3.1 

Teksten i afsnit 4.1.3.1 strider imod EU regulativ 2016/631. 

EU forordning 2016/631 giver ikke tilladelse til en reduktion af aktiv effekt som føl-

ge af reduceret driftsspænding.  
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Det betyder, at ”undtagelsen” i afsnit 4.1.3.1 ikke er lovlig uanset om prEN 50549-

1 eller ”Energinet godkendt” anføres som reference. 
 

Systemteknisk giver det ikke mening, at give mulighed for at reducere produkti-

onsanlæggets aktive effekt ved lav spænding da den lave spænding netop kunne 

være et udtryk for effektmangel. Det vil i værste tilfælde kunne forværre den i for-

vejen lave systemspænding 

 

Afsnit 4.1.3.1 bør fjernes da der ikke er hjemmel i EU forordning 2016/631 til at til-

lade undtagelsen. 

 

18. 4.2 

Under afsnit 4.2 er der ikke suppleret med nogen tekst. 

I ”Tekniske betingelser for nettilslutning til lavspændingsnettet (≤1 kV) er der både 
tekst og krav i form af værdier. 

 

Det er uklart, om det er en fejl, eller om dokumentet er udarbejdet inkonsistent? 

Dansk Energi anmodes om at uddybe, om det er en fejl, at tekst mangler, eller om 

dokumentet er udarbejdet inkonsistent? 

 

19. 4.2.1 

Det er uklart, hvad meningen er med teksten i afsnit 4.2.1? 

Sammenlignes teksten med afsnit 4.1.3.1 i ”Tekniske betingelser for nettilslutning 
til lavspændingsnettet (≤1 kV) med enslydende overskrift ”synkronisering” er tek-

sten ikke ens. 

Dansk Energi anmodes om at uddybe, om det er en fejl, at tekst mangler, eller om 

dokumentet er udarbejdet inkonsistent? 

 

20. 4.2.1 

prEN 50549-1 anvendes som reference for krav til synkronisering. Dette et ikke 

korrekt, da kravet for synkronisering er anmeldt under EU forordning 2016/631 af-

snit 13(7)(a) 

Dansk Energi bør rette den fejlagtige reference og henvise til kravet i EU forord-

ning 2016/631 afsnit 13(7)(a) 

 

21. 4.3.1 

Det er uklart, hvad meningen er med teksten i afsnit 4.3.1? 

Sammenlignes teksten med afsnit 4.3.1 i ”Tekniske betingelser for nettilslutning til 
lavspændingsnettet (≤1 kV) med enslydende overskrift ”Frekvensrespons – Over-

frekvens ” er teksten ikke ens. 
 

Dansk Energi anmodes om at uddybe, om det er en fejl, at tekst mangler, eller om 

dokumentet er udarbejdet inkonsistent? 

 

22. 4.4 

Hvad er meningen med teksten i afsnit 4.4? 

Sammenlignes teksten med afsnit 4.4 i ”Tekniske betingelser for nettilslutning til 
lavspændingsnettet (≤1 kV) med enslydende overskrift ”Regulering af reaktiv ef-

fekt” er teksten ikke ens. 
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Dansk Energi anmodes om at uddybe, om det er en fejl, at tekst mangler, eller om 

dokumentet er udarbejdet inkonsistent? 

 

23. 4.4 

prEN 50549-1 anvendes som reference for krav i forhold til egenskaber for reaktiv 

effekt.  

 

Den overordnede lovgivning på området, EU forordning 2016/631 tillader ikke 

fastsættelse af krav omkring reaktiv effekt for anlæg i kategori A. Referencen må 

derfor anses som fejlagtig og ugyldig da forslaget til prEN50549-1 strider imod 

kravene i EU forordning 2016/631. 

 

Referencen og hjemlen er tidligere blevet efterspurgt.  

 

Dansk Energi anmodes om at uddybe samt supplere med en teknisk analyse i 

forhold til, hvordan behovet er for A anlægs egenskaber i forhold til reaktiv effekt 

og hvilken reference, der skal anvendes.  

 

24. 4.4 

Kravene til reaktiv effektregulering, kommer fra EU regulativ 2016/631 og ikke fra 

nævnte reference. 

Reference til EU regulativ 2016/631, bør være anført som første punkt i teksten. 

 

25. 4.4.1 

Kravene til reaktiv effektreguleringsområde, kommer fra EU regulativ 2016/631 og 

ikke fra nævnte reference.  Reference til EU regulativ 2016/631, bør være anført 

som første punkt i teksten. 

 

26. 4.4.2 

Kravene til reaktiv effektfaktorreguleringsfunktion kommer fra EU regulativ 

2016/631 og ikke fra nævnte reference. Reference til EU regulativ 2016/631, bør 

være anført som første punkt i teksten. 

 

27. 4.4.3 

Kravene til reaktiv automatisk effektfaktorreguleringsfunktion kommer fra de nu-

værende Tekniske Forskrifter og ikke fra nævnte reference. Reference til primær 

kilde bør være anført som første punkt i teksten. 

 

28. 4.5 

Det er uklart, hvad meningen er med teksten i afsnit 4.5? 

Sammenlignes teksten med afsnit 4. i ”Tekniske betingelser for nettilslutning til 
lavspændingsnettet (≤1 kV) med enslydende overskrift ”Beskyttelse” er teksten ik-

ke ens. 

Dansk Energi anmodes om at uddybe om det er en fejl, at tekst mangler, eller om 

dokumentet er udarbejdet inkonsistent? 

 

29. 4.5.3 

Referencen til prEN 50549-1 er ikke retvisende, hvilket tidligere har været kom-

menteret. Referencen synes brugt upræcist og ukritisk. 
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30. 4.5.3.1 

Den særlige beskyttelse har været diskuteret meget igennem arbejdsgruppemø-

der og paralleldiskussioner. 

Beskyttelsesformen er principielt i strid med EU forordning 2016/631   

 

31. 4.8.3 

Andet afsnit: ”Positivlisten eksisterer allerede baseret på krav i Energinets nuvæ-

rende tekniske forskrifter, og ønskes bibeholdt for at sikre en smidig overgang til 

de nye tekniske betingelser. På sigt kan det være at medleverede produktcertifi-

kater gør positivlisten overflødig, men det antages der går en årrække inden disse 

er på plads. Der findes nemlig ingen standardiserede testmetoder endnu.” 
 

Det er uklart, hvad intentionen er med afsnittet?  

Positivlisten blev overdraget fra Energinet til Dansk Energi den 1. juli 2016, og 

Dansk Energi har administreret den i mere end 2 år. 

Hvordan skal positivlisten være med til at sikre en smidig overgang til de nye tek-

niske betingelser? 

Dansk Energi anmodes om at forklare intentionen med afsnittet. Dansk Energi 

anmodes om at redegøre for hvorledes positivlisten kan sikre en smidig overgang 

til de nye tekniske betingelser. 

 

32. 4.8 

Afsnittet ”verifikation og dokumentation mangler at beskrive hvordan produktcerti-

fikater kan bruges som en del eller alle verifikationskrav.  

 

I samme ombæring skal ligeledes beskrives hvordan proceduren for brugen af en 

evt. positivlisten vil blive set fra et metodisk synspunkt. Afsnittet bør tilføjes meto-

den for anvendelse af produktcertifikater og en evt. positivliste. 

 

33. 4.8.3 

Indledningsvist blev det skrevet i afsnit 4, at der ikke bliver introduceret nye funk-

tionskrav men bare mindre tilpasninger og harmonisering (hvilket ikke synes kor-

rekt) og derfor undrer beskrivelsen omkring en smidig overgang til de nye tekniske 

betingelser. 

 

Hvad menes der med en smidig overgang og hvor ses udfordringerne? Dansk 

Energi anmodes om at redegøre for hvad der menes med en smidig overgang til 

de nye tekniske betingelser samt hvor udfordringerne ses. 

 

34. 5. – 5.9.3 Samme kommentarer som er afgivet til delafsnit i 4. – 4.8.3 er gælden-

de for afsnit 5. – 5.9.3 

Afsnit 5. – 5.9.3 bør revideres som foreslået for afsnit 4. 

 

OM ”TEKNISKE BETINGELSER” (LV) 

35. Side 6-11 

Alt er markeret med gråt, og det fremgår af anmeldelsesteksten på side 5 under 

afsnittet, ”Tekniske betingelser fastsat af Energinet”, at det, der er markeret med 
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gråt, er tekniske betingelser fastsat af Energinet. Energinet har ikke fastsat Dansk 

Energis indledning og formål m.v. 

 

Dansk Energi bør korrigere således, at det korrekt fremgår, hvem som anmelder 

hvad, såfremt metoden med at gengive alle tilslutningskrav i et samlet dokument 

ønskes anvendt. 

Dette er oprindeligt ikke et krav – dansk Energi skal kun anmelde kravene som 

fastsættes af netselskaberne.  

 

36. Principielt er opbygningen af ”Tekniske betingelser for nettilslutning af produkti-
onsanlæg til lavspændingsnettet (≤ 1 kV)” med kumulative krav ikke særlig læse-

venlig og krav i fremstillingen kommer i dette dokument til at fremstå uigennem-

sigtig. En anden metode til præsentation af krav kunne have været anvendt til for-

del for de aktører, som ikke har deltaget i arbejdsgruppearbejdet.  

 

37. Det forekommer umiddelbart kortsigtet, at der henvises til eksisterende Tekniske 

Forskrifter som reference, når hovedparten bliver afmeldt i forbindelse med gen-

nemførselsdatoen for EU forordning 2016/631 

Dansk Energi anmodes om at forklare, hvad intentionen er med henvisningen til 

referencer, som forsvinder i løbet af 10 måneder. 

 

38. 2.1.1 

60 

”I tvivlstilfælde er det de anmeldte betingelser, der er gældende.” 
Det er uklart, hvad det betyder. 

Betyder det, at hvis der anmeldes krav, som der ikke er hjemmel til i de respektive 

referencer så gælder kravet alligevel? 

Dansk Energi anmodes om at forklare, hvordan teksten skal forstås. 

 

39. 2.1.4 

70-72 

Et eksisterende produktionsanlæg, eller dele heraf, hvor der foretages væsentlige 

tekniske ændringer, skal overholde de tekniske og funktionelle krav, som fremgår 

af denne vejledning. 

Det er uklart, om det betyder, at anlægget skal overholde alle krav i vejledningen 

som det står skrevet. Dansk Energi anmodes om at uddybe, hvordan teksten skal 

forstås. 

 

40. 2.5 

125  

Cost-benefit-analyse (CBA). 

Det vil nok interessere en eventuel ansøger om undtagelse, hvad der skal medta-

ges i en CBA for et produktionsanlæg i kategori A 

Dansk Energi anmodes om at uddybe, hvad der skal inkluderes i en CBA for und-

tagelsesansøgning for et produktionsanlæg i kategori A 

 

41. 2.6 

129 
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Det henvises ikke til en reference i elforsyningsloven, når nettilslutningspunkt og 

spændingsniveau fastsættes. 

Dansk Energi bør henvise til relevant reference. 

 

42. 2.7 

Det ses, at prEN 50549-1 samt DS/EN 50438 og DS/CLC/TS 50549-1 er inklude-

ret i afsnit 2.7. 

Det medfører uklarheder i forhold til forskelle mellem krav samt overlap i funktio-

ner. Dansk Energi anmodes om at inkludere forklaring i forhold til relevans og an-

vendelse, forskelle og eventuelle overlap i forhold til vejledningen. 

 

43. 3.2.18 

338 

Når netfrekvensen kommer uden for området for normaldrifts. 

 

44. Så snart der er en frekvensafvigelse fra et forudbestemt frekvens setpunkt, må 

der være tale om en frekvensafvigelse. Dansk Energi anmodes om at korrigere 

definition 3.2.18. 

 

45. 3.2.19 

343 

Nærmere beskrevet i afsnit 4.3.1 og afsnit 0 

Det er uklart, hvad og hvor afsnit 0 er. Dansk Energi anmodes om at forklare, hvor 

afsnit 0 er, og hvad det indeholder. 

 

46. 3.2.21 

I forbindelse med frekvensændring og dennes definition undrer det, at den aftalte 

metode for måling af frekvensændring anmeldt jf. EU forordning 631, afsnit 

13(1)(b) og desuden aftalt i forbindelse med TSO- DSO koordinerede krav, ikke er 

medtaget i denne vejledning. 

 

Dansk Energi bedes forklare hvorfor den aftalte målemetode for frekvensændring 

ikke er medtaget i vejledningen. Dansk energi bedes inkluder aftalte målemetode i 

vejledningen. 

 

47. 3.2.45 

Et anlæg installeret med henblik på at levere backupstrøm i en installation, og 

som ikke er tilsigtet drift parallelt med det kollektive elforsyningsnet. 

 

Denne definition synes forsimplet og er ikke retvisende.  

Dansk Energi bør korrigere definitionen for nødstrømsanlæg således, at definitio-

nen bliver retvisende. 

 

48. 3.2.56 

Definitionen er korrekt men formålet med at inkludere spændingsniveauer op til 

400 kV i en vejledning for tilslutning af produktionsanlæg af type A og B i lav-

spændingsnettet virker meget overflødigt.  

Dansk Energi bør korrigere definitionen således, at relevante informationer for ak-

tøren formidles, dvs. slette, MV, HV og EHV. 
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49. 4.1.1  

596-601 

Energinets krav i henhold til EU forordning 2016/631,artikel 13(1)(a) – der burde 

være refereret til artikel 13(1)(a)(i). Teksten er ikke citeret fra forordningen men 

angivet som fortolkning. 

 

50. 602-603 

Der er henvist til TF 3.2.x. Dette burde have været 3.2.1. 

Der er ikke citeret fra TF’en men fortolket. Desuden fremgår disse linjer under en 

overskrift ”4.1.1. Nomaldrift” og i TF’en fremgår det af teksten, at kravet kun stilles 
ved unormal drift. Referencen er derfor upræcis.  

Netselskaberne skærper dermed kravet til at være gældende altid.  

Er det hensigten?  

 

Dansk Energi anmodes om at forklare baggrunden for sammenlægning af ”nor-

maldrift” og ”unormal drift”. 
Dansk Energi bør korrigere/præcisere referencen. 

 

51. 4.1.3.1 

628 – 631 

EU forordning 2016/631 giver ikke tilladelse til reduktion af aktiv effekt som følge 

af reduceret driftsspænding.  

 

Det betyder, at ”undtagelsen” i afsnit 4.1.3.1 ikke er lovlig uanset om prEN 50549-

1 eller ”Energinet godkendt” anføres som reference. 
 

Systemteknisk giver det ikke mening, at give mulighed for at reducere produkti-

onsanlæggets aktive effekt ved lav spænding da den lave spænding netop kunne 

være et udtryk for effektmangel. 

Det vil i værste tilfælde kunne forværre den i forvejen lave systemspænding 

 

Dansk Energi bør slette nævnte undtagelse omkring tilladt reduktion af aktiv effekt 

ved underspænding. 

 

52. 4.2 

633-636 

Energinet har som TSO hjemmel til at fremsætte i henhold til EU forordning 

2016/631, artikel 13(7)(a).  

I tabel 4.2 er der angivet et spændingsområde, som ikke fremgår af Energinets 

krav. Er dette korrekt? 

 

Der henvises samtidig til prEN 50549-1. 

Den korrekte henvisning må formodes at være DS/EN 50160. De øvrige værdier 

er henholdsvis en del af og fastsat i forbindelse med EU forordning 2016/631. 

Dansk Energi bør korrigere henvisningen fra prEn 50549 til DS/EN 50160. 

 

53. 4.2 

637-640 
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Efter at et produktionsanlæg er indkoblet, må den aktive effekt maksimalt stige 

med 20 % af nominel effekt per minut. Hvis dette ikke er teknisk muligt for anlæg-

get, er det tilladt at indkoble efter en tilfældig forsinkelse mellem 1 og 10 minutter. 

De 1-10 minutter er udover den normale observationstid på 3 minutter. 

 

Det nye krav, funktionalitet om tilfældig forsinkelse, er uforståeligt. 

 

Når der sættes krav til alle nye anlæg om en gradientfunktion, hvad er argumentet 

for, at det ikke skulle være teknisk muligt? 

 

Energinets anmeldte krav for gradient (NC RfG, artikel 13(7)(b)) kunne havde væ-

ret 100 % af nominel effekt per minut men Dansk Energi valgte 20 %. 

Hvorfor vælges 20 % som gradientværdi og efterfølgende forsøges indført en ny 

funktionalitet, som ikke tidligere har været anvendt og er den nye funktion en 

skærpelse af NC RfG krav? 

 

Hvorfor ses denne nye funktion at have større sandsynlighed for at blive realiseret 

end gradientfunktionen? 

Hvordan sikres det, at der ikke bliver sammenfald mellem ”tilfældige forsinkelse” 
så systemet oplever en fælles genindkobling. 

 

Dansk Energi anmodes om at forklare, hvad argumentet er for, at det ikke skulle 

være teknisk muligt, når nu kravet er et generelt krav i EU forordning 2016/631. 

 

Dansk Energi anmodes endvidere om at forklare, hvorfor 20 % vælges som gra-

dientværdi og efterfølgende forsøges indført en ny funktionalitet, som ikke tidlige-

re har været anvendt. 

 

Dansk Energi anmodes om at forklare, hvorfor de ser større sandsynlighed for re-

alisering af funktionen ”tilfældig forsinkelse” fremfor realisering af gradientfunktio-

nen.  

 

Dansk Energi anmodes endvidere om at uddybe, om de ser den nye funktionalitet 

”tilfældig forsinkelse” som en skærpelse af de totale krav om funktionalitet. 
 

Dansk Energi anmodes desuden om at uddybe, hvordan det kan være, at denne 

funktion anses for at have større sandsynlighed for at blive realiseret end gradi-

entfunktionen? 

 

54. 5.3 

1166 – 1174 

Kravene er vurderet som forordningskrav eller som TSO krav. 

Kravene er umiddelbart ikke genfundet i EU forordning 2016/631 eller i de TSO 

anmeldte krav, hvorfor det derfor er uklart om der egentlig er tale om en skærpel-

se af krav og funktionalitet. 

Dansk Energi anmodes om at redegøre for, om kravet tidligere har eksisteret, om 

det af anlægsejere kunne vurderes som en skærpelse og om den relevante refe-

rence er prEn 50549-1. 
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Dansk Energi bør inkludere den korrekte reference, hvis farvekodning for referen-

ce anvendes. 

Rettelserne bør fremgå af den reviderede vejledning. 

 

55. 4.3.1 

654-655 

Fast krav i henhold til EU forordning 2016/631, artikel 13(2)(e). Der er ikke citeret 

fra forordningen men fortolket. Det fremgår, at der skal kunne ”nedreguleres”, 
hvor det i forordningen fremgår, at der skal kunne ”aktiveres en frekvensrespons”.  
 

Dansk Energi anmodes om at forklare hensigten med ordvalget, da de umiddel-

bart kan forveksles med andre nedreguleringsordre. 

 

Det ville skabe mere sammenhæng i tekst og forståelse og modvirke forvirring, 

hvis termen frekvensrespons konsekvent anvendes i afsnittet. 

 

56. 665-667 

I forbindelse med anmeldelse af krav i EU forordning 2016/631, afsnit 13(2)(a), er 

der udarbejdet en præciserende tekst til bedre forståelse af kravet omkring fre-

kvensrespons. 

 

Denne tekst er ikke medtaget i dansk Energis vejledning, selvom Dansk Energi 

netop advokerede aktivt for forståelsesproblemer i forordningsteksten. Dansk 

Energi anmodes om at inkludere følgende tekst i forbindelse med forklaring af fre-

kvensrespons – overfrekvens. 

 

”Ved LFSM-O tilstand skal anlæggets aktive effekt følge den krævede statik, når 

netfrekvensen er større end den specificerede grænseværdi, knakfrekvens, for 

LFSM-O, uanset om netfrekvensen er stigende eller faldende.” 
 

57. Tabel 4.3   674-676 

Referencer til tabel fremgår umiddelbart ikke. 

Krav til frekvenstærskel og statik er anmelde af Energinet i forbindelse EU forord-

ning 2016/631 afsnit 13(c) og (d) og reference kan henføre dertil. 

Tid til detektering af utilsigtet ø-drift – er desuden aftalt med Energinet. 

Dansk Energi bør inkludere de korrekte referencer. 

 

58.   678-679 

Teksten angivet i vejledningen er ikke i overensstemmelsen med den afmeldte 

tekst jf. EU forordning 2016/631 artikel 13(2)(a). 

 

Følgende mangler: 

Frekvensparametrene i reguleringsfunktionerne for aktiv effekt skal kunne indstil-

les med en opløsning pa 10 mHz eller bedre. 

- Reguleringsstatikkerne skal kunne indstilles med en opløsning på 1 % eller bed-

re. 

- For reguleringsfunktionen for frekvensrespons for overfrekvens gælder, at nøjag-

tigheden for en fuldført eller en kontinuerlig regulering, maksimalt må afvige med 

en gennemsnitlig størrelse på fejlen < 5 % af Pn målt over en periode på 1 minut. 
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Dansk Energi bør korrigere teksten i vejledningen således, at hele den anmeldte 

tekst fra EU forordning 2016/631,afsnit 13 (2)(a) fremgår af vejledningen. 

 

59. 4.4 

Den overordnede lovgivning på området, EU forordning 2016/631, fastsætter ikke 

krav til egenskaber for reaktiv effekt for anlæg i kategori A. Krav om egenskaber 

for reaktiv effekt er først fremsat for anlæg i kategori B.  

 

Der er på den baggrund ikke hjemmel til de pågældende krav. 

 

Referencen og hjemlen til netop dette krav er ligeledes tidligere blevet efterspurgt. 

Dansk Energi anmodes om at uddybe, hvilken hjemmel der anvendes i forbindel-

se med fastsættelse af krav til reaktive egenskaber for type A anlæg. 

 

Dansk Energi anmodes om at supplere med en teknisk analyse og retfærdiggø-

relse som afdækker og konkretiserer behovet og den forventede effekt fra anven-

delsen af reaktive egenskaber fra type A anlæg. 

 

60. 764 

Generelt spørgsmål omkring enfasede produktionsanlæg. 

 

I TF 3.2.1 er følgende inkluderet;  

”Elforsyningsvirksomheden har af hensyn til planlægning og netudbygning ret til at 
afvise nettilslutning af anlæg, som ikke er trefasede.” 
 

Betyder det, at netselskaberne ikke tager forbehold for enfasede/tofasede produk-

tionsanlæg mere? 

Dansk Energi anmodes om at forklare, om forbeholdet omkring enfasede/tofasede 

produktionsanlæg ikke er nødvendigt mere. 

 

61. 872 – 873 

Nøjagtigheden, hvormed spænding og frekvens måles, skal være henholdsvis ±1 

% af Un og ±0,05 Hz. 

 

Hvilken reference anvendes til nøjagtigheden for spændingsmålingen? 

 

Krav til nøjagtighed for måling af frekvens er tidligere specificeret til ± 10 mHz 

hvorfor det konflikter at specificere det anderledes her. Dansk Energi bør tilføje 

referencer samt korrigere krav til nøjagtighed for frekvensmåling i vejledningen.  

 

62. 4.5.3 

878 – 883 

Der referes til TF 3.2.x og foruden at være upræcist, er det ikke særligt logisk når 

TF 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.2.5 forventes afmeldt i forbindelse med gennemførsel 

af EU forordning 2016/631. 

Desuden er specifikke funktioner enten dele af eller koordinerede krav i forbindel-

se med gennemførsel af EU forordning 2016/631. 



 
Side 14/32 

Dansk Energi anmodes om at forklare meningen med den unøjagtige henvisning, 

ideen med at henvise til en teknisk forskrift, som bliver afmeldt, samt at supplere 

med, hvilken reference der efterfølgende vælges. 

 

63. 890 - 891  

”Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i de tilfælde, hvor elforsyningsvirk-

somheden vurderer, at der er risiko for asynkron sammenkobling.” 
 

Ovenstående tekst konflikter med den ordlyd, som var udarbejdet i forbindelse 

med tilblivelsen af den nuværende TF 3.2.3. som er følgende: 

”Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i det tilfælde, at asynkron sammen-

kobling ved automatisk genindkobling kan forekomme.” 
 

Den væsentligt ændrede sætning og ordvalg fra ”at asynkron sammenkobling ved 
automatisk sammenkobling kan forekomme” til ”hvor elforsyningsvirksomheden 
vurderer, at der er risiko for asynkron sammenkobling” skærper herved netselsk-

abets krav, hvilket ikke kan accepteres. 

 

Principielt konflikter synkront underspændingsbeskyttelse med EU forordning 

2016/631 afsnit 14(3)(6), da beskyttelsesmekanismer og intern beskyttelse ikke 

må tilsidesættes robusthedsegenskaber, men da type A anlæg ikke har krav om 

FRT egenskaber kan dette argument ikke bruges her. Dansk Energi anmodes 

om at redegøre for, hvad årsagen er til den væsentlige ændring af ordlyden. 

 

Dansk Energi anmodes om at vurdere, om funktionen er relevant for type A anlæg 

eller om en anden funktion kunne anvendes. 

 

Dansk Energi bør korrigere sætningen i vejledningen til: 

 

”Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i det tilfælde, at asynkron sammen-

kobling ved automatisk genindkobling kan forekomme.” 
 

64. 4.5.4 

I forbindelse med frekvensændring og dennes anvendelse til detektering af utilsig-

tet ø-drift undrer det, at den aftalte metode for måling af frekvensændring anmeldt 

jf. EU forordning 631 afsnit 13(1)(b) og desuden aftalt i forbindelse med TSO- 

DSO koordinerede krav, ikke er medtaget i denne vejledning.  

 

Dansk Energi anmodes om at forklare, hvorfor den aftalte målemetode for fre-

kvensændring ikke er medtaget i vejledningen. 

 

Dansk energi bør inkludere aftalte målemetode i vejledningen. 

 

65. Tabel 4.7 

I tabel 4.7 er begrebet ”funktionstid” anvendt. Begrebet anvendes flere steder i 
vejledningen. 

Der er ikke supplerende forklaring til, hvordan begrebet skal forstås. For at sikre 

ens forståelse ville det forbedre vejledningen, hvis en forklaring eller en definition 

blev inkluderet. 
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Dansk Energi bør inkludere en forklaring eller bedre en definition af begrebet 

”funktionstid” i vejledningen. 
 

66. 946 

Et produktionsanlæg må højst have 16 A i strømubalance mellem de tre faser. 

Det er uklart, om der menes mellem de tre faser eller bare indbyrdes mellem fa-

serne? 

Dansk Energi anmodes om at forklare og præcisere, hvad der menes 

Dansk Energi bør korrigere vejledningen med den korrigerede tekst.  

 

67. 948 

Hvad menes med balanceret 3-faset? 

Termen ”balanceret” er ikke defineret i afsnit 3. 
Dansk Energi anmodes om at forklare, hvad der menes med balanceret 3-faset 

og om nødvendigt indføre en definition for dette. 

 

68. 5.1.3.1 

1093 – 1094 

EU forordning 2016/631 giver ikke tilladelse til reduktion af aktiv effekt som følge 

af reduceret driftsspænding.  

 

Det betyder, at ”undtagelsen” i afsnit 5.1.3.1 ikke er lovlig uanset om prEN 50549-

1 eller ”Energinet godkendt” anføres som reference. 
 

Systemteknisk giver det ikke mening, at give mulighed for at reducere produkti-

onsanlæggets aktive effekt ved lav spænding da den lave spænding netop kunne 

være et udtryk for effektmangel. 

Det vil i værste tilfælde kunne forværre den i forvejen lave systemspænding 

 

Dansk Energi bør slette nævnte undtagelse omkring tilladt reduktion af aktiv effekt 

ved underspænding 

 

69. 1151-1153 

Henvisning til EU forordning 2016/631, artikel 20(2)(b) samt TF 3.2.x, men krav er 

fastsat af netselskaberne (med udgangspunkt i artikel 20(2)(b)). 

 

Tekst markeret med grå kan ikke genkendes. I MV-dokumentet er denne tekst 

markeret med gult, så den fremstår som skrevet som krav af DE? Dansk 

Energi anmodes om at redegøre for referencer og farvemarkering samt at forklare 

tekst.  

 

70. 1152 

90 % til 15 %. Det antages, at der er tale om en fejl, og at 15 % skulle havde væ-

ret 50 %. Værdien 50 % vil således være i overensstemmelse med figur 5.3 

 

Dansk Energi anmodes om at forholde sig til værdien 15 % og korrigere i vejled-

ningen. 

 

71. 5.2 



 
Side 16/32 

1157 - 1161 

Energinets krav i henhold til EU forordning 2016/631, artikel 13(7)(a). I tabel 5.2 er 

der angivet et spændingsområde, som ikke fremgår af Energinets krav. Er dette 

korrekt? 

Der henvises samtidig til prEN 50549-1. 

Den korrekte henvisning må formodes at være DS/EN 50160. De øvrige værdier 

er henholdsvis en del af og fastsat i forbindelse med EU forordning 2016/631.  

 

Dansk Energi bør korrigere henvisningen fra prEn 50549 til DS/EN 50160. 

 

72. 5.3 

1166 – 1174 

Kravene er vurderet som forordningskrav eller som TSO krav. 

Kravene er dog ikke gengivet som anmeldt jf. EU 2016/631, artikel A15(2)(a). 

 

Anvendelse på A anlæg kan diskuteres men da krave i afsnittet efterfølgende re-

feres til for anlægskategori B og desuden anvendes i Tekniske betingelser for net-

tilslutning af produktionsanlæg til mellem- og højspændingsnettet (> 1 kV) og her 

referes for anvendes for anlægskategori B, C og D er bemærkninger nødvendige i 

denne vejledning. 

 

Dansk Energi anmodes om at redegøre for, om kravet tidligere har eksisteret, og 

om det af anlægsejere kunne vurderes som en skærpelse, og om den relevante 

reference er prEn 50549-1. 

 

Dansk Energi bør inkludere den korrekte reference, hvis farvekodning for referen-

ce anvendes. 

Rettelserne bør fremgå af den reviderede vejledning. 

 

Dansk Energi anmodes om at redegøre for fordelen eller udfordringen ved af have 

to vejledninger hvor konsekvensen må være forskelligt kravsæt i afsnit 4.3 

 

73. 5.3.1 

1175 – 1176 

Kommentarer, som tidligere er fremført for afsnit 4.3.1, er således også gældende 

for dette afsnit, da der henvises direkte. Dansk Energi bør implementere rettel-

serne i forbindelse med afsnit 4.3.1 

 

74. 5.3.2.1 

1184 – 1185 

Referencen henviser til det efterfølgende afsnit, afsnit 5.3.2.2, hvilket ikke er en 

valid reference metode. 

Hvor kommer kravet fra? Dansk Energi anmodes om at redegøre for, hvor kravet 

kommer fra. 

 

75. 1210 

I tilfælde, hvor en eller flere elproducerende enheder i et produktionsanlæg er ude 

til revision… 
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Skal produktionsanlæg konsekvensrettes til elproduktionsanlæg? 

Dansk Energi anmodes om at vurdere, om produktionsanlæg skal erstattes med 

elproduktionsanlæg. 

 

76. 1230 

Produktionsanlægget må ikke levere en aktiv effekt, som er større end Pn. 

Skal produktionsanlæg erstattes med det synkrone produktionsanlæg 

Dansk Energi anmodes om at vurdere, om produktionsanlæg skal erstattes med 

det synkrone produktionsanlæg. 

 

77. 5.4.5 

1271 – 1272 

Magnetiseringssystemet skal kunne levere en stabil og konstant spænding i PGC. 

Det er ikke magnetiseringssystemet som leverer spændingen i PGC - det er syn-

krongeneratoren som gør det men magnetiseringssystemet muliggør det. 

Forklaringen bør gøres tydeligere. 

 

Dansk Energi anmodes om at erstatte forklaringen med en ny og mere retvisende. 

 

78. 5.5.3.1 

1290 – 1291 

”Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i de tilfælde, hvor elforsyningsvirk-

somheden vurderer, at der er risiko for asynkron sammenkobling.” 
 

Ovenstående tekst konflikter med den ordlyd som var udarbejdet i forbindelse 

med tilblivelsen af den nuværende TF 3.2.3. som er følgende: 

”Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i det tilfælde, at asynkron sammen-

kobling ved automatisk genindkobling kan forekomme.” 
 

Den væsentlig ændrede sætning og ordvalg fra ”at asynkron sammenkobling ved 
automatisk sammenkobling kan forekomme” til ”hvor elforsyningsvirksomheden 

vurderer, at der er risiko for asynkron sammenkobling” skærper herved netselsk-

abets krav, hvilket ikke kan accepteres. 

 

Principielt konflikter synkront underspændingsbeskyttelse med EU forordning 

2016/631 afsnit 14(3)(6), da beskyttelsesmekanismer og intern beskyttelse ikke 

må tilsidesætte krav til robusthedsegenskaber. 

 

Dansk Energi anmodes om at redegøre for, hvad årsagen er til den væsentlige 

ændring af ordlyden. 

 

Dansk Energi bør korrigere sætningen i vejledningen til: 

 

”Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i det tilfælde, at asynkron sammen-

kobling ved automatisk genindkobling kan forekomme.” 
 

79. 5.5.4 

1300 – 1312 
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I forbindelse med frekvensændring og dennes anvendelse til detektering af utilsig-

tet ø-drift undrer det, at den aftalte metode for måling af frekvensændring anmeldt 

jf. EU forordning 631 afsnit 13(1)(b) og desuden aftalt i forbindelse med TSO- 

DSO koordinerede krav, ikke er medtaget i denne vejledning. 

Dansk Energi anmodes om at forklare, hvorfor den aftalte målemetode for fre-

kvensændring ikke er medtaget i vejledningen. 

 

Dansk energi bør inkludere aftalte målemetode i vejledningen. 

 

80. Generel kommentar omkring systemværn: 

 

Jf. EU forordning 2016/631, artikel 14(5)(a)(i) skal følgende krav indarbejdes i vej-

ledningen.  

Kravet er gældende for anlægskategori B, C og D. 

 

Systemoperatoren – i samarbejde med den systemansvarlige virksomhed - skal 

oplyse, om der er krav til etablering af et systemværn i forbindelse med fastlæg-

gelse af POC. 

 

Oplysningen for B anlæg burde derfor være inkluderet i vejledningen. 

Dansk Energi bør indarbejde det generelle krav for B anlæg i vejledningen. 

 

81. B2.2.4.2 

Tekst i skema: 

Benyttes der vektorspringsrelæ eller aktiv ø-driftsdetektering. 

Der kan afkrydses ja/nej 

Hvad betyder et ja eller et nej i denne sammenhæng? 

Er spørgsmålet relevant når der i afsnit 4.5.4 linje 904 og 905 står at vektor-

springsrelæ ikke er tilladt at bruge? 

 

Dansk Energi anmodes om at forklare, hvad et ja hhv. nej betyder. 

 

Dansk Energi anmodes endvidere om at forklarerelevansen af spørgsmålet jf. for-

bud i afsnit 4.5.4. 
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KOMMENTARER TIL TEKNISKE BETINGELSER FOR NETTIL-
SLUTNING AF PRODUKTIONSANLÆG TIL MELLEM- OG HØJ-
SPÆNDINGSNETTET (>1KV):  

GENERELLE BEMÆRKNINGER (MV) 

1. Der bliver refereret til prEN 50549-2 flere steder, denne er stadig er under udar-

bejdelse og ikke endelig. [X] finder det problematisk at der bliver refereret til den 

når den ikke er i en endelig version, og når ikke alle har adgang til teksten.  

 

2. Der refereres til TF 3.2.x 

XX bemærker, at dette virker upræcist og ulogisk, idet 3.2.2, 3.2.3 og 3.2.5 for-

ventes afmeldt i forbindelse med gennemførsel af EU forordning 2016/631. 

 

Dansk Energi bør forklare meningen med den henvisning, ideen med at henvise til 

en teknisk forskrift og hvad henvisningen adresserer. 

 

OM METODEBESKRIVELSEN (MV) 

3. Det er vanskeligt at vurdere, hvilken funktion ”Metodebeskrivelse til Tekniske 
betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til mellem- og højspændingsnet-

tet (> 1kV) har i forbindelsen med anmeldelse af ikke udtømte krav. Metodebe-

skrivelsen beskriver ikke kun metoden for tilblivelsen af de ikke udtømte krav, 

men også enkelte forklaringer og delkrav inklusiv henvisninger. Det kommer der-

for til at fremstå uklart og bliver mere vildledende end vejledende. 

 

4. Intentionen med at gøre kravene operationelle er ikke lykkes og der opstår tvivl 

om hvilke krav der anmeldes specifikt for netvirksomhederne. 

Dansk Energi bedes supplere metodebeskrivelsen med et tillæg/bilag som 

udelukkende præsenterer de krav som skal anmeldes af netselskabet. Det vil 

give det fornødne overblik for de aktører som ikke direkte har været involveret 

i tilblivelsen af de tekniske betingelser. 

 

5. 1.2. Om de tekniske betingelser 

Kravene gælder også jf. EU forordning 2016/631 for eksisterende C og D anlæg 

hvis disse anlæg ændres væsentligt. 

 

I tredje afsnit bør der stå, at de tekniske betingelse indeholder tekniske betingel-

ser og krav, der anmeldes efter forskellige regelsæt. 

 

Det fremgår, at der er tale om fastsættelse af tekniske betingelser. XX bemærker, 

at dette rettelig bør fremstå som krav. Det gælder både overskrift og hele afsnittet. 

 

6. 4.1.1 Kravene til minimum driftsspændingsområde kommer fra EU regulativ 

2016/631 og ikke fra nævnte standard/norm. Reference til EU regulativ 2016/631, 

bør være anført som første punkt i teksten. 

 

7. afsnit 4.1.3.1 strider efter XX fortolkning imod EU regulativ 2016/631. 

EU forordning 2016/631 giver efter XX fortolkning ikke tilladelse til en reduktion af 

aktiv effekt som følge af reduceret driftsspænding.  
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Det betyder, at ”undtagelsen” i afsnit 4.1.3.1 ikke er lovlig uanset om prEN 50549-

1 eller ”Energinet godkendt” anføres som reference. 
 

XX kan ikke helt gennemskue, hvorledes det systemteknisk kan være muligt, at 

give mulighed for at reducere den afgivne aktive effekt ved lav spænding, når den 

lave spænding netop kunne være et udtryk for effektmangel. 

 

Afsnit 4.1.3.1 bør fjernes da der ikke er hjemmel i EU forordning 2016/631 til at til-

lade undtagelsen. 

 

8. 4.1.3.2 Kravene til maximal driftsspændingsområde kommer fra EU regulativ 

2016/631 og ikke fra nævnte standard/norm. Reference til EU regulativ 2016/631, 

bør være anført som første punkt i teksten. 

 

9. 4.2.1 Kravene til genindkobling kommer fra EU regulativ 2016/631 og ikke fra 

nævnte standard/norm. Reference til EU regulativ 2016/631, bør være anført som 

første punkt i teksten. 

 

10. 4.3.1 Kravene til responstid kommer fra EU regulativ 2016/631 og ikke fra nævnte 

standard/norm. Reference til EU regulativ 2016/631, bør være anført som første 

punkt i teksten. 

 

11. 4.3.2 Kravene til en absolut effektbegrænser, kommer fra EU regulativ 2016/631 

og ikke fra nævnte reference. Reference til EU regulativ 2016/631, bør være an-

ført som første punkt i teksten. 

 

12. 4.4 Kravene til reaktiv effektregulering, kommer fra EU regulativ 2016/631 og ikke 

fra nævnte reference. Reference til EU regulativ 2016/631, bør være anført som 

første punkt i teksten. 

 

13. 4.4.1 Kravene til reaktiv effektreguleringsområde, kommer fra EU regulativ 

2016/631 og ikke fra nævnte reference. Reference til EU regulativ 2016/631, bør 

være anført som første punkt i teksten. 

 

14. 4.4.2 Kravene til reaktiv effektfaktorreguleringsfunktion kommer fra EU regulativ 

2016/631 og ikke fra nævnte reference. Reference til EU regulativ 2016/631, bør 

være anført som første punkt i teksten. 

 

15. 4.4.3 Kravene til reaktiv automatisk effektfaktorreguleringsfunktion kommer fra de 

nuværende Tekniske Forskrifter og ikke fra nævnte reference. Reference til pri-

mær kilde bør være anført som første punkt i teksten. 

 

16. 4.8 Afsnittet bør tilføjes metoden for anvendelse af produktcertifikater og en evt. 

positivliste. 
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OM ”TEKNISKE BETINGELSER” (MV) 

17. Dansk Energi bør korrigere således, at det af dokumentet fremgår, hvem som 

anmelder hvad såfremt metoden med at gengive alle tilslutningskrav i et samlet 

dokument. 

 

18. ”Kravene er gældende for alle nye produktionsanlæg nettilsluttet efter den 27. 

april 2019, og for produktionsanlæg, som ændres væsentligt efter denne dato.” 
Dansk Energi bør redegøre for datoen den 27. april 2019. 

 

19. det er vanskeligt at overskue hvilke krav, som anmeldes af netvirksomhederne, 

når øvrige krav ligeledes er medtaget.   

 

20. Dansk Energi bør konsekvent gennem vejledningen indføre notationen D anlæg 

tilsluttet distributionsnettet. D anlæg bør derfor benævnes som ”D anlæg tilsluttet 
distributionsnettet” 
 

21. For eksisterende anlæg som bliver væsentligt ændret er EU forordning 2016/631 

kun gældende for produktionsanlæg af kategori C og D 

Dansk Energi bør korrigere forklaringen omkring væsentlige ændringer og produk-

tionsanlæg af kategori C og D. 

 

22. linje 115 

Dansk Energi bør rette Energitilsynet til Forsyningstilsynet. 

 

23. 2.7 

Hvad er baggrunden for at afsnit 2.7.1 er indsat som tekst uden markering (grå) 

og afsnit 2.7.2 er markeret med grå 

Dansk Energi bør redegøre for forskellen af markeringen. 

 

24. 3.1.10 

Dansk Energi bør korrigere teksten i definition 3.1.10 således, at frekvensrespons 

ved overfrekvens fremgår af teksten. 

 

25. 3.1.11  

Dansk Energi bør korrigere teksten i definition 3.1.11 således, at frekvensrespons 

ved underfrekvens fremgår af teksten. 

 

26. 3.2.23  

I forbindelse med frekvensændring og dennes definition undre det, at den aftalte 

metode for måling af frekvensændring anmeldt jf. EU forordning 631 afsnit 

13(1)(b) og desuden aftalt i forbindelse med TSO- DSO koordinerede krav, ikke er 

medtaget i denne vejledning 

 

Dansk Energi bør redegøre for, hvorfor den aftalte målemetode for frekvensæn-

dring ikke er medtaget i vejledningen. 

 

Dansk energi bør inkludere aftalte målemetode i vejledningen. 

 

27. 4.1.3.3 linje 713 
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90 % til 15 %. 

XX bemærker, at det antages, at der er tale om en fejl og at 15 % skulle havde 

været 50 %. Værdien 50 % vil således være i overensstemmelse med figur 4.5. 

Dansk Energi bør forholde sig til værdien 15 % og korrigere i vejledningen. 

 

 

28. 4.3.1 linje 743 

”Før der er gået mindst 500 ms.” 
 

XX bemærker, at angivelsen af ”mindst” ikke er korrekt angivet. I forbindelse med 
aftalen omkring tid til detektering af utilsigtet ø-drift blev tiden aftalt til -500 ms. 

Dansk Energi bør rette teksten, således den afspejler aftalen. Den aftalte tid er 

500 ms og ikke mindst 500 ms. 

 

29. 4.3.1 

I forbindelse med anmeldelse af krav i EU forordning 2016/631, afsnit 13(2)(a), er 

der udarbejdet en præciserende tekst til bedre forståelse af kravet omkring fre-

kvensrespons. 

 

XX konstaterer, at denne tekst ikke er medtaget i Dansk Energis vejledning.  

XX skal venligst forespørge om dette ikke er en fejl?  

 

Dansk Energi bør inkludere følgende tekst i forbindelse med forklaring af fre-

kvensrespons – overfrekvens. 

”Ved LFSM-O tilstand skal anlæggets aktive effekt følge den krævede statik, når 

netfrekvensen er større end den specificerede grænseværdi, knakfrekvens, for 

LFSM-O, uanset om netfrekvensen er stigende eller faldende.” 
 

30. Tabel 4.4  

Dansk Energi bør rette teksten således den afspejler aftalen. Den aftalte tid er 

500 ms og ikke mindst 500 ms. 

 

31. 765 – 766 

Teksten angivet i vejledningen er ikke i overensstemmelsen med den anmeldte 

tekst jf. EU forordning 2016/631 artikel 13(2)(a). 

 

XX har konstateret Følgende mangler: 

Frekvensparametrene i reguleringsfunktionerne for aktiv effekt skal kunne indstil-

les med en opløsning pa 10 mHz eller bedre. 

- Reguleringsstatikkerne skal kunne indstilles med en opløsning på 1 % eller bed-

re. 

- For reguleringsfunktionen for frekvensrespons for overfrekvens gælder, at nøjag-

tigheden for en fuldført eller en kontinuerlig regulering, maksimalt må afvige med 

en gennemsnitlig størrelse på fejlen < 5 % af Pn målt over en periode på 1 minut. 

 

Dansk Energi bør korrigere teksten i vejledningen således hele den anmeldte 

tekst fra EU forordning 2016/631,afsnit 13 (2)(a) fremstår af vejledningen. 

 

32. 773 – 774 
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Den anvendte reference er ikke korrekt. Referencen er 14(5)(a)(i). 

 

Den anvendte tekst er ikke angivet korrekt. 

 

XX bemærker, at teksten rettelig er: Absolut effektbegrænser bruges til at beskyt-

te det kollektive elforsyningsnet mod overbelastning i kritiske situationer. 

Dansk Energi bør korrigere referencen. Dansk Energi bør rette teksten. 

 

33. 776 – 777 

Referencen henviser til det efterfølgende afsnit, afsnit 4.3.2.2, hvilket ikke er en 

valid reference. 

 

XX kan ikke gennemskue, hvorfra kravet kommer.  

 

Dansk Energi bør redegøre for hvor kravet kommer fra og anføre den korrekte re-

ference. 

 

34. 4.4 

802 – 804 

I tilfælde, hvor en eller flere elproducerende enheder i et produktionsanlæg er ude 

til revision, accepteres det, at produktionsanlæggets levering af reaktiv effekt re-

duceres pro rata i henhold til det antal elproducerende enheder, som er ude til re-

vision. 

 

XX bemærker, at der fremkommer r en sammenblanding mellem elproducerende 

anlæg og produktionsanlæg.  

 

Er det intentionen eller er der tale om en fejl. 

35. Dansk Energi bør kontrollere om anvendelsen af elproducerende anlæg og pro-

duktionsanlæg er anvendt efter hensigten i sætningen. 

 

36. 933 – 934 

Nøjagtigheden, hvormed spænding og frekvens måles, skal være henholdsvis ±1 

% af Un og ±0,05 Hz. 

 

XX kan ikke gennemskue, hvilken reference der anvendes til nøjagtigheden for 

spændingsmålingen? 

 

Krav til nøjagtighed for måling af frekvens er tidligere specificeret til ± 10 mHz, 

hvorfor det konflikter at specificere det anderledes her.  

 

Dansk Energi bør tilføje referencer samt korrigere krav til nøjagtighed for fre-

kvensmåling i vejledningen. 

 

37. 4.5.3.1 

950 – 951 

”Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i de tilfælde, hvor elforsyningsvirk-

somheden vurderer, at der er risiko for asynkron sammenkobling.” 
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XX bemærker, at ovenstående tekst konflikter med den ordlyd som var udarbejdet 

i forbindelse med tilblivelsen af den nuværende TF 3.2.3. som er følgende: 

”Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i det tilfælde, at asynkron sammen-

kobling ved automatisk genindkobling kan forekomme.” 
 

38. Den væsentlig ændrede sætning og ordvalg fra ”at asynkron sammenkobling ved 
automatisk sammenkobling kan forekomme” til ”hvor elforsyningsvirksomheden 
vurderer, at der er risiko for asynkron sammenkobling” skærper herved netselsk-

abets krav. 

 

XX bemærker, at principielt konflikter synkront underspændingsbeskyttelse direk-

te med EU forordning 2016/631, afsnit 14(3)(vi) da beskyttelsesmekanismer og in-

tern beskyttelse ikke må tilsidesætte kravene til robusthedsegenskaber.  Dansk 

Energi bør redegøre for, hvad årsagen til den væsentlige ændring af ordlyd er. 

 

Dansk Energi bør korrigere sætningen i vejledningen til: 

 

”Synkront underspændingsrelæ er kun et krav i det tilfælde, at asynkron sammen-

kobling ved automatisk genindkobling kan forekomme.” 
 

39. 4.5.4 

I forbindelse med frekvensændring og dennes anvendelse til detektering af utilsig-

tet ø-drift undre det, at den aftalte metode for måling af frekvensændring anmeldt 

jf. EU forordning 631, afsnit 13(1)(b) og desuden aftalt i forbindelse med TSO- 

DSO koordinerede krav, ikke er medtaget i denne vejledning.  

 

Dansk Energi bør forklare hvorfor den aftalte målemetode for frekvensændring ik-

ke er medtaget i vejledningen. Dansk energi bør inkluder aftalte målemetode i vej-

ledningen. 

 

40. 4.5.4 linje 957, 5.5.4 linje 1365 og 6.5.4 linje 1810  

Standard værdierne for beskyttelses indstillingerne er fine nok, men det giver ikke 

mening at intervallet for indstillingerne går ned til nul.  

 

41. Tabel 4.8 

I tabel 4.8 er begrebet ”funktionstid” anvendt. Begrebet anvendes flere steder i 

vejledningen. 

 

XX konstaterer, at der ikke er supplerende forklaring til, hvordan begrebet skal 

forstås. For at sikre ens forståelse ville det forbedre vejledningen, hvis en forkla-

ring eller en definition blev inkluderet. Dansk Energi bør inkluderer en forklaring 

eller bedre en definition af begrebet ”funktionstid” i vejledningen. 
 

42. 1062-1073 

Det fremgår som et fast krav i henhold til EU forordning 2016/631, artikel 

13(6) og 14(2), men er et krav der fastsættes af den relevante systemopera-

tør. Kravet er ikke et citat fra NC RfG, men en fortolkning. Energinets krav 

fremgår ikke, ligesom netselskaberne ikke har markeret kravet med gult 

men som normal tekst! 
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Henvisningen til artikel 14(2) er forkert! 

Dansk Energi bør rette ophavsmarkering og lave en henvisning til NC RfG 

artikel 14(5)(d)   

 

43. 5.1.3 

1139 – 1140 

Med reference til afsnit 4.1.3.1 i denne vejledning.  

 

XX bemærker, at EU forordning 2016/631 efter XXs fortolkning ikke hjemler tilla-

delse til reduktion af aktiv effekt som følge af en reduceret driftsspænding.  

 

Det betyder, at ”undtagelsen” i afsnit 4.1.3.1 ikke er lovlig uanset om prEN 50549-

1 eller ”Energinet godkendt” anføres som reference. 
 

XX kan ikke helt gennemskue, hvorledes det systemteknisk kan være muligt, at 

give mulighed for at reducere den afgivne aktive effekt ved lav spænding, når den 

lave spænding netop kunne være et udtryk for effektmangel. Dansk Energi bør 

slette nævnte undtagelse omkring tilladt reduktion af aktiv effekt ved underspæn-

ding. 

 

44. 5.3 

Afsnittet henviser til prEN 50549-2, som ikke er korrekt da kravet er fastsat i for-

bindelse med EU forordning 2016/631, afsnit 15(2)(a) og anmeldt under Energi-

nets anmeldelse af krav. 

 

Vejledningen afspejler umiddelbart ikke det anmeldte krav under afsnit 15(2)(a). 

Dette er et problem når krav til anlægskategori C refereres tilbage til krav for an-

lægskategori B. 

Dansk Energi bør forklare hvorfor der refereres til prEN 50549-2 og ikke EU for-

ordning 2016/631 afsnit 15(2)(a). 

 

Dansk Energi bør korrigere til den korrekte reference i vejledningen. Dansk Energi 

bør inkludere hele indholdet anmeldt under afsnit 15(2)(c). 

 

45. 5.3.2 

1164Før der er gået mindst 500 ms. 

 

Ordvalget undre meget da der i forbindelse med aftalen omkring tid til detektering 

af utilsigtet ø-drift skulle bruges 500 ms.  

 

Dansk Energibør rette teksten, således at den afspejler aftalen. Den aftalte tid er 

500 ms og ikke mindst 500 ms.  

 

46. Tabel 5.1 500 ms som minimumstid fremgår af tabellen, hvilket ikke var aftalen. 

Tiden er 500 ms.  

 

Dansk Energi bør rette teksten således den afspejler aftalen. Den aftalte tid er 

500 ms og ikke mindst 500 ms. 
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47. 1194 + 1212 – 1213 + tabel 5.2 (og flere andre steder) 

Dødbånd er anvendt i sætningen. 

 

XX bemærker, at der ikke fremkommer en begrebsfortolkning eller eller definition 

heraf 

 

Af hensyn til forståelse for brugere af vejledningen, som ikke har deltaget i tilbli-

velsen af vejledningen vil en forklaring være relevant.  

Dansk bør bedes inkludere en forklaring eller en definition af dødbånd. 

 

48. Figur 5.2 

I linje 1194 refereres et dødbånd vist i figur 5.2. Umiddelbart er der ikke anført et 

dødbånd i figur 5.1 

Dansk Energi bør opdatere figur 5.2 eller korrigere teksten i linje 1194. 

 

49. 5.3 linje 1154 og 5.3.4.2 linje 1231  

Den første del stiller krav om at elproducerende anlæg i kategori C skal regulere 

med en gradient på minimum 20%/min, og den anden del stiller krav om at pro-

duktionsanlæg i kategori C ikke må regulere med en gradient over 20%/min. Dette 

fastlåser reguleringen for elproducerende anlæg i kategori C til konstant at skulle 

regulere med 20%/min.  

 

Er dette Dansk Energis hensigt eller vil de gerne justere et af kravene?  

 

Dette gentager sig i 6.3 og 6.3.5.2.  

 

50. 5.3.4.3 

Markeringen af ophav af krav er her ikke retvisende da hverken EU forordning 

2016/631 eller TSO forlanger funktionen delta effektbegrænser. 

Dansk Energi bør opdatere markeringen af kravets ophav. 

 

51. 5.3.4.3  

1243 

XX kan ikke gennemskue, hvorfra værdien 5 minutter stammer 

 

Forudsat, at det er reguleringsparameteren, som bliver ændret, har det tidligere 

anvendte krav været 10 sekunder. 

Hvad er årsagen til ændringen? 

Dansk Energi bør redegøre for, hvor værdien 5 minutter stammer fra. 

 

Dansk Energi bør redegøre for, om det er reguleringsparameteren som der æn-

dres i det angivende tidsrum. Dansk Energi bør uddybe årsagen til ændringen. 

 

52. 5.4 linje 1267  

Til U/Q-diagrammerne som er benævnt figur 5.4, 5.5, 6,1 og den sidste figur på 

linje 1700 som ikke er nummereret: Der står i kommissionens forordning ”RfG” på 
side 37, at steady state spændingen for Nordic området ikke må sættes til mere 
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end 0,15 PU. Derfor undrer det at Dansk Energi i strid med forordningen har sat 

dette til 0,2 PU.  

 

At kræve import af reaktiv effekt ved lav spænding, og eksport af reaktiv effekt 

ved høj spænding, kræver at anlæggende bliver dimensioneret meget større end 

de er i dag. Disse forøgede krav i forhold til transmissionsnettet kan negativt på-

virke mængden af produktionsanlæg der i fremtiden vil blive tilsluttet distributions-

nettet.  

 

53. 1275 

”Reguleringen skal ske med en nøjagtighed på ±3% af nominel reaktiv effekt for 

produktionsanlægget.” 
 

XX bemærker, at kravet ikke ikke skrevet som det er anmeldt. 

 

”maksimalt må afvige med en gennemsnitlig størrelse på fejlen < 3 % af Qn” 
Dansk Energi bør korrigere kravet i vejledningen. 

 

54. 5.4.1.1 

1292 

”Produktionsanlægget” 
XX bemærker, at da afsnittet er for synkrone produktionsanlæg burde ”produkti-
onsanlægget” erstattes med ”det synkrone produktionsanlæg” 
 

Dansk Energi bør konsekvensrette anvendelsen af synkrone produktionsanlæg. 

 

55. 1297 

”Produktionsanlægget” 
XX bemærker, at da afsnittet er for synkrone produktionsanlæg burde ”produkti-
onsanlægget” erstattes med ”det synkrone produktionsanlæg” 
 

Dansk Energi bør konsekvensrette anvendelsen af synkrone produktionsanlæg. 

 

56. 1307 

”Produktionsanlægget” 
XX bemærker, at da  afsnittet er for elproducerende anlæg burde ”produktionsan-

lægget” erstattes med ”det elproducerende anlæg” 
 

Dansk Energi bør konsekvensrette anvendelsen af elproducerende anlæg. 

 

57. 5.5.3.1 (a)  

XX bemærker, at referencen til EU forordning 2016/631, afsnit 14(5)(b) vurderes 

til at være forkert. 

Den korrekte reference er artikel 15(3). Dette fremgår også af koordinationsarbej-

det. 

 

XX kan ikke gennemskue, hvorfor at et generelt krav ikke specificeres på et syn-

krongeneratoranlæg af anlægsklasse C i denne vejledning. Dansk Energi bør ret-

te referencen. Dansk Energi bør begrunde denne fremgangsmetode. 
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58. 5.5.3.1 (b) 

XX bemærker, at referencen til EU forordning 2016/631, afsnit 14(5)(b) vurderes 

til at være forkert. 

 

Den korrekte reference er artikel 15(3). Dette fremgår også af koordinationsarbej-

det. Dansk Energi bør rette referencen.  

 

59. 5.6.2.2 linje 1410 og 6.6.2.2 linje 1835  

Siden der bliver refereret til IEC/TR 61000-3-6 ville det være passende hvis elfor-

syningsvirksomheden var forpligtet til at levere de samme information som der bli-

ver beskrevet i 61000-3-6. Altså at elforsyningsvirksomheden er forpligtet til at ud-

levere baggrundsharmoniske data, og impedans loci’er som beskrevet i 5.4 og 
6.4.2 i 61000-3-6. Uden disse er studiet af anlæggets indflydelse på systemets 

harmoniske meget upræcist.  

 

60. 5.6.2.2 linje 1420  

Formlerne i denne boks skal rettes til. I den første skal h’et ind i en parentes med 
X så den del af formlen hedder (h*X50)2 ellers bliver h ikke kvadreret.  

 

61. I den næste formel er h skiftet ud med 40, som igen skal flyttes ind i en parentes 

så den del af formlen bliver til (40*X50)2. Disse rettelser kommer af at frekvensen 

er flyttet ud af X, så X hedder 2*Pi*50 i stedet for 2*Pi*f.  

 

62. 5.7 linje 1432 og 6.7 linje 1839  

Dette lyder som et 5 sekunders systemværn, hvilket er en betydelig skærpning af 

de nuværende tekniske krav på 10 sekunder. Ud over at det ikke virker hensigts-

mæssigt så kan Dansk Energi ikke referere til 14.2 i RfG’en til dette krav, da den 
specifikt ikke gælder for kategori C og D jævnfør RfG artikel 21.1 og artikel 22.  

 

63. 5.7.1 linje 1452  

Det giver ikke mening at måle hastighedsafvigelser på vindmøller hvor generato-

ren ofte kører med en variabel hastighed der er uafhængig af nettet.  

 

64. 5.8 linje 1474  

Det ville være mere passende hvis Dansk Energi fandt det endelige dokument fra 

Energinet med krav til simuleringsmodeller, og ikke et dokument betegnet som 

”draft” og med midlertidige kommentarer fra forfatteren skrevet i rødt.  
 

65. 5.9.2 

1541 

Evnen til dødstart er ikke specificeret som et standard tilslutningskrav og skal der-

for ikke indgå som en standard test. XX bemærker, at testen kan slettes. 

 

Jf. TSO anmeldt krav i EU forordning 2016/631, artikel 15(5)(a)(iii) ” R-TSO laver 

behovsanalyse, arrangerer tilbudsindhentning og indgår aftale med relevante ak-

tører”  
Dansk Energi bør slette linje 1541 omhandlende dødstart. 
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66. 5.9.2 

1542 

”Overgang til blok-ø-drift (kun for synkrone anlæg)” er ikke specificeret i vejlednin-

gen som et tilslutningskrav og kan derfor ikke indgå som en standard test. 

 

XX bemærker, at testen kan slettes. 

 

Overgang til blok-ø-drift referer til EU forordning 2016/631, artikel 15(5)(c) – hurtig 

re-synkronisering. Jf. artikel 15(5)(c)(i) har Energinet kun krævet egenskaberne 

for D anlæg. 

 

Synkrongeneratorer er i dag også fritaget for krav om egenskaber til blok-ø-drift. 

Dansk Energi bør slette linje 1542 omhandlende dødstart.. 

 

67. 5.9.3 linje 1548  

Der er fra TSO’s side ikke blevet besluttet om der skal være mulighed for POD fra 
elproducerende anlæg. Der stilles ikke krav til at simuleringsmodellen skal kunne 

vise POD, og dermed burde dette krav til en simulering udgå. Samme kommentar 

gælder for 6.9.3. 

 

68. 6.1.3  

1591  . 

Med reference til afsnit 4.1.3.1 i denne vejledning.  

 

XX bemærker, at EU forordning 2016/631 ikke hjemler muligheden for reduktion 

af aktiv effekt som følge af reduceret driftsspændingen.  

 

Det betyder, at ”undtagelsen” i det refererede afsnit 4.1.3.1 ikke er lovlig uanset 
om prEN 50549-2 eller ”Energinet godkendt” anføres som reference. 

 

XX kan ikke helt gennemskue, hvorledes det systemteknisk kan være muligt, at 

reducere den aktive effekt ved lav spænding, når den lave spænding netop kunne 

være et udtryk for effektmangel Dansk Energi bør slette nævnte undtagelse om-

kring tilladt reduktion af aktiv effekt ved underspænding. 

 

69. 1603 – 1605 

Referencen skal korrigeres lidt. Referencen er 16(3)(a)(ii) samt 16(3)(b)(ii) 

Q = Qn er ikke korrekt. 

Det skal være Q = Qmin 

Dansk Energi bør korrigere referencen. 

Dansk Energi bør  korrigere Qn til Qmin 

 

70. 1608 – 1610 

Referencen skal korrigeres lidt. Referencen er 16(3)(a)(ii) samt 16(3)(b)(ii)  

Dansk Energi bør korrigere referencen. 

 

71. 1641 – 1665 

Reference ikke korrekt. 
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Referencen til EU forordning 2016/631 er artikel 15(6)(d) Dansk Energi bør rette 

referencen i vejledningen. 

 

72. 1689 

”produktionsanlæg” er brugt. 
Da afsnittet er for synkrone produktionsanlæg bør  der skrives ”det synkrone pro-

duktionsanlæg” 
 

Dansk Energi bør rette ”produktionsanlæg” til ”det synkrone produktionsanlæg”. 
 

73. 6.4.5.1 

Reference mangler. 

Krav anmeldt under EU forordning 2016/631, artikel 19(2)(a) 

Dansk Energi bør anføre reference i vejledningen. 

 

74. 6.4.5.2 

Reference mangler. 

Krav anmeldt under EU forordning 2016/631, artikel 19(2)(a) 

Dansk Energi bør anføre reference i vejledningen. 

 

75. 6.4.5.3 

Ikke korrekt reference. 

Krav anmeldt under EU forordning 2016/631, artikel 19(2)(a) 

Dansk Energi bør korrigere reference i vejledningen. 

 

76. 6.4.5.4 

Ikke korrekt reference. 

Krav anmeldt under EU forordning 2016/631, artikel 19(2)(a) 

Dansk Energibør korrigere reference i vejledningen. 

 

77. 6.6 

Hvilken hjemmel anvendes i forbindelse med fastsættelse af krav omkring elkvali-

tet? 

Dansk Energi bør anføre hvilken hjemmel, der anvendes i forbindelse med fast-

sættelse af krav omkring elkvalitet.  

 

78. 6.9.2 

1858 

Evnen til dødstart er ikke specificeret som et minimum tilslutningskrav og skal der-

for ikke indgå i testen.  

 

XX bemærjer, at testen kan slettes. 

Jf. TSO anmeldt krav i EU forordning 2016/631, artikel 15(5)(a)(iii) ” R-TSO laver 

behovsanalyse, arrangerer tilbudsindhentning og indgår aftale med relevante ak-

tører” 
 

Dansk Energi bør slette linje 1858 omhandlende dødstart. 

 

79. 6.9.2 



 
Side 31/32 

1859 

”Overgang til blok-ø-drift (kun for synkrone anlæg)” er ikke specificeret i vejlednin-

gen som et tilslutningskrav og kan derfor ikke indgå som en standard test. 

 

Overgang til blok-ø-drift referer til EU forordning 2016/631, artikel 15(5)(c) – hurtig 

re-synkronisering. 

 

Jf. artikel 15(5)(c)(i) har Energinet kun krævet egenskaberne for D anlæg. 

Jf. artikel 15(5)(c)(iii) specificeres tiden i blok-ø-drift for synkrongeneratorer til 0 

minutter. 

Synkrongeneratorer er også i dag fritaget for krav om egenskaber til blok-ø-drift. 

 

Jf. EU forordning 2016/631, artikel 15(5)(c) – er kravet om hurtig re-synkronisering 

også gældende for PPM – det vil sige; 

 

Krav om hurtig re-synkronisering samt prøvning af hurtig re-synkronisering for an-

lægskategori D – PPM skal inkluderes i afsnit 6. 

 

Dansk Energi bør korrigere vejledningen med krav og prøvning for hurtig re-

synkronisering for PPM i anlægskategori D. 

 

80. Generel kommentar omkring systemværn: 

 

Jf. EU forordning 2016/631, artikel 14(5)(a)(i) skal følgende krav indarbejdes i vej-

ledningen. Kravet er gældende for anlægskategori B, C og D. 

 

Systemoperatoren – i samarbejde med den systemansvarlige virksomhed - skal 

oplyse, om der er krav til etablering af et systemværn i forbindelse med fastlæg-

gelse af POC. 

Dansk Energi bør indarbejde det generelle krav i vejledningen. 

 

81. Bilag 1 

1993 – 2252 

Bilag 1 er markeret ”grå” men det vides ikke helt hvad der menes med det. Det 

formodes dog at indholdet er skrevet af Dansk Energi hvorfor det burde være 

markeret gult. 

Dansk Energi bør korrigere markeringen  

 

B1.2.4.2 

2092 

Tekst i skema: 

Benyttes der vektorspringsrelæ eller aktiv ø-driftsdetektering. 

Der kan afkrydses ja/nej 

Hvad betyder et ja eller et nej i denne sammenhæng? 

 

Er spørgsmålet relevant når der i afsnit 4.5.4 linje 961 og 962 står at vektor-

springsrelæ ikke er tilladt at bruge? 

Dansk Energi bør forklare hvad et ja hhv. nej betyder. 
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Dansk Energi bør forklare hvad relevansen af spørgsmålet jf. forbud i afsnit 4.5.4. 

 

82. B 2.1.6 

2136 

Afsnits nr. er angivet med XX.  

Korrekt afsnits nr. skal anføres. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lukas Lindgreen (FSTS) 

Fuldmægtig, cand.jur. 

Tlf. 41714312 

luli@forsyningstilsynet.dk 



 

       

 

HøriŶgssvar til DaŶsk EŶergi‘s aŶŵeldelse af forslag til fastlæggelse af 
geŶerelle tilslutŶiŶgskrav for Ŷye produktioŶsaŶlæg 

Hermed EC Power A/S høringssvar til Dansk Energi anmeldte forslag til fastlæggelse af 

generelle tilslutningskrav for nye produktionsanlæg: ęTekniske betingelser for 

nettilslutning af produktionsanlæg til lavspændingsnettet (< 1kV)ę herefter TBN.  

 

EC Power A/S producerer og markedsfører små kraftvarmeanlæg til centralvarme og 

elproduktion i bygningsinstallationer. Vore produkter markedsføres i hele EU med en 

eksportandel på over 95 %. Alle vores anlæg falder indenfor type A og type B og derfor 

er det alene egenskaberne i disse grupper, der er relevante for EC Powers anlæg. 

 

EC Power er glade for RfGĜen da den introducerer fælles krav til net-tilslutning af 

generatorer på tværs af EU. Dette er et meget væsentligt spring frem i den rigtige 

retning, og er en stor lettelse i forhold til at tilpasse vores anlæg til de enkelte markeder. 

 

Generelt om høringen 

Det kan godt være svært at gennemskue, hvad høringen helt præcist omhandler. Af 

høringsmeddelsen fremgår, at det alene er de generelle krav fastsat i medfør af RfG 

artikel 13-28 som er i høring, og at disse er markeret med gult i TBN. Ifølge RfG er det 

imidlertid den lokale TSO, altså Energinet, der skal fastsætte kravene der følger af artikel 

13-28, og processen med dette er netop også i gang. Energinets forslag til krav har 

netop været i høring og EC Power har sendt høringssvar til dette. 

 

I TBN er afsnit 4.8 markeret med gult, som så henviser til RfG artikel 30. Vi tolker også 

RfG artikel 30 sådan, at det er DSOĜen, der skal fastsætte regler her, og at afsnittet 

dermed må være en del af denne høring. 

 

Hinnerup den 8. august 2018 

 

Til Forsyningstilsynet    

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 



 

De krav, som samlet er givet med RfG artikel 13-28 og de uddybede krav der er givet 

med Energinets anmeldelse skal nødvendigvis følges i TBN. Der er imidlertid store 

afvigelser, og disse afvigelser må også være en del af denne høring, selvom disse afsnit 

ikke er markeret gult.  

 

Dansk Energi følger ikke RfGǮen 

EC Power har deltaget aktivt i arbejdsgruppen omkring de tekniske betingelser for 

nettilslutning. Her har det været klart for os, at Dansk Energi har haft et meget løst 

forhold til RfGĜen. Særligt slog det os, at Dansk Energi åbenbart ville lægge større vægt 

på en standard, nemlig EN50549, end på selve RfGěen. Dette er især et problem, da 

EN50549 stiller krav der er i direkte modstrid med RfG. På den baggrund skrev vi til 

Dansk Energi om vores indstilling, som gengivet i bilag A, og bad om et møde. 

 

Ved dette møde mellem Dansk Energi og os gjorde Dansk Energi det klart, at Dansk 

Energi IKKE så noget problem i at afvige fra RfG. Dansk Energi så f.eks. ikke noget 

problem i at stille nationale krav, svarende til udvalgte krav fra én kategori i forordningen 

til anlæg i en lavere kategori. 

- Et argument var ifølge Dansk Energi, at dersom RfG ikke sagde noget om f.eks. 

FRT for type A anlæg, så var der frit rum til at stille krav om FRT for type A anlæg.  

- Et andet argument var, at RfG alene kan føre til krav der har betydning for 

grænseoverskridende handel, og ifølge Dansk Energi kunne egenskaber for små 

anlæg næppe siges at have indflydelse på grænseoverskridende handel. (Hvilket jo 

er en fuldkommen misforståelse, idet de krav som behandles i RfG netop er de 

krav som er vurderet til at have betydning for grænseoverskridende handel.)  

 

Selvom vi kan se, at Dansk Energi, med den anmeldte udgave af TBN har tilnærmet sig 

RfG og f.eks. ikke længere stiller krav for FRT til type A anlæg, så kan vi også konstatere, 

at Dansk Energi stadig fastholder krav om f.eks. reaktive egenskaber for type A anlæg. 

RfG sætter regler for reaktive egenskaber for type B anlæg og derover, men TBN trækker 

altså disser regler ned over type A. Dette er i direkte modstrid med RfG og skal stoppes. 

 



 

Fra EC Power finder vi det dybt kritisabelt, at Dansk Energi stadig ikke har fået ryddet op 

i TBN, og at TBN stadig udgør en overimplementering af RfG. Her skal der ryddes helt 

op. 

 

Fra EC Power finder vi det yderligere dybt kritisabelt og uforståeligt, at netselskaberne 

igennem Dansk Energi dyrker et så lemfældigt forhold til lovgivningen. Her burde man 

kunne forvente af netselskaberne, at de ville gå i front med at udvise respekt for loven. 

Producenter, leverandører og ejere af type A anlæg er alt overvejende små, de har ikke 

mulighederne og ressourcerne til at tage sådanne kampe om netregler, og slet ikke i 

hvert enkelt EU land. Det har således krævet helt urimelige ressourcer fra EC Power at 

kæmpe for en korrekt indførsel af RfG her i Danmark. 

 

Bemærkning til EN50549 

Dansk Energi henviser i stort omfang til EN50549, og begrunder det således. 

 

„De tekniske betingelser er baseret på prEN 50549-1, selvom denne endnu ikke er 

endelig offentliggjort, da det ventes, at kommende produktionsanlæg vil blive 

konstrueret efter denne standard.ǳ  
 

Dette er en grundlæggende misforståelse. Anlæg af type A konstrueres IKKE efter at 

skulle overholde en standard. Anlæg af type A konstrueres (i denne her sammenhæng) 

efter at skulle overholde loven. En god standard er en hjælp for konstruktøren til at 

konstruere anlæg, der i sidste ende overholder loven, hverken mere eller mindre. 

 

Over lange stræk (hvis ikke alt overvejende) er EN50549 en voldsom overimplementering 

af RfGĜen. Krav, der hører til type B anlæg, pålægges i vid udstrækning også på type A 

anlæg. Virkelighedens producenter af type A anlæg skal overholde loven, men de har 

derimod ingen interesse i at påtvinge sig selv en overimplementering. Derfor er EN50549 

ikke interessant for producenter af type A generatorer. 

 



 

Dansk Energi bruger i vid udstrækning EN50549 til at retfærdiggøre sin egen 

overimplementering af RfG. EC Power finder dette dybt kritisabelt og anbefaler på det 

kraftigste, at enhver reference til EN50549 helt og aldeles fjernes i TBN. Dette ville også 

lette oprydningen. 

 

Bemærkning til RfGǯen 

Selvom RfGĜen er et rigtigt stort spring frem, og EC Power anerkender RfGěens positive 

betydning for type A anlæg, så mangler RfGĜen stadig de elementer der skal til, for sikre 

et frit marked for type A generatorer. 

 

RfG er henvendt til systemoperatøren, og beskriver de krav som systemoperatøren skal 

stille til generatorer der skal net-tilsluttes for at sikre et stabilt elnet, og dermed 

underbygge den fri handel med elektricitet i EU. 

 

RfG er derimod ikke et Ěgenerator apparat regulativĚ, der skal sikre Ěfri bevægelighedĚ for 

generatorerne som sådanne. I andre Forordninger og Direktiver som EC Power er 

forpligtet til at overholde er en af de centrale artikler netop den om Ěfri bevægelighedĚ, 

men Ěfri bevægelighedĚ for generatorer nævnes slet ikke i RfGĜen. Varernes fri 

bevægelighed er ellers centralt i EU, 

 

THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION - TITLE 
II - FREE MOVEMENT OF GOODS 

Article 34 - Quantitative restrictions on imports and all measures having 
equivalent effect shall be prohibited between Member States. 

 

Et eksempel: EC Powers anlæg er gasdrevne apparater, og er således omfattet af regler 

for gassikkerhed - der trods alt må siges at være langt mere kritisk og teknisk krævende 

end nettilslutning af type A anlæg. Når vores anlæg overholder gasapparatforordningen 

(GAR) må der ikke stilles hindringer i vejen for markedsføringen og idriftsættelse af vores 

anlæg af grunde som berører de områder, som er behandlet i forordningen. 



 

 

GAS APPLIANCE REGULATION 
 
Article 6. Free movement  
 

1. Member States shall not, on grounds relating to the aspects covered by this 

Regulation, prohibit, restrict or impede the making available on the market and 
the putting into service of appliances which comply with this Regulation. 

 

En afgørende konsekvens af at RfG ikke behandler Ěfri bevægelighedĚ, er denne, at en 

medlemsstat stadig frit kan anvende økonomiske barrierer til at forhindre udbredelsen af 

en specifik generatorteknologi. Værdien af en net-tilsluttet generator er helt afhængig af 

den lokale økonomiske regulering, og af hvordan ydelserne afregnes – både hvad angår 

salg af produceret strøm og afgifter for tilslutningen til elnettet. Vor erfaring er, at den 

økonomiske regulering kan være endog særdeles diskriminerende, og i praksis dikterer 

den, hvilke generator-teknologier der kan sælges i de enkelte medlemslande.  

 

En anden konsekvens af at RfG ikke omhandler Ěfri bevægelighedĚ er denne, at RfG så 

heller ikke omtaler harmoniserede standarder, efter hvilken generatoren ellers skulle 

kunne godkendes til det indre marked. Artikel 40 og 41 i RfG introducere godt nok 

muligheden for at systemoperatørens godkendelsen af et type A anlæg kan baseres på et 

udstyr-certifikat i henhold til forordning EC 765/2008, men det kan være svært at forstå 

meningen med dette, da EC 765/2008 eksplicit er rettet imod ǲproducts benefiting from 

free movementǳ – hvilket ikke gælder generatorer. 

 
REGULATION (EC) No 765/2008  

setting out the requirements for accreditation and market surveillance 
relating to the marketing of products 
… 

Whereas: 
(1) It is necessary to ensure that products benefiting from the free movement of 

goods within the Community fulfil requirements providing a high level of 
protection of public interests such as health and safety in general, health and 

safety at the workplace, protection of consumers, protection of the environment 
and security, while ensuring that the free movement of products is not restricted 
to any extent greater than that which is allowed under Community 



 

harmonisation legislation or any other relevant Community rules. Provision 

should, therefore, be made for rules on accreditation, market surveillance, 
controls of products from third countries and the CE marking. 

 

 

Vi er klar over at der hos CENELEC arbejdes på standarderne prEN 50549-1, -2 og -10, 

men netop de manglende rammer fra EU har ført til at arbejdet med disse standarder er 

løbet helt af sporet. 

 

Fra EC Power vil vi derfor kraftigt opfordre Energitilsynet til at rejse problemstillingen 

f.eks. i ACER, og til at arbejde for at RfG følges op med en egentlig Ěgenerator apparat 

forordningĚ der skal sikre generatorernes fri bevægelighed i EU – Og langt hovedparten 

af arbejdet er faktisk gjort med RfGĜen, da de tekniske krav dermed er fastsat. EC Power 

stiller sig meget gerne til rådighed med uddybende kommentarer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Stig Abildgaard  
Mechanical Engineer  

E-mail: ssa@ecpower.dk  

Telephone: +45 87434109  
      

      

 

EC POWER A/S 

Samsoevej 25  

DK-8382  Hinnerup  

Tel:  +45 87434100 
Fax: +45 87434101  

www.ecpower.eu  
  
  
  

 

 

 

 

 

mailto:ssa@ecpower.dk
http://www.ecpower.eu/


 

Bilag A 
Brev til Dansk Energi sendt 13. november 2017 

 
Vedr. ǳVejledning om nettilslutning af produktionsanlæg i lavspændingsnettetǳ 

 
EC POWER er fundamentalt uenig i de forudsætninger, som vejledningen bliver skrevet 

ud fra. Vi kan ikke se, at nuværende udkast til vejledning kan føre til et resultat, som 

slutteligt vil kunne godkendes af højere instanser (Energitilsynet, ENTSO-e). For EC 

POWER skaber processen uro i markedet, særligt hvis vejledningen i sin nuværende 

form når frem til hørringsfasen og dermed offentliggøres. Vi foreslår derfor et møde, 

hvor vi kan udveksle synspunkter og i fællesskab få mere klarhed over processen og 

konsekvenserne. 

 

Hermed følger en gennemgang af EC POWERs synspunkter.  

 

Forudsætningerne for vejledningen 
I afsnit 1.1.1. Lovgrundlag og vilkår står der 

 

ǳDenne vejledning tager udgangspunkt i lovgivningen i EU forordning 2016/631 

ǳNetregler om krav til netslutning for produktionsanlægǳ og Bekendtgørelsen for 
Nettilslutning af produktion, som træder i kraft den dato (eller hvad det nu bliver), hvor 
distributionsvirksomheden har mulighed for at stille krav til produktionsanlæg.ǳ 

 RfGǯen ȋEU forordning ʹͲͳ͸/͸͵ͳȌ er vores nye lov. Lov er lov. En lov er ikke noget, man 
tager udgangspunkt i, men noget som man skal overholde. Derfor er det upræcist at skrive: ǳDenne vejledning tager udgangspunkt i lovgivningen i EU forordning 2016/631 …ǳ.  
Forslag til ny tekst: ǳDenne vejledning er underlagt lovgivningen givet i EU forordning ʹͲͳ͸/͸͵ͳ …ǳ 

 

Heraf følger 

Enhver regel som opstilles i vejledningen skal være indenfor rammerne af RfG. Enten 
skal reglen kunne udledes direkte fra RfG, eller, hvis der er tale om en afvigelse, for 
eksempel en opstramning, så skal denne begrundes – stadig indenfor rammerne af RfG. 
 

Imidlertid finder EC POWER, at der i vejledningens nuværende form introduceres krav, 
der går langt ud over RfGǯen, og som samtidig vil få alvorlige konsekvenser for vores 
muligheder for at sælge anlæg i DK. På den baggrund vil vejledningen ikke kunne opnå 
de godkendelser (Energitilsyn, ENTSO-e) som kræves, før den kan sættes i kraft. 

 
Fejlagtig brug af ikke harmoniserede standarder i vejledningen 



 

Der findes endnu ingen standarder, som er harmoniseret i forhold til RfG. Derfor kan 
ingen standarder bruges som begrundelse for tilslutningsregler og slet ikke til 

opstramninger i forhold til RfG. Enhver opstramning ud over RfG må gives en begrundelse efter de kriterier og retningslinjer, som angives i RfGǯen ȋnavnlig artikel ͹ 
stk. 3), hvorefter ENTSO-e mfl. ved hjælp af begrundelserne skal kunne afgøre, om 
stramningen er rimelig. 

 

Vi finder opbakning til vores standpunkt i de svar, som ENTSO-e hhv. 

Europakommissionen har givet på spørgsmål om anvendelse af standarder og indførsel 

af skærpede krav: 

 

ENTSO-e: 

https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/Implementatio

n/stakeholder_committees/GSC/2016_08_09/160907%20WG%20CNC%20final%20res

ponses%20to%20standards.pdf?Web=1 
 
ENTSO-e, 8. September 2016, Grid Connection European Stakeholder Committee - 
RESPONSES TO STAKEHOLDER QUESTIONS WITH REGARDS TO STANDARDS 

I. What happens if standards do not follow legislation fast enough? State owned organisations 

cannot purchase equipment not supported by standards, or undefined in the codes? 

o Standards, contrary to EU Regulations such as CNCs, are voluntary, unless they are 

made binding by national legislation. 

o Following the adoption of a CNC, national legislation needs to adapt to the CNC 

requirements. 

o State-owned and private companies need to comply with law. They shall adhere to 

standards if required by law. An EU Regulation can go beyond existing standards and 

state-owned and private companies shall comply with such EU Regulations. 

Standards will then have to be adapted to the new EU rules. 

o As long as RfG compliant standards are not available, compliance shall be 

demonstrated in accordance with the applicable provisions of the CNC. 

II. Shall state-owned companies (which applies to most TSOs) adhere to European Standards 

and are they entitled to require anything which goes beyond or is not in line with such 

Standards? 

o Standards being voluntary, there are no obstacles for TSOs to impose requirements 

going beyond existing standards, as long as such requirements are in line with the 

CNC. 

o If the standard is binding pursuant to national law, national legislation needs to be 

updated to be in line with the CNC requirements. It could be considered that a TSO 

goes in this frame beyond the standards applicable pursuant to the existing national 

legislation. 

 

Europakommissionen: 

https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/Implementation/stakeholder_committees/GSC/2016_08_09/160907%20WG%20CNC%20final%20responses%20to%20standards.pdf?Web=1
https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/Implementation/stakeholder_committees/GSC/2016_08_09/160907%20WG%20CNC%20final%20responses%20to%20standards.pdf?Web=1
https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/Implementation/stakeholder_committees/GSC/2016_08_09/160907%20WG%20CNC%20final%20responses%20to%20standards.pdf?Web=1


 

https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/Implementatio

n/stakeholder_committees/GSC/2016_12_09/3.%20EC_GC%20ESC%20feedback_Dec%

202016.pdf?Web=1 

 

European Commission, 9. December 2016, Electricity Network Codes and 
Guidelines - Grid Connection European Stakeholder Committee (GC ESC) 

1. Can a Member State impose more stringent requirements by a separate legislation than 

imposed by the network code Requirements for Generators (RfG NC)? 

 In general, no –not outside of the values provided for in the code. 

 But: "the relevant system operator, in coordination with the relevant TSO, and the power-

generating facility owner may agree on wider frequency ranges, longer minimum times for 

operation or specific requirements for combined frequency and voltage deviations to ensure 

the best use of the technical capabilities of a power-generating module, if it is required to 

preserve or to restore system security." Article 13. 

 "The network codes shall be developed for cross-border network issues and market 

iŶtegratioŶ issues aŶd shall ďe without prejudiĐe to the Meŵďer States’ right to estaďlish 
national network codes which do not affect cross-border trade." Article 8, Regulation 714. 

 
2. May a European Standard impose more stringent requirements than imposed by NC RfG and 

may member states use such a standard? 

 As provided in response to Question 1, in general no –not outside of the values provided for 

in the code. See also Article 13 RfG and Article 8 of Regulation 714. 

 Article 7(3) requires Member States, competent entities and system operators, when 

applying this Regulation, to "take into consideration agreed European standards and 

technical specifications." Hence, if European Standards impose more stringent requirements 

outside the values provided for in the code, this would allow Member States circumvent this 

limitation. 

 Note that ACER Framework Guidelines are non-binding. 

 

Fremtidig brug af harmoniserede standarder 
Generelt er standarder en hjælp for industrien. Harmoniserede standarder hjælper 
industrien til at bygge produkter, der opfylder loven. Således skriver ENTSO-e 
 ǲGiven that mass produced generating units are typically built to standards, the European 
industry has responded to the impending introduction of the network code requirements 

for generators by updating some of its standards to reflect the codes.ǳ  
(Special issues associated with type ǮAǯ generators - ENTSO-E guidance document for 

national implementation for network codes on grid connection, 16 November 2016 

https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/NC%20RfG/16

1116_IGD_Special%20issues%20associated%20with%20type%20A%20generators_for

%20publication.pdf ). 

 

https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/Implementation/stakeholder_committees/GSC/2016_12_09/3.%20EC_GC%20ESC%20feedback_Dec%202016.pdf?Web=1
https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/Implementation/stakeholder_committees/GSC/2016_12_09/3.%20EC_GC%20ESC%20feedback_Dec%202016.pdf?Web=1
https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/Implementation/stakeholder_committees/GSC/2016_12_09/3.%20EC_GC%20ESC%20feedback_Dec%202016.pdf?Web=1
https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/NC%20RfG/161116_IGD_Special%20issues%20associated%20with%20type%20A%20generators_for%20publication.pdf
https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/NC%20RfG/161116_IGD_Special%20issues%20associated%20with%20type%20A%20generators_for%20publication.pdf
https://www.entsoe.eu/Documents/Network%20codes%20documents/NC%20RfG/161116_IGD_Special%20issues%20associated%20with%20type%20A%20generators_for%20publication.pdf


 

EC POWER kan ikke se, at en harmoniseret standard som ǳreflect the codesǳ givet i RfG 
kan indeholde krav, der ligger udenfor RfG. Da RfG ikke indeholder krav til type A anlæg 

for egenskaberne reaktiv effekt og Fault ride Through, så vil den endelige 
harmoniserede standard heller ikke kunne gøre det (hvilket også fremgår af svarene 
ovenfor). 
 

Der arbejdes på standarderne TS50549 PART 1 og PART 2, men de er ikke færdiggjorte, 

og der findes derfor endnu ingen harmoniserede standarder. ENTSO-e angiver dog, 

hvilke specifikke punkter fra udkastene til TS50549 som de finder allerede har opnået overensstemmelse med RfGǯen. F.eks. 

 

ǳBoth of these standards set the frequency range that a generator unit shall be capable of 
withstanding and maintaining operation at the worst case values that may be selected 

from Table 2 in the requirements for generators for any synchronous system and the Rate 

Of Change of Frequency to 2.5Hz/sec withstand capability. ENTSO-E supports the selected 

range and consequently and expect that any generating plants and associated equipment 
complying with these standards by default would provide evidence of compliance for the 

requirement[s] and therefore be adequate for any European synchronous network in this 

regard.ǳ Osv.  
 
ENTSO-e skriver videre 
ǲType A generators are expected to be mass produced and have a simple installation 

process, with minimal compliance requirements. 

 

The equipment certification is expected to be used to make this a reality, with certification 
of compliance with updated European standards a corner stone of a simplified connection 

and compliance requirements. 

 

Whilst TSO national choice under the principal of subsidiarity and necessity to maintain 

security of supply should not be prohibited, collective TSO action to determine universal 

range of settings for each synchronous system will greatly enhance technological 

development of type A generation.ǳ 
 

Med andre ord, så er forventningen fra ENTSO-e, at et anlæg godkendt efter kommende 

standarder som reflekterer RfG kan installeres overalt i EU. Det vil således gå 

grundlæggende imod ENTSO-e at indføre nye krav til Type A anlæg, såsom krav til 
regulering af reaktiv effekt og krav til Fault ride Through.  
 
Vejledningen skal være en implementering af RfG – og alene udnytte de håndtag 
som RfG giver 



 

At der i RfG ikke er nævnt krav til reaktiv effekt og Fault ride Through betyder ikke, at 
der så er frit slag til at indføre regler. Det betyder derimod, at der ikke kan sættes krav 

til reaktiv effekt og Fault ride Through for Type A anlæg. 
 
I stedet for at påføre nye krav til Type A anlæg som egentlig hører til Type B anlæg, så er 
der muligheden for at sænke effektgrænsen mellem Type A og Type B anlæg, hvis det 

skulle være nødvendigt. ENTSO-e skriver således  

 

ǲHigher percentage Type A with the maximum limit in a country, tends to justify choosing a 

lower boundary between A and B to ensure the further capabilities associated with Type B 

are available in sufficient volume under all operating conditions.ǲ  
 
Det er håndtaget man har, og netop dette er gjort med udkastet til vejledningen, da man 
her har sænket grænsen til 100 kW mellem Type A og Type B anlæg. 

 


