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FORSKRIFT C3

PLANHANDTERING OG DAGLIGE PROCEDURER

| medfer af § 28, stk. 2, nr. 13, § 31, stk. 2-5 og § 84, stk. 5, i lov om elforsyning, jf. lovbekendt-
gorelse nr. 840 af 15. august 2019,-eg artikel 40, stk. 3, 40, stk. 5, 40, stk. 6, 72, 110 og 111 i
Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. August 2017 om fastsaettelse af retningslinjer

for drift af elektricitetstransmissionssystemerSe-Gk for sa vidt angar analyse af systemomra-

dets tilstraekkelighed, planlaegningsprocesser samt meddelelse af planer inden for balanceom-
radet og artikel 16 fra Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsaet-
telse af retningslinjer for kapacitetstildeling og handtering af kapagi

egraensninger for sa
ei§7,stk.1,nr.30g
4 i bekendtggrelse nr. 625894 af 18. maj 2020% varlig virksomhed

vidt angar kgreplaner for produktion og forbrug, samt efter bemy

og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v., fastseettes fgl

1. Produktion, eks
2. lkke-regulerbar vindkraft — samlet sum i MWh/h
3. Handelsplaner — aktgropdelt i MWh/h.

Stk. 3. Den produktionsbalanceansvarlige aktgrs samlede elproduktion og k@b skal veere lig

iv ikke-regulerbar vindkraft — samlet sum i MWh/h

med den produktionsbalanceansvarlige aktgrs samlede salg, saledes at planen er i balance time
for time.
Stk. 4. Aktgrplanen for forbrugsbalanceansvar skal indeholde time-energiplaner opdelt pa:
1. Handelsplaner — aktgropdelt i MWh/h.
Stk. 5. For forbrugsbalanceansvarlige aktgrer, der har valgt at indsende tidsserier for for-
brug, skal det samlede elforbrug og salg skal veere lig med den forbrugsbalanceansvarlige ak-
t@rs samlede kgb, séledes at planen er i balance time for time.
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Stk. 6. For forbrugsbalanceansvarlige aktgrer, der har valgt ikke at indsende tidsserier for
forbrug, antages planen altid at veere i balance og forbrugsplanen beregnes som summen af
handelsplaner med modsat fortegn.

Stk. 7. Aktgrplanen for handelsbalanceansvar skal indeholde time-energiplaner opdelt pa:

1. Handelsplaner — aktgropdelt i MWh/h.

Stk. 8. Handelsplaner skal altid modsvares af en modparts handelsplan og skal veere i ba-
lance time for time. Den handelsbalanceansvarlige aktgrs samlede kgb skal veere lig med den
handelsbalanceansvarlige aktgrs samlede salg.

Indsendelse og kontrol af aktgrplaner dagen fgr driftsd@gnet

§ 3. Aktgrplaner for det kommende driftsdggn skal veere indsendt til og modtaget af Energi-

net, senest kl. 15.00 fgr forelgbig balancekontrol dagen fgr drif
Stk. 2. Energinet kontrollerer samtlige balanceansvarlige aktgr t@rplaner i perioden ef-

ter forelgbig balancekontrol og indtil endelig balancekontrol.

Stk. 3. Ved uoverensstemmelse og fejl konstateret af E inet, skal de lanceansvarlige

aktgr hurtigst muligt bringe sig i balance ved at genfremse rinden
endelig balancekontrol kl. 16.00.

Stk. 4. Energinet kan afvise aktgrplaner, der g

1. nerginet andre den ene plan,

et vil sige, elhandelen begraenses.

Stk. 7. De . ingslinjer geelder dog ikke for handelsplaner med elbgrser og
servicevirksomh intraday handel eller handelsplaner for handel over den jysk-
tyske greense. | disse r betragtes handelsplaner fra elbgrser og servicevirksomheder
samt TenneT altid som retvisende. Ved uoverensstemmelser tilretter Energinet den balancean-
svarlige aktgrs handelsplan.

Stk. 8. Omlzaegninger efter elforsyningslovens § 27c sker ved @&ndring af indsendte aktgrpla-

ner.

Justering af aktgrplaner i driftsd@ggnet

§ 4. Aktgrplaner, der er indsendt inden tidsfristen i § 3, stk. 5, kan i driftsdggnet tilpasses
@ndrede forbrugs- eller produktionsprognoser ved hjzelp af intraday handel og bilateral handel
ved indsendelse af justeret aktgrplan.

Stk. 2. Z£ndringer til aktgrplanen skal indsendes til og veere modtaget af Energinet senest 45
minutter fgr en bergrt driftstime.
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Stk. 3. Den plan, som modtages senest op til en tidsfrist hos Energinet, er geeldende. Energi-
net kan afvise aendringer til aktgrplaner, der er modtaget for sent.

Stk. 4. Indholdet af den justerede aktgrplan skal svare til den oprindelige godkendte aktgr-
plan for driftsdggnet, men suppleret med andringer for intraday handel og/eller bilateral han-
del for at balancere &endrede forbrugs- eller produktions-prognoser eller ndrede handler.

Stk. 5. Aktgrplanen ma ikke indeholde energibidrag for regulerkraftbestillinger foretaget i
driftsdggnet af Energinet.

Stk. 6. Energinet kontroller de justerede aktgrplaner. Kontrollen gennemfgres for den sam-
lede aktgrplan.

Stk. 7. Energinet kontrollerer, om en balanceansvarlig aktgrs justerede planer for intraday
handel og bilateral handel er i overensstemmelse med modpartens planer for intraday handel
og bilateral handel, og at planen er i balance. Kontrollen omfatter bade de balanceansvarlige

aktgrers nye justerede planer og allerede godkendte (og uaend ler. £ndring af juste-

rede planer sker efter retningslinjerne i § 3, stk. 6.

Kapitel 3

replaner for elél e energilageranleeg >3 MW.

c. Fraden1.1.2023 skal den balanceansvarlige aktgr levere kgreplaner for elektriske

energilageranlaeg > 125 kW.

Stk. 64. Omfanget af effektplaner, der indgar i kgreplanen, afthaenger af typen af produkti-
onsanleg og forbrug:
. For havmelleparker > 25 MW indmeldes én effektplan pr. park.

b. For regulerbare anteeg-produktion >10 MW {ikke-vindkraftjog produktion tilsluttet
transmissionsnettet indmeldes én effektplan pr. anteeggeneratortype.

c. Forregulerbare anteeg-produktion, som ikke er omfattet af-undertagt pkt2litra a og
b, <30 MW-{ikkevirdkratt) indmeldes en sum pr. primaer braendselstypeforatean-
e

d. For regulerbart forbrug 210 MW indmeldes én effektplan pr. forbrugssted
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e. Forforbrug >10 MW med forbrug > 100.000 kWh om éaret og forbrug tilsluttet trans-
missionsnettet indmeldes én effektplan pr. forbrugssted.

f.  For regulerbart forbrug<36-MW, som ikke er omfattet af litra d eller e indmeldes en

sum for alle forbrugssteder.

§ 6. Kgreplanen for produktionsbalanceansvarlige aktgrer skal s inimum indeholde fgl-

gende tidsserier for hver af enhederne generator/sum af anlaeg:
a) Produktionsplan pr. anteeg/sum-afanteegenhed i

b) Aktuel minimumkapacitet pr. anteegenhed i MW=

c) Aktuel maksimumkapacitet pr. arteegenhegi

Stk. 2. Der skal indmeldes reaktiv effekt begrz
netiseret i selvbetjeningsporta

for enhed

§ 7. Energinet skal til enhver tid kunne komme i kontakt med den balanceansvarlige aktgr,

hvis den balanceansvarlige aktgr har balaneeansvarferproduktionsantegderindeholderan-

7
aallar h NCaanSyY orraagularh

for at indsende effektplaner eller anden driftsinformation igennem driftsdggnet.

Stk. 2. Kontaktpersonen skal have overblik over de vaerker/anlaeg, som den balanceansvar-
lige aktgr er balanceansvarlig for, og skal sikre, at der Isbende indsendes reviderede kgreplaner
i overensstemmelse med den forventede drift pa samtlige veerker/anlaeg tilhgrende den balan-
ceansvarlige aktgrs balanceansvar.

Indsendelse af justerede kgreplaner i driftsd@ggnet
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§ 8. Hvis en balanceansvarlig aktgrs forventede fysiske produktion eller fysiske forbrug afvi-
ger fra kgreplanen med mere end 10 % af installeret effekt pr. anlaeg eller 10 % af summen for
anlaeg under 10 MW i mere end 10 minutter, skal den balanceansvarlige aktgr indsende en ny
kgreplan til Energinet. Dog gaelder en minimumgraense pa 10 MW uanset installeret effekt.

Stk. 2. Hvis den balanceansvarlige aktgr ikke kan overholde den senest indsendte kgreplan,

skal den balanceansvarlige aktgr indsende en ny kgreplan.

Udveksling af data

§ 9. Data om kgreplaner, jf. §§ 5-6, skal udveksles i informationsmodellen ENTSO-E CIM (IEC
62325-351) via kommunikationsplatformen MADES (IEC 62325-503), som alternativ kommuni-
kationsplatform, kan data udveksles via selvbetjeningsportalen. For at sikre dataudvekslingen

skal test gennemfgres fgr benyttelse.
Stk. 2. Hvis der opstar alvorlige fejl, der bergrer andre aktgrer
aktgrer kontaktes og informeres om konsekvensen af fejlen. finde sted telefo-

temer, skal de bergrte

nisk eller pr. e-mail.
Stk. 3. Hvis der opstar fejl i dataudvekslingen mellem to
1.

Stk. 6. Den pa 3 blive palagt at rette fejlen inden for en tidsfrist,

Kapitel 4
i Tilgeengelighed

§ 109. Produktions- og forbrugsbalanceansvarlige aktgrer skal indsende tidsserier for tilgeenge-
ligheden af anleeg > 25 MW.
Stk. 2. Status for tilgaengelighed af et anlaeg skal vaere en af fglgende:

1. »tilgeengelig«: Nar anleegget kan og er parat til at levere tjenester, uanset om det er i

drift eller ej.
2. »utilgeengelig«: Nar anleegget ikke kan eller ikke er parat til at levere tjenester.
3. »testing«: Nar anleeggets kapacitet til at levere tjenester testes.
Stk. 3. Status »testing« gaelder kun for fglgende tidsrum:
a) mellem den fgrste tilslutning og den endelige idriftsaettelse af anleegget og
b) umiddelbart efter vedligeholdelse af anlaegget.
Stk. 4. Tidsserier skal veere fremsendt til Energinet senest kl. 14.

Stk. 5. Tidsserier skal deekke de kommende 10 dggn.
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Stk. 6. Indmeldingen i tidsserien skal ske med praecision pr. time.

§ 110. Tidsserier for tilgaengelighed skal indeholde fglgende oplysninger:

1. Navn pa blok/anleg

2.  Anlaeggets status for tilgeengelighed, jf. § 9, stk. 2

3. Aktuel maksimal kapacitet (MW), der angives som den nominelle ydelse reduceret
med kendte begransninger. Hvis reduktionen udggr < 10%, kan reduktionen undlades

orventet minimumsoredy onskasa et eller mintmumsterbrueskana at (NN

4. Ved utilgeengelig/testing skal angives den tid, der kraeves til at genoprette driften.

§ 121 Hvis analyser viser, at der kan opsta seerlige udfordringer, eventuelt i et specifikt af-

graenset omrade, kan Energinet kraeve planer for tilgeengelighed for specifikke anleeg < 25 MW,

med oplysninger jf. § 9 og 10.

§ 13. Indenfor de sidste 10 dage op til driftsdggnet skal anlaegseje dele den produktions-

eller den forbrugsbalanceansvarlige, hvis et anlaeg ikke lsengere er tilg

Udveksling af data

ers it-systemer, skal de bergrte

. Kontakten skal finde sted telefo-

mv. afhaengigt af situationen.

Stk. 4. Hvis E i er ved afklaringen, kan aktgrerne blive palagt at betale even-

tuelle udgifter til fx t sterne konsulentundersggelser.

Stk. 5. Den samlede udgift vil blive palagt den aktgr, der viser sig at vaere ansvarlig for fej-

len.

Stk. 6. Den pagaeldende aktgr vil desuden blive palagt at rette fejlen inden for en tidsfrist,

der fastleegges af Energinet.
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gulerkraft

for at holde den fysiske balance i elsystemet.

roduktionsbalanceansvarlig aktgr eller forbrugsbalanceansvar-
bestar af en tidsserie og skal indeholde fglgende:

2. Entydig budre

3.  Prisomrade (DK1 eller DK2)

4. Dgdtid for regulering

5. Start og stop-gradient for regulering
6. Enhedsnavn (valgfri)

N

Kontrakt-id (reference til aftaler med Energinet).
Stk. 3. For hvert tidsinterval som buddet tiloydes i (i hele timer) skal det angives:
1. Reguleringsmangde i MW
2. Prisen for reguleringen i DKK/MWh eller EUR/MWh
Stk. 4. Dgdtid for regulering skal angive tiden fra afgivelse af ordre til start af regulering. Ti-
den er fem minutter for planbestilt regulerkraft.
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Stk. 5. Bud fra windkrattvaerkerVE-anlaeg, som ikke er havmglleparker > 25 MW, ma ikke
puljes med andre typer produktionsanlaeg. Disse Rregulerkraftbuddet ma kanikke indehol-

dende produktion fra vindkrafiveerkerderikketiggerikategerien-havmelleparker > 25 MW.
Stk. 6. Regulerkraftbud, der omfatter windkratbvaerkerVE-anlaeg, skal opdeles pr. braendsels-

type og skal anfgres med en saerlig produktkode. Produktkoden fremgar af Energinets forskrift
F.

Stk. 7. For balanceansvarlige aktgrer, som har forpligtiget sig til at levere regulerkraft, skal

fgrste bud minimum svarende til reserveforpligtigelsen indsendes til Energinet senest kl. 17.00
dagen fgr driftsdggnet.

Stk. 8. Nye regulerkraftbud kan indmeldes, og eksisterende bud andres i pris og maengde,
indtil 45 minutter fgr en driftstimes pabegyndelse. Tidspunktet regnes fra modtagelsestids-
punktet hos Energinet. Bud og &ndringer, der modtages senere, vil ikke blive accepteret af

Energinet.

Planbestilling af regulerkr,

rence til buddet,

eller gentagne gange ti tter sine forpligtelser efter denne forskrift. Ved manglende op-
fyldelse af et pabud kan Energinet traeffe afggrelse om, at aktgren helt eller delvist udelukkes

fra at g@re brug af Energinets ydelser.

Kapitel 7
Klage m.v.

§ 185. Klage over indholdet af denne forskrift kan indbringes for Forsyningstilsynet.
Stk. 2. Pabud efter § 14 kan indbringes for Forsyningstilsynet.
Stk. 3. Afggrelser truffet af Energinet i medfgr af denne forskrift, der medfgrer afregistre-
ring af en virksomhed som bruger af DataHub, kan af den virksomhed, som afggrelsen vedrg-
rer, forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsaettes overfor Energinet
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senest 4 uger efter at afggrelsen er meddelt virksomheden. Energinet anleegger sag mod den
pagaeldende virksomhed efter retsplejelovens regler om borgerlige sager. Domstolsprgvelsen
har ikke opsaettende virkning.

Kapitel 6
Ikrafttreeden

§ 196. Forskriften traeder i kraft den 4x. februarxxx 20281.

X
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Bilag 1 - Terminologi og definitioner

1. Balanceansvarlig aktgr
En balanceansvarlig aktgr er en aktgr, der har indgaet aftale om balanceansvar med Energinet,
og som dermed er godkendt af Energinet til at varetage balanceansvaret separat for forbrug,
produktion eller elhandel.

Balanceansvaret er opdelt i fglgende tre kategorier:

1. Produktionsbalanceansvar administreres af aktgrer, der har balanceansvaret for pro-
duktion samt hertil relaterede aftaler om fysisk elhandel.

2. Forbrugsbalanceansvar administreres af aktgrer, der hak balanceansvaret for forbrug,
herunder regulerbart forbrug og nettab, samt hertil rela aftaler om fysisk elhan-
del.

3. Handelsbalanceansvar administreres af aktgrer, de

handel.

varet for fysisk el-

Fysisk elhandel er de timehandler, der indgar i d aktgrplaner. Det

vil sige handel pa spotmarkedet, intraday marke d andre balance-

ansvarlige aktgrer i omradet.

4. Aktgrplan
En aktgrplan er den balanceansvarlige aktgrs samling af timeenergiplaner opdelt pa separate
balanceansvar for produktion, forbrug og elhandel. Aktgr-planen er bindende grundlag for ba-

lanceafregningen, jf. Energinets forskrift C2.

5. Justeret aktgrplan
Justeret aktgrplan er den oprindelige aktgrplan, defineret i pkt. 4, tilpasset eendrede forbrugs-
eller produktionstidsserier i driftsdggnet og suppleret med nye eller &ndrede tidsserier for in-

traday handel og bilateral handel i driftsdggnet.
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6. Handelsplan
En handelsplan er en time-energiplan for udveksling af energi mellem to indenlandske balance-
ansvarlige aktgrer, herunder Nord Pool Spot, eller mellem en balanceansvarlig aktgr og aktg-
rens registrerede modpart i TenneTs omrade.

Handelsplaner indgar i aktgrplanen.
7. Effekttidserier/effektplan

En effektplan er en tidsserie bestaende af en serie af datavaerdier, der angiver effektvaerdier
for produktion og regulerbart forbrug pa specifikke klokkeslat.

8. Kgreplan
Kgreplanen er den balanceansvarlige aktgrs sam
tion,~eg regulerbart forbrug

brug tilsluttet transmissionsnett

Kgreplanen bestar af et saet sa i planer udarbejdet for et dggn
ad gangen.

Regulerbart er er adskilt fra og uafthaengig af almindeligt forbrug, og som
i ne anvendes som reguleringsreserve.

Anvendelse af regulerbart forbrug til reserver/regulerkraft fordrer selvsteendig maling og afreg-
ning, herunder udveksling af kgreplaner.

10. VindkraftveerkerVE-anlaeg
VE-anlaeg er produktionsanleeg med en eller flere installerede enheder, som benytter vedva-
rende energi som "brandsel”. Her under regnes vindmegller og solceller. menikke-havmple-

11. Regulerbar vindkraftproduktion
Hvis et VE-anlaeg aktivt anvendes i markedet (enten day-aheadmarked, intraday marked eller

regulerkraftmar-ked), indgar dette som regulerbar produktion. VE-anleeg som kan styres, og
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hvor det ikke er muligt for Energinet at skgnne anlseggets produktion ud fra almindeligt tilgaen-

gelige data, anses ogsa som regulerbar produktion. Et ikke-regulerbart VE-anlaeg kan veere et

solcelleanlzeg eller en vindmglle. HavmaHeparker=25-MW-erpr—definitionregulerbarvind-

12. Prisomrade

Det danske el-system er opdelt i to prisomrader, gst henholdsvis vest med afgransning gen-

nem Storebeelt. Balanceansvar og planindmelding skal varetage i de to prisomrader.

13. Tidsfrister
Planhandteringen sker med baggrund i en forudbestemt d
den f@r driftsdggnet og tidsfrister for tiden i selve driftsdgg

De i dette forskriften naevnte tidsfrister for forel
refererer til tidspunkter for udggksling af inform
Energinet.

Energinet kan afvise planer, de

kan angives i enten EUR eller DKK med to decimaler.
kal angives i DKK med to decimaler.

Afrunding foretages pr. vaerdi efter normale matematiske regler. Ved normal matematisk af-
runding forstas, at der rundes op, nar det foregaende ciffer er stgrre eller lig med 5, ellers run-
des der ned.

15. Fortegnskonvention
Balanceansvarlige skal ved indsendelse af planer for forbrug, produktion og elhandel anvende
de fortegnskonventioner, der er defineret i Energinet forskrift F med tilhgrende bilag, eller un-
der relevante standarder og beskrevet i vejledning samt Implementation guide..
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