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1 Indledning

Netvirksomheders netudviklingsplan skal udarbejdes i det format, som er offentliggjort pa
Energistyrelsens hjemmeside. Formatet har til formal at sikre, at netvirksomhedernes
netudviklingsplaner indeholder relevante oplysninger samt er let sammenlignelige for
henholdsvis markedsaktgrerne og myndighederne. Formatet er opbygget saledes, at
netvirksomhederne skal udfylde de kantede parenteser, figurer og tabeller med den
relevante information. Bilag 2 og 3 viser endvidere eksempler pa, hvordan illustrationerne og
tabellerne i formatet skal udfyldes.

1.1 Formal

Det fremgar af eimarkedsdirektivets artikel 32, stk. 3, at netudviklingsplanen skal skabe
klarhed over behovet for fleksibilitetsydelser pa mellemlang og lang sigt og skal fastlsegge
de investeringer, der er planlagt for de neeste fem til ti ar, med seerlig veegt pa den vigtigste
distributionsinfrastruktur, som er ngdvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye
belastninger, herunder ladestandere til elektriske keretojer. Netudviklingsplanen skal
ligeledes omfatte anvendelsen af fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlseg

eller andre ressourcer, som netvirksomheden skal bruge som alternativ til systemudvidelse.

Netudviklingsplanen er et vigtigt instrument til at stette integrationen af anleeg, der bruger
vedvarende energikilder, fremme udviklingen af energilageranleeg og elektrificeringen af
transportsektoren samt til at forsyne systembrugerne med tilstraskkelige oplysninger om de
planlagte udvidelser eller opgraderinger af nettet, jf. elmarkedsdirektivets
praeambelbetragtning 61.

Netudviklingsplanen har dermed til formal at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktgrer
om den fremtidige udvikling og behovene i distributionsnettet. Planen skal skabe grundlaget
for, at akterer far mulighed for at agere ud fra netvirksomhedens planlaegning i forhold til
alternative lgsninger og for at vaere med til at pavirke udviklingen i distributionsnettet,

herunder ved at levere fleksibilitetsydelser til netvirksomheden.

Netudviklingsplanen fungerer dermed som et instrument til at sikre koordinering af
netudviklingen pa distributions- og transmissionsniveauet samt samlet set bidrage til at

understgtte en samfundsgkonomisk fornuftig udvikling af elforsyningsnettet i Danmark.

Netudviklingsplanen har en 10-arig planlaegningshorisont og er ikke juridiske bindende, jf. §§
3 — 4 i bekendtgarelse nr. 2242/2020 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter
(netvirksomhedsbekendtggrelsen).
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2 Lovgivningsmaessige rammer

Netvirksomheden er i henhold til lov om elforsyning nr. 119 af 06/02/2020
(efforsyningsloven) § 22, stk. 1, nr. 7, forpligtet il at basere udviklingen af nettet i
netvirksomhedens netomrade pa en gennemsigtig netudviklingsplan, som netvirksomheden
skal offentligggre hvert andet ar.

De naermere regler om netudviklingsplanens indhold og processuelle forhold er fastiagt i
kapital 2 i netvirksomhedsbekendtgerelsen. Heraf fremgar det, at netudviklingsplanen skal

baseres pa det til enhver tid offentliggjorte format pa Energistyrelsens hjemmeside.

Ved udarbejdelsen af netudviklingsplanen skal netvirksomheden samarbejde med Energinet
samt sikre en bred hering af alle relevante akterer, jf. §§ 9 — 10
netvirksomhedsbekendtgarelsen. Netvirksomheden skal udarbejde en redegerelse for
resultaterne af haringsprocessen til Forsyningstilsynet, jf. § 11, stk. 1. Redeggrelsen
indseettes i netudviklingsplanens bilag 1.

Netudviklingsplanen, redegerelsen for resultaterne fra heringsprocessen og
Forsyningstilsynets eventuelle anmodning om aendringer offentliggeres pa
Forsyningstilsynets hjemmeside den 1. januar hvert andet ar pabegyndende 2023, if.§13i
netvirksomhedsbekendtggarelsen.
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3 Analyseforudseetninger

Netudviklingsplanen skal baseres pa de senest offentliggjorte generelle
analyseforudsaetninger', som Energistyrelsen udmelder, samt netvirksomhedens egne
analyseforudseetninger. Analyseforudsaetningerne angiver et sandsynligt udviklingsforlab for
det danske el- og gassystem frem mod 2040.

3.1 De generelle analyseforudsaetninger

Udmentningen af de generelle analyseforudsaetninger, som Energistyrelsen udmelder, i
Ravdex' netomrade redeggres nedenfor.

Fremskrivninger der ligger til grund for denne netudviklingsplan, er baseret pa
Energistyrelsens generelle analyse forudseetninger (AF21). Dette er sikret ved at bruge
Dansk Energi's veerktgj, TEGRA, som er baseret pa Energistyrelsens
analyseforudseetninger. Som basis for fremskrivningerne er der taget udgangspunkt i
forbrugs- og produktionsdata for &r 2020, som var seneste ar med komplet datagrundlag ved
arbejdets start.

3.2 Netvirksomhedens analyseforudsastninger

Netvirksomhedens egne analyseforudseetninger kan fungere som supplement til de
generelle analyseforudsastninger, som Energistyrelsen udmelder. Netvirksomhedens egne

analyseforudsaetninger er redegjort for nedenunder.
Udvidelse af fiernvarmeomrade i Munkebo

For fremskrivninger af forbrug i 2028 og 2033 er der under hovedstation Munkebo og Linde
gjort antagelse om tilslutning af 2x10 MW elpatron og 1x7 MW varmepumpe, grundet
udvidelser af fiernvarme i Munkebo. Antagelserne er baseret pa baggrund af kendte og
strategiske planer for udvidelse af fiernvarme. Det er yderligere antaget at en raekke kunder
omlaegges fra naturgas til fiernvarme som opvarmningskilde. Dette er baseret pa
projektforslag om fiernvarmeforsyning i omradet. De generelle analyseforudseetninger fra

Energistyrelsen, for gas- og fiernvarmekunder er bibeholdt.
Udvidelse af industrianlaeg under hovedstation Lindg

Antagelser om udvidelser af industrianlseg under hovedstation Lindg med ca. 3 MW, grundet
kendte planlagte projekter.

! Analyseforudsatninger til Energinet
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Fremskrivninger af ny installationer i dele af forsyningsomradet

Det er antaget at der i dele af forsyningsomradet udvides med nye installationer i

fremskrivningsperioden, grundet kendskab til udstykninger og andre boligprojekter.

Netvirksomheden har i sin planleegning lagt egne analyseforudsaetninger til grund, som

indebeerer afvigelser fra Energistyrelsens generelle analyseforudsaetninger. Nedenfor

identificeres og begrundes afvigelserne.

Tabel 1 Afvigelse fra Energistyrelsens analyseforudsaetninger samt begrundelse

Afvigelse

Begrundelse

2x10 MW elpatron og 1x7 MW
varmepumpe i forbindelse med udvidelse af
fiernvarme i Munkebo. Herudover antagelse
om omlaegning af opvarmning fra gas til

fiernvarme for ca. 1000 husstande.

Afvigelsen er baseret pa forventede
projekter, som Ravdex er gjort opmaerksom
pa af lokalt fiernvarmeselskab.

Udvidelser af industrianizeg under
hovedstation Lindg med ca. 3 MW.

Grundet kendte planer om udvidelse af

industrianieeg.

Fremskrivninger af ny installationer i dele af

forsyningsomradet.

Grundet kendte planer for udstykninger og |
andre boligprojekter. | 8 og 10 ars

perspektiv er der lavet antagelser om nye
installationer, som ikke er del af kendte

projekter.
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4 Beskrivelse af netvirksomheden

Felgende afsnit indeholder et kort over netomradet og nagletal for netvirksomheden,

herunder generelle kontaktoplysninger, gkonomiske nggletal, nagletal for netanleeg samt
nagletal for forbrug og produktion.

4.1 Kort over netomrade
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Figur 1: Kort over Ravdex’ netomrdde med illustration af netomrédegraense og hovedstationer.
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4.2 Nagletal

Formalet med netudviklingsplanerene er at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktgrer
om den fremtidige udvikling og behovene i distributionsnettet. Nagletallene i dette afsnit
giver et indledende indblik i netvirksomheden og dennes netomrade, herunder
storrelsesordenen, indtaegtsrammen (investeringsbehov) etc.

4.2.1 Generelt
Kontaktinformation Tarupstrandvej 15, 5300 Kerteminde
633211 33
ravdex@ravdex.dk
Antal 16.926
afregningsmalere

4.2.2 @konomi
De gkonomiske nggletal er baseret pa de senest tilgeengelige resultater? for

netvirksomheden og er med til at give et helhedsudtryk, samt et kort skonomisk overblik.

Arlig omsatning 34.986 tkr.

Indtaegtsramme 31.774  tkr.

Driftsomkostninger 11.848 tkr.

Afskrivninger 12.095 tkr.

Netaktiver 167.402 tkr.
2 Ar 2020
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4.2.3 Netanlaeg

Nedenstaende tabel er en oversigt over netvirksomhedens netkomponenter ultimo 2020

Antal transformere 12 Stk. 60/10 kv
385 Stk. 10/0,4 kV
Antal kabelskabe 7.501 Stk.
Antal elmalere 16.926 Stk.
Antal km kabel 10 kV kabler i jord 385 km
fordelt pa 10 kV luftledning 1 km
spandingsniveau og 0,4 kV kabler i jord 580 km
luft/jord
Antal tilslutninger Kundetype Antal (stk.)
fordelt pa A-lav 15
kundetyper i henhold B-hgj 28
til tarifmodel B-lav 125
C 16586

4.2.4 Forbrug og produktion
Nedenstaende tabel er en oversigt over den samlede leverede maengde strgm og nettab i

MWh, samt den installerede produktions- og energilagerkapacitet for 2021 i

netvirksomhedens netomrade.

Leveret maengde 163.086 MWh
Nettab 5.176 MWh
Installeret 37 MW

produktionskapacitet
Installeret 0 MW

energilagerkapacitet
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5 Opsummering af de overordnet udviklingsperspektiver (10 ar)

En opsummering af de overordnede udviklingsperspektiver hen over de naeste 10 ar er en
fremskrivning af udviklingen i netvirksomhedens netomrade.

5.1 AEndringer i forbrug og produktion
Tabellen nedenfor indeholder en fremskrivning af bl.a. den leverede maengde og nettab i et
10 ars perspektiv.

Leveret maengde 3 2023: 172.481 Mwh
2025: 184.498 MWh
2028: 204.242 MWh
2033: 235.382 MWh

Nettab 3,2 %
2023: 5.519 MWh
2025: 5.904 MWh
2028: 6.536 MWh
2033: 7.532 MWh

Installeret 2023: 37+0,4 =374 MW

produktionskapacitet* 2025:37+0,8 =37,8 MW
2028: 37+21,6 =586 MW
2033: 37+44 =810 MW

Installeret 2023: 0 MwW
energilagerkapacitet 2025: 0 Mw
2028: 0 MW
2033: 0 MW

5.2 Forventet fornyelse af eksisterende netanlaeg

Tabellen nedenfor indeholder en fremskrivning af anleegsmassen i procent i et 10 ars
perspektiv (udvikling i anlaegsmasse i procent fra 2023 og 10 ar frem).

3 Den fremskrevne leverede mangde er baseret pa baggrund af fremskrevne arsprofiler bestemt gennem
Dansk Energi's veerktgj, TEGRA. Der er en vis usikkerhed forbundet med fremskrivningen af den leverede
maengde, da fokus i fremskrivningen har veeret pa estimeringen af spidsbelastninger til brug for
belastningsopggrelser. Derfor er arsprofilerne til fremskrivning af leveret maengde tilpasset s4 de ligner
realistiske profiler for mangde.

* Baseret pa antagelse om ny PV privat og kommercielt samt markanlag pad 1x20MW i 2028 og 1x20MW i
2033, som fremskrevet gennem Dansk Energi's veaerktgj TEGRA. Antagelsen er ikke baseret pa kendskab til
faktisk planlagte projekter.
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Anlagsmasse’ Transformere: 25 % 60 kV
Hovedstationer: 25 % 60 kV
Linjer: 20 % 10kVv
Transformere: 40 % 10kV
Netstationer: 40 % 10kV
Linjer: 30 %0,4kV

5.3 Anslaet potentiel fleksibilitet

Tabellen nedenfor indeholder bl.a. en fremskrivning af fleksibilitet fra forbrug og produktion i
MW i et 10 ars perspektiv (udvikling fra 2023 og 10 ar frem). Det skal understreges, at
tabellen udelukkende er mantet pa potentiel mulig fleksibilitet der har til hensigt at reducere
belastningen af 60/10 kV transformere i hovedstationer.

Reduktion af Op til 6,7 MW
forbrug/eget

produktion

Reduktion af Op til 2 MW
produktion/eget

forbrug

Vi antager fleksibilitet som en potentiel mulighed nar 60/10 kV transformere belastes mere
end 100%, for hovedstationer med to eller flere transformere. For hovedstationer med kun
én transformer kan fleksibilitet veere aktuelt allerede fra 66%.

Fleksibiliteten ma ikke pa nogen made vaere begraenset i tidspunkt eller varighed.

De anslaede potentielle vaerdier for fleksibilitet, er baseret pa Ravdex' behov i
hovedstationer, men det understreges, at Ravdex ikke har forholdt sig til om starrelsen pa

fleksibiliteten vil vaere realistisk at implementere.

3 Forventninger indeholder kun forventet udvikling i anleegsmasse. Den indeholder ikke 1:1 udskiftning af
komponenter til samme eller stgrre komponent.
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6 Behovsvurdering i forhold til udvidelser eller opgraderinger af

netvirksomhedens elforsyningsnet

Behovsvurderingen er malrettet de forventede udfordringer i relation il netinfrastrukturen,
sasom kapacitetsbegraensninger eller spaendingsregulering med szerlig vaegt pa
speendingsniveauer pa eller over 50 kV. De forventede udfordringer illustreres geografisk
nedenfor. Ligeledes er relevante udfordringer® pa spzendingsniveauer under 50 KV illustreret
nedenfor.

Behovsvurderingen zoneopdeles alt efter behov og sterrelsen pa netvirksomheden. Zonerne
nummereres "zone 1, 2, 3, etc.”. Hver forventet udfordring nummereres ligeledes, og
nummereringen henviser til tabel 2 som "Projekt nr.”.

I bilag 2 findes et eksempel pa, hvordan en geografisk illustreret behovsvurdering kan se ud.

Direrup
Projekt 1 -
2024
- Projekt 2 lmme
! - 2028
Odense

Projekt 5 -
2033

Projekt 4 -
2030

Nyborg

& Relevante udfordringer er situationer, der potentielt kan lzses varigt eller midlertidigt ved anvendelse
af alternative Igsninger til netinvesteringer sasom anskaffeise af fleksibilitetsydelser eller
energieffektivitetsforanstaltninger, jf. netvirksomhedsbekendtggrelsen § 7, stk. 2, 1. pkt.
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7 Opggarelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny-

og reinvesteringer

Dette afsnit indeholder en opgerelse af bade planlagte ny- og reinvesteringer samt

alternativer til ny- og reinvesteringer, jf. § 7, stk. 4 og § 8 i netvirksomhedsbekendtgarelsen.

| forhold til planlagte ny- og reinvesteringer har opgerelsen saerlig veegt pa den vigtigste
distributionsinfrastruktur, som er ngdvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye
belastninger, herunder ladestandere til elektriske karetgjer.

Opggrelsen indeholder ligeledes det forventede behov for alternative lasninger til
netinvesteringer sasom fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranleeg eller andre

ressourcer.

Det skal understreges, at opggrelsen udelukkende er gaeldende for 60/10 kV transformere i
hovedstationer. Saledes er der ikke lavet behovsvurdering af 10 kV eller 0,4 kV udstyr.

I bilag 3 findes et eksempel pa udfyldelse af tabel 2.

Tabel 2 Opgarelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt altemativer til ny- og reinvesteringer

Beskrivelse Behov Alternativ til Forventet

investering idriftsaettelse

Projekt nr.

+LNO@

+MBO

1 Udskiftning af Reinvestering pga. Fleksibilitetsprodukter 2024

transformer alder er ikke anvendelige
2 Udvidelse af Kapacitetsforggelse = Teoretisk set er der 2028
transformer potentiale for
kapacitet i.f.m. fleksibilitet, men
mulig tilslutning Ravdex har sa gode
af store muligheder for
forbrugsenheder fordeling af effekt
mellem to

hovedstationer, at der i
praksis naeppe vil blive
efterspurgt fleksibilitet.
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+MSI 3 Ny transformer  Kapacitetsforegelse  Fleksibel produktion 2028 20,8

til eller energilageranizeg
kapacitetsudvid kan eventuelt reducere
elsei investeringsomkostnin
forbindelse med ger.
20 MW
markanlaeg
+BKT 4 Udskiftning af ~ Reinvestering pga.  Fleksibilitetsprodukter 2030 -
transformer alder er ikke anvendelige
+RYN 5 Ny transformer Kapacitetsforagelse Fleksibel produktion 2033 21,9
til eller energilageranlesg
kapacitetsudvid kan eventuelt reducere
elsei investeringsomkostnin
forbindelse med ger.
20 MW
markanlaeg

8 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede
fleksibilitetsbehov

Tabel 3 nedenfor viser det samlede forventede investeringsbehov og det forventede
fleksibilitetsbehov” er angivet i en tidshorisont pa 0-2 ar, 3-5 ar og 6-10 ar.

Tabel 3 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov

Arsinterval 0-2 3-5 6-10
Samlede forventede investeringsbehov 73.678 tkr. 94.021 tkr. 170.282 tkr.
[DKK]

Samlede forventede fleksibilitetsbehov [MW] o0 MW 6,2 MW 10,4 MW
og [MWh] 0 MWh - MWh - MWh

7 Der tages forbehold for at fleksibiliteten er aggregeret og athaenger af samfundsudviklingen.
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Det samlede forventede investeringsbehov er estimeret for hele Ravdex' distributionsnet.
Det samlede forventede investeringsbehov er baseret pa fremskrivningen af forventet
anleegsmasse i et 10 arigt perspektiv, som angivet i afsnit 5.2. Saledes er 10 kV- og 0,4 kV
nettet inkluderet i det samlede forventede investeringsbehov, selvom der i afsnit 6 og 7 har
veeret fokus pa 60/10 kV hovedstationer og transformere.

Ud over udgifter til udvidelse af anlaegsmassen, er der hvert ar afsat 8 mio. kr. til
reinvesteringer i hele Ravdex' distributionsnet. Dette udger udgifter til udskiftning af
komponenter der udskiftes pga. slid, alder eller lign. Herunder ogsa udskiftning af APB-
kabler.

Ravdex har vurderet at det er irrelevant at zoneopdele det samlede forventede
fleksibilitetsbehov. Der henvises til afsnit 5.3 og Tabel 3 i afsnit 8.

(Nedenstaende tabel kan udfyldes, safremt netvirksomheden finder det relevant at
zoneopdele det samlede forventede fleksibilitetsbehov)

Tabel 4 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov fordelt pa zoneri

nefomradet
0-2 ars intervallet
Zone 1, [Evt. Navn pa zone] MW
MWh
Zone 2, [Evt. Navn pa zone] MW
MWh
Zone 3, [Evt. Navn pa zone] Mw
MWh
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9 Bilag 1 — Redeggrelse af resultaterne af hgringsprocessen

Ravdex har ikke modtaget nogen spargsmal eller kommentarer i hgringsperioden.
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10 Bilag 2 — Eksempel pa geografisk illustreret behovsvurdering

Geografisk kapacitetsbehovsvurdering, 0-2 arig tidshorisont

I Under 50 kv I

Relevante udfordringer ved det
fremskrevne forbrug

Over 50 kv

Forvented inger hvis det
fremskrevne forbrug sges med 15 pct.

=
For

tede udi inger veq det
fremskrevne forbrug
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11 Bilag 3 — Eksempel pa opgerelse af planlagte ny- og reinvesteringer

samt alternativer til ny- og reinvesteringer

rojekt navn Beskrivelse Behov Alternativ til Forventet

investering idriftsaettelse
rojekt nr.
forbrug

[Mw]

'OR-FRS 50 kV 1

Kabellzegning af 50 kV-

Re-investering Fleksibilitetsprodukter 01.01.2024
luftledning. i

Luftledningen er nedslidt

og skal fornyes. \
RS-@LS 50 kV 2 Kabellaegning af 50 kV- Re-invegt ri\’F eksibilite 01.08.2024
luftledning. Q€ kan-i
Luftledningen er'nedsli @ kablet
ornyes %Q
RS-VAL50kV 3 Etabie ' S A Kapacitets- Kablet vil kunne 01.01.2025
al bringe foregelse erstattes ved

nedregulering med
FRS inden for ca. 25 MW af den
dimensioneringskriterierne. eksisterende
belastning pa FRS
plus alt nyt forbrug,
der tilsluttes i

fremtiden
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